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屋内消火栓　　・　連結送水管　　・　粉末消火設備　　・　屋外消火栓　　・　泡消火設備　・　フード等用簡易自動消火装置屋内消火栓　　・　連結送水管　　・　粉末消火設備　　・　屋外消火栓　　・　泡消火設備　・　フード等用簡易自動消火装置屋内消火栓　　・　連結送水管　　・　粉末消火設備　　・　屋外消火栓　　・　泡消火設備　・　フード等用簡易自動消火装置屋内消火栓　　・　連結送水管　　・　粉末消火設備　　・　屋外消火栓　　・　泡消火設備　・　フード等用簡易自動消火装置屋内消火栓　　・　連結送水管　　・　粉末消火設備　　・　屋外消火栓　　・　泡消火設備　・　フード等用簡易自動消火装置屋内消火栓　　・　連結送水管　　・　粉末消火設備　　・　屋外消火栓　　・　泡消火設備　・　フード等用簡易自動消火装置屋内消火栓　　・　連結送水管　　・　粉末消火設備　　・　屋外消火栓　　・　泡消火設備　・　フード等用簡易自動消火装置

スプリンクラー　・　不活性ガス消火設備（　・　二酸化炭素　　・　窒素　　・　ＩＧ-５５　　・　ＩＧ-５４１ ）　　　・　消火器スプリンクラー　・　不活性ガス消火設備（　・　二酸化炭素　　・　窒素　　・　ＩＧ-５５　　・　ＩＧ-５４１ ）　　　・　消火器スプリンクラー　・　不活性ガス消火設備（　・　二酸化炭素　　・　窒素　　・　ＩＧ-５５　　・　ＩＧ-５４１ ）　　　・　消火器スプリンクラー　・　不活性ガス消火設備（　・　二酸化炭素　　・　窒素　　・　ＩＧ-５５　　・　ＩＧ-５４１ ）　　　・　消火器スプリンクラー　・　不活性ガス消火設備（　・　二酸化炭素　　・　窒素　　・　ＩＧ-５５　　・　ＩＧ-５４１ ）　　　・　消火器スプリンクラー　・　不活性ガス消火設備（　・　二酸化炭素　　・　窒素　　・　ＩＧ-５５　　・　ＩＧ-５４１ ）　　　・　消火器スプリンクラー　・　不活性ガス消火設備（　・　二酸化炭素　　・　窒素　　・　ＩＧ-５５　　・　ＩＧ-５４１ ）　　　・　消火器

（　・　印の付いたものは、主要方式を示す ）（　・　印の付いたものは、主要方式を示す ）（　・　印の付いたものは、主要方式を示す ）（　・　印の付いたものは、主要方式を示す ）（　・　印の付いたものは、主要方式を示す ）（　・　印の付いたものは、主要方式を示す ）（　・　印の付いたものは、主要方式を示す ）

ボイラー　　　・　温水発生機　（　・　真空式　・　無圧式 ）　　　・　チリングユニットボイラー　　　・　温水発生機　（　・　真空式　・　無圧式 ）　　　・　チリングユニットボイラー　　　・　温水発生機　（　・　真空式　・　無圧式 ）　　　・　チリングユニットボイラー　　　・　温水発生機　（　・　真空式　・　無圧式 ）　　　・　チリングユニットボイラー　　　・　温水発生機　（　・　真空式　・　無圧式 ）　　　・　チリングユニットボイラー　　　・　温水発生機　（　・　真空式　・　無圧式 ）　　　・　チリングユニットボイラー　　　・　温水発生機　（　・　真空式　・　無圧式 ）　　　・　チリングユニット

空気熱源ヒートポンプユニット　　　・　吸収冷温水機　（　・　一重効用　・　二重効用 ）空気熱源ヒートポンプユニット　　　・　吸収冷温水機　（　・　一重効用　・　二重効用 ）空気熱源ヒートポンプユニット　　　・　吸収冷温水機　（　・　一重効用　・　二重効用 ）空気熱源ヒートポンプユニット　　　・　吸収冷温水機　（　・　一重効用　・　二重効用 ）空気熱源ヒートポンプユニット　　　・　吸収冷温水機　（　・　一重効用　・　二重効用 ）空気熱源ヒートポンプユニット　　　・　吸収冷温水機　（　・　一重効用　・　二重効用 ）空気熱源ヒートポンプユニット　　　・　吸収冷温水機　（　・　一重効用　・　二重効用 ）

冷凍機　（　・　遠心式　　・　スクリュー式　　・　吸収式 ）　　・　冷凍機　（　・　遠心式　　・　スクリュー式　　・　吸収式 ）　　・　冷凍機　（　・　遠心式　　・　スクリュー式　　・　吸収式 ）　　・　冷凍機　（　・　遠心式　　・　スクリュー式　　・　吸収式 ）　　・　冷凍機　（　・　遠心式　　・　スクリュー式　　・　吸収式 ）　　・　冷凍機　（　・　遠心式　　・　スクリュー式　　・　吸収式 ）　　・　冷凍機　（　・　遠心式　　・　スクリュー式　　・　吸収式 ）　　・　

水道直結方式　　　・　高置水槽方式　　　・　加圧送水方式　（　・　ポンプ直送方式　　・　直結増圧方式）水道直結方式　　　・　高置水槽方式　　　・　加圧送水方式　（　・　ポンプ直送方式　　・　直結増圧方式）水道直結方式　　　・　高置水槽方式　　　・　加圧送水方式　（　・　ポンプ直送方式　　・　直結増圧方式）水道直結方式　　　・　高置水槽方式　　　・　加圧送水方式　（　・　ポンプ直送方式　　・　直結増圧方式）水道直結方式　　　・　高置水槽方式　　　・　加圧送水方式　（　・　ポンプ直送方式　　・　直結増圧方式）水道直結方式　　　・　高置水槽方式　　　・　加圧送水方式　（　・　ポンプ直送方式　　・　直結増圧方式）水道直結方式　　　・　高置水槽方式　　　・　加圧送水方式　（　・　ポンプ直送方式　　・　直結増圧方式）

建物外の汚水及び雑排水建物外の汚水及び雑排水建物外の汚水及び雑排水建物外の汚水及び雑排水建物外の汚水及び雑排水建物外の汚水及び雑排水建物外の汚水及び雑排水

温水暖房方式　　　・　蒸気暖房方式　　　・　温風暖房方式（ ＦＦ式 ）　　・　遠赤外線ふく射暖房機温水暖房方式　　　・　蒸気暖房方式　　　・　温風暖房方式（ ＦＦ式 ）　　・　遠赤外線ふく射暖房機温水暖房方式　　　・　蒸気暖房方式　　　・　温風暖房方式（ ＦＦ式 ）　　・　遠赤外線ふく射暖房機温水暖房方式　　　・　蒸気暖房方式　　　・　温風暖房方式（ ＦＦ式 ）　　・　遠赤外線ふく射暖房機温水暖房方式　　　・　蒸気暖房方式　　　・　温風暖房方式（ ＦＦ式 ）　　・　遠赤外線ふく射暖房機温水暖房方式　　　・　蒸気暖房方式　　　・　温風暖房方式（ ＦＦ式 ）　　・　遠赤外線ふく射暖房機温水暖房方式　　　・　蒸気暖房方式　　　・　温風暖房方式（ ＦＦ式 ）　　・　遠赤外線ふく射暖房機

（　・　下水道直放流　　・　合併浄化槽 ）　　　　　　　　　　　　　　　最終　（　　　　　　　　 ）（　・　下水道直放流　　・　合併浄化槽 ）　　　　　　　　　　　　　　　最終　（　　　　　　　　 ）（　・　下水道直放流　　・　合併浄化槽 ）　　　　　　　　　　　　　　　最終　（　　　　　　　　 ）（　・　下水道直放流　　・　合併浄化槽 ）　　　　　　　　　　　　　　　最終　（　　　　　　　　 ）（　・　下水道直放流　　・　合併浄化槽 ）　　　　　　　　　　　　　　　最終　（　　　　　　　　 ）（　・　下水道直放流　　・　合併浄化槽 ）　　　　　　　　　　　　　　　最終　（　　　　　　　　 ）（　・　下水道直放流　　・　合併浄化槽 ）　　　　　　　　　　　　　　　最終　（　　　　　　　　 ）

（　・　下水道直放流　　・　合併浄化槽　　・　側　溝　　・　別途桝 ）　最終　（　　　　　　　　 ）（　・　下水道直放流　　・　合併浄化槽　　・　側　溝　　・　別途桝 ）　最終　（　　　　　　　　 ）（　・　下水道直放流　　・　合併浄化槽　　・　側　溝　　・　別途桝 ）　最終　（　　　　　　　　 ）（　・　下水道直放流　　・　合併浄化槽　　・　側　溝　　・　別途桝 ）　最終　（　　　　　　　　 ）（　・　下水道直放流　　・　合併浄化槽　　・　側　溝　　・　別途桝 ）　最終　（　　　　　　　　 ）（　・　下水道直放流　　・　合併浄化槽　　・　側　溝　　・　別途桝 ）　最終　（　　　　　　　　 ）（　・　下水道直放流　　・　合併浄化槽　　・　側　溝　　・　別途桝 ）　最終　（　　　　　　　　 ）

電気式　　　・　電子式　　　・　デジタル式　　　・　　電気式　　　・　電子式　　　・　デジタル式　　　・　　電気式　　　・　電子式　　　・　デジタル式　　　・　　電気式　　　・　電子式　　　・　デジタル式　　　・　　電気式　　　・　電子式　　　・　デジタル式　　　・　　電気式　　　・　電子式　　　・　デジタル式　　　・　　電気式　　　・　電子式　　　・　デジタル式　　　・　　

（　・  合流式　　　・　分流式 ）（　・  合流式　　　・　分流式 ）（　・  合流式　　　・　分流式 ）（　・  合流式　　　・　分流式 ）（　・  合流式　　　・　分流式 ）（　・  合流式　　　・　分流式 ）（　・  合流式　　　・　分流式 ）

・・・・・・・ 全空気方式（　・　定風量　・　変風量　）　　・　ファンコイル・ダクト併用方式　　・　パッケージ方式全空気方式（　・　定風量　・　変風量　）　　・　ファンコイル・ダクト併用方式　　・　パッケージ方式全空気方式（　・　定風量　・　変風量　）　　・　ファンコイル・ダクト併用方式　　・　パッケージ方式全空気方式（　・　定風量　・　変風量　）　　・　ファンコイル・ダクト併用方式　　・　パッケージ方式全空気方式（　・　定風量　・　変風量　）　　・　ファンコイル・ダクト併用方式　　・　パッケージ方式全空気方式（　・　定風量　・　変風量　）　　・　ファンコイル・ダクト併用方式　　・　パッケージ方式全空気方式（　・　定風量　・　変風量　）　　・　ファンコイル・ダクト併用方式　　・　パッケージ方式

建物内の汚水及び雑排水建物内の汚水及び雑排水建物内の汚水及び雑排水建物内の汚水及び雑排水建物内の汚水及び雑排水建物内の汚水及び雑排水建物内の汚水及び雑排水 （　・  分流式　　　・　合流式 ）（　・  分流式　　　・　合流式 ）（　・  分流式　　　・　合流式 ）（　・  分流式　　　・　合流式 ）（　・  分流式　　　・　合流式 ）（　・  分流式　　　・　合流式 ）（　・  分流式　　　・　合流式 ）

・・・・・・・
ガス設備方式ガス設備方式ガス設備方式ガス設備方式ガス設備方式ガス設備方式ガス設備方式

都市ガス　種別　（　　　　　）　高位発熱量　　　　　ＭＪ／Ｎｍ3，低位発熱量　　　　　ＭＪ／Ｎｍ3（供給圧力　　　　Ｐａ）都市ガス　種別　（　　　　　）　高位発熱量　　　　　ＭＪ／Ｎｍ3，低位発熱量　　　　　ＭＪ／Ｎｍ3（供給圧力　　　　Ｐａ）都市ガス　種別　（　　　　　）　高位発熱量　　　　　ＭＪ／Ｎｍ3，低位発熱量　　　　　ＭＪ／Ｎｍ3（供給圧力　　　　Ｐａ）都市ガス　種別　（　　　　　）　高位発熱量　　　　　ＭＪ／Ｎｍ3，低位発熱量　　　　　ＭＪ／Ｎｍ3（供給圧力　　　　Ｐａ）都市ガス　種別　（　　　　　）　高位発熱量　　　　　ＭＪ／Ｎｍ3，低位発熱量　　　　　ＭＪ／Ｎｍ3（供給圧力　　　　Ｐａ）都市ガス　種別　（　　　　　）　高位発熱量　　　　　ＭＪ／Ｎｍ3，低位発熱量　　　　　ＭＪ／Ｎｍ3（供給圧力　　　　Ｐａ）都市ガス　種別　（　　　　　）　高位発熱量　　　　　ＭＪ／Ｎｍ3，低位発熱量　　　　　ＭＪ／Ｎｍ3（供給圧力　　　　Ｐａ）

・・・・・・・ 液化石油ガス　　・　液化石油ガス　　・　液化石油ガス　　・　液化石油ガス　　・　液化石油ガス　　・　液化石油ガス　　・　液化石油ガス　　・　 一般ガス導管事業者名（　　　　　　　）一般ガス導管事業者名（　　　　　　　）一般ガス導管事業者名（　　　　　　　）一般ガス導管事業者名（　　　　　　　）一般ガス導管事業者名（　　　　　　　）一般ガス導管事業者名（　　　　　　　）一般ガス導管事業者名（　　　　　　　）

６ ,６ ,６ ,６ ,６ ,６ ,６ ,

指定部分及び施工条件指定部分及び施工条件指定部分及び施工条件指定部分及び施工条件指定部分及び施工条件指定部分及び施工条件指定部分及び施工条件 ※　無し　　　・　有り※　無し　　　・　有り※　無し　　　・　有り※　無し　　　・　有り※　無し　　　・　有り※　無し　　　・　有り※　無し　　　・　有り （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,

工期：令和　　年　　月　　日工期：令和　　年　　月　　日工期：令和　　年　　月　　日工期：令和　　年　　月　　日工期：令和　　年　　月　　日工期：令和　　年　　月　　日工期：令和　　年　　月　　日

１）１）１）１）１）１）１） 質問回答書、現場説明書、特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、全て公共住宅事業者等連絡協議会編集の「公共住宅建設工事共通仕様書（平成28年度版）」、国土交通省質問回答書、現場説明書、特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、全て公共住宅事業者等連絡協議会編集の「公共住宅建設工事共通仕様書（平成28年度版）」、国土交通省質問回答書、現場説明書、特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、全て公共住宅事業者等連絡協議会編集の「公共住宅建設工事共通仕様書（平成28年度版）」、国土交通省質問回答書、現場説明書、特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、全て公共住宅事業者等連絡協議会編集の「公共住宅建設工事共通仕様書（平成28年度版）」、国土交通省質問回答書、現場説明書、特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、全て公共住宅事業者等連絡協議会編集の「公共住宅建設工事共通仕様書（平成28年度版）」、国土交通省質問回答書、現場説明書、特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、全て公共住宅事業者等連絡協議会編集の「公共住宅建設工事共通仕様書（平成28年度版）」、国土交通省質問回答書、現場説明書、特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、全て公共住宅事業者等連絡協議会編集の「公共住宅建設工事共通仕様書（平成28年度版）」、国土交通省
大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編・平成31年版）」（以下「標準仕様書」という。）、「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編・平成大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編・平成31年版）」（以下「標準仕様書」という。）、「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編・平成大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編・平成31年版）」（以下「標準仕様書」という。）、「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編・平成大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編・平成31年版）」（以下「標準仕様書」という。）、「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編・平成大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編・平成31年版）」（以下「標準仕様書」という。）、「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編・平成大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編・平成31年版）」（以下「標準仕様書」という。）、「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編・平成大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編・平成31年版）」（以下「標準仕様書」という。）、「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編・平成
31年版）」（以下「改修標準仕様書」という。）及び「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編・平成31年版）」（以下「標準図」という。）による。31年版）」（以下「改修標準仕様書」という。）及び「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編・平成31年版）」（以下「標準図」という。）による。31年版）」（以下「改修標準仕様書」という。）及び「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編・平成31年版）」（以下「標準図」という。）による。31年版）」（以下「改修標準仕様書」という。）及び「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編・平成31年版）」（以下「標準図」という。）による。31年版）」（以下「改修標準仕様書」という。）及び「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編・平成31年版）」（以下「標準図」という。）による。31年版）」（以下「改修標準仕様書」という。）及び「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編・平成31年版）」（以下「標準図」という。）による。31年版）」（以下「改修標準仕様書」という。）及び「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編・平成31年版）」（以下「標準図」という。）による。

２）２）２）２）２）２）２） 電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合，電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様は（　／　）図，建築工事の特記電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合，電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様は（　／　）図，建築工事の特記電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合，電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様は（　／　）図，建築工事の特記電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合，電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様は（　／　）図，建築工事の特記電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合，電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様は（　／　）図，建築工事の特記電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合，電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様は（　／　）図，建築工事の特記電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合，電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様は（　／　）図，建築工事の特記
仕様は（　／　）図による。仕様は（　／　）図による。仕様は（　／　）図による。仕様は（　／　）図による。仕様は（　／　）図による。仕様は（　／　）図による。仕様は（　／　）図による。

項目は番号に○印の付いたものを適用する。項目は番号に○印の付いたものを適用する。項目は番号に○印の付いたものを適用する。項目は番号に○印の付いたものを適用する。項目は番号に○印の付いたものを適用する。項目は番号に○印の付いたものを適用する。項目は番号に○印の付いたものを適用する。１）１）１）１）１）１）１）

２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ , 特記事項特記事項特記事項特記事項特記事項特記事項特記事項

３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,

概成工期概成工期概成工期概成工期概成工期概成工期概成工期

電気保安技術者電気保安技術者電気保安技術者電気保安技術者電気保安技術者電気保安技術者電気保安技術者

工事期限より　　　　　　日前工事期限より　　　　　　日前工事期限より　　　　　　日前工事期限より　　　　　　日前工事期限より　　　　　　日前工事期限より　　　　　　日前工事期限より　　　　　　日前

適用する。　　　工事現場におく電気保安技術者は、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）第1編第1章第3節1.3.2による。適用する。　　　工事現場におく電気保安技術者は、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）第1編第1章第3節1.3.2による。適用する。　　　工事現場におく電気保安技術者は、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）第1編第1章第3節1.3.2による。適用する。　　　工事現場におく電気保安技術者は、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）第1編第1章第3節1.3.2による。適用する。　　　工事現場におく電気保安技術者は、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）第1編第1章第3節1.3.2による。適用する。　　　工事現場におく電気保安技術者は、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）第1編第1章第3節1.3.2による。適用する。　　　工事現場におく電気保安技術者は、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）第1編第1章第3節1.3.2による。

適用区分適用区分適用区分適用区分適用区分適用区分適用区分 建築基準法に基づき定まる風圧及び積雪荷重の算定は次の条件による。建築基準法に基づき定まる風圧及び積雪荷重の算定は次の条件による。建築基準法に基づき定まる風圧及び積雪荷重の算定は次の条件による。建築基準法に基づき定まる風圧及び積雪荷重の算定は次の条件による。建築基準法に基づき定まる風圧及び積雪荷重の算定は次の条件による。建築基準法に基づき定まる風圧及び積雪荷重の算定は次の条件による。建築基準法に基づき定まる風圧及び積雪荷重の算定は次の条件による。

・　風圧力・　風圧力・　風圧力・　風圧力・　風圧力・　風圧力・　風圧力

　　風速（Ｖｏ＝　　　　ｍ／ｓ）、地表面粗度区分（　　　　　　　　）　　風速（Ｖｏ＝　　　　ｍ／ｓ）、地表面粗度区分（　　　　　　　　）　　風速（Ｖｏ＝　　　　ｍ／ｓ）、地表面粗度区分（　　　　　　　　）　　風速（Ｖｏ＝　　　　ｍ／ｓ）、地表面粗度区分（　　　　　　　　）　　風速（Ｖｏ＝　　　　ｍ／ｓ）、地表面粗度区分（　　　　　　　　）　　風速（Ｖｏ＝　　　　ｍ／ｓ）、地表面粗度区分（　　　　　　　　）　　風速（Ｖｏ＝　　　　ｍ／ｓ）、地表面粗度区分（　　　　　　　　）

・　積雪荷重・　積雪荷重・　積雪荷重・　積雪荷重・　積雪荷重・　積雪荷重・　積雪荷重

　　建設省告示第１４５５号における区域　別表（　　　　　）　　建設省告示第１４５５号における区域　別表（　　　　　）　　建設省告示第１４５５号における区域　別表（　　　　　）　　建設省告示第１４５５号における区域　別表（　　　　　）　　建設省告示第１４５５号における区域　別表（　　　　　）　　建設省告示第１４５５号における区域　別表（　　　　　）　　建設省告示第１４５５号における区域　別表（　　　　　）

４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,

書類の書式等書類の書式等書類の書式等書類の書式等書類の書式等書類の書式等書類の書式等 ※　別途に定める書式　　・　監督職員の指示による※　別途に定める書式　　・　監督職員の指示による※　別途に定める書式　　・　監督職員の指示による※　別途に定める書式　　・　監督職員の指示による※　別途に定める書式　　・　監督職員の指示による※　別途に定める書式　　・　監督職員の指示による※　別途に定める書式　　・　監督職員の指示による

機材の品質等機材の品質等機材の品質等機材の品質等機材の品質等機材の品質等機材の品質等 本工事に使用する材料及び機材等は、設計図書に規定する品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するもの、又は、これらと同等の本工事に使用する材料及び機材等は、設計図書に規定する品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するもの、又は、これらと同等の本工事に使用する材料及び機材等は、設計図書に規定する品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するもの、又は、これらと同等の本工事に使用する材料及び機材等は、設計図書に規定する品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するもの、又は、これらと同等の本工事に使用する材料及び機材等は、設計図書に規定する品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するもの、又は、これらと同等の本工事に使用する材料及び機材等は、設計図書に規定する品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するもの、又は、これらと同等の本工事に使用する材料及び機材等は、設計図書に規定する品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するもの、又は、これらと同等の
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２）２）２）２）２）２）２）

ものとする。また、機器類の能力・容量等は表示された数値以上とし、電動機出力、消費電力・燃料消費量・圧力損失は原則として表示されたものとする。また、機器類の能力・容量等は表示された数値以上とし、電動機出力、消費電力・燃料消費量・圧力損失は原則として表示されたものとする。また、機器類の能力・容量等は表示された数値以上とし、電動機出力、消費電力・燃料消費量・圧力損失は原則として表示されたものとする。また、機器類の能力・容量等は表示された数値以上とし、電動機出力、消費電力・燃料消費量・圧力損失は原則として表示されたものとする。また、機器類の能力・容量等は表示された数値以上とし、電動機出力、消費電力・燃料消費量・圧力損失は原則として表示されたものとする。また、機器類の能力・容量等は表示された数値以上とし、電動機出力、消費電力・燃料消費量・圧力損失は原則として表示されたものとする。また、機器類の能力・容量等は表示された数値以上とし、電動機出力、消費電力・燃料消費量・圧力損失は原則として表示された

数値以下とする。数値以下とする。数値以下とする。数値以下とする。数値以下とする。数値以下とする。数値以下とする。

給油設備給油設備給油設備給油設備給油設備給油設備給油設備

昇降機設備昇降機設備昇降機設備昇降機設備昇降機設備昇降機設備昇降機設備

雨水利用設備雨水利用設備雨水利用設備雨水利用設備雨水利用設備雨水利用設備雨水利用設備

本工事に使用する材料及び機材等が、１）を満たすことの証明となる資料を、監督職員に提出し、承諾を受ける。本工事に使用する材料及び機材等が、１）を満たすことの証明となる資料を、監督職員に提出し、承諾を受ける。本工事に使用する材料及び機材等が、１）を満たすことの証明となる資料を、監督職員に提出し、承諾を受ける。本工事に使用する材料及び機材等が、１）を満たすことの証明となる資料を、監督職員に提出し、承諾を受ける。本工事に使用する材料及び機材等が、１）を満たすことの証明となる資料を、監督職員に提出し、承諾を受ける。本工事に使用する材料及び機材等が、１）を満たすことの証明となる資料を、監督職員に提出し、承諾を受ける。本工事に使用する材料及び機材等が、１）を満たすことの証明となる資料を、監督職員に提出し、承諾を受ける。

３）３）３）３）３）３）３）

　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　

評価名簿による機材等評価名簿による機材等評価名簿による機材等評価名簿による機材等評価名簿による機材等評価名簿による機材等評価名簿による機材等

本県に本社・支店・営業所を有するメーカー製品及び可能な限り県産材を使用すること。本県に本社・支店・営業所を有するメーカー製品及び可能な限り県産材を使用すること。本県に本社・支店・営業所を有するメーカー製品及び可能な限り県産材を使用すること。本県に本社・支店・営業所を有するメーカー製品及び可能な限り県産材を使用すること。本県に本社・支店・営業所を有するメーカー製品及び可能な限り県産材を使用すること。本県に本社・支店・営業所を有するメーカー製品及び可能な限り県産材を使用すること。本県に本社・支店・営業所を有するメーカー製品及び可能な限り県産材を使用すること。４）４）４）４）４）４）４）

標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定する工法とする。標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定する工法とする。標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定する工法とする。標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定する工法とする。標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定する工法とする。標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定する工法とする。標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定する工法とする。特別な材料の工法特別な材料の工法特別な材料の工法特別な材料の工法特別な材料の工法特別な材料の工法特別な材料の工法７ ,７ ,７ ,７ ,７ ,７ ,７ ,

８ ,８ ,８ ,８ ,８ ,８ ,８ , 分割搬入を行う機器分割搬入を行う機器分割搬入を行う機器分割搬入を行う機器分割搬入を行う機器分割搬入を行う機器分割搬入を行う機器機器の搬入機器の搬入機器の搬入機器の搬入機器の搬入機器の搬入機器の搬入

技能士の適用技能士の適用技能士の適用技能士の適用技能士の適用技能士の適用技能士の適用 ・　配管施工（ 配管工事 ）　　　・　建築板金施工（ ダクト製作及び取付け ）　　　・　熱絶縁施工（ 保温工事 ）・　配管施工（ 配管工事 ）　　　・　建築板金施工（ ダクト製作及び取付け ）　　　・　熱絶縁施工（ 保温工事 ）・　配管施工（ 配管工事 ）　　　・　建築板金施工（ ダクト製作及び取付け ）　　　・　熱絶縁施工（ 保温工事 ）・　配管施工（ 配管工事 ）　　　・　建築板金施工（ ダクト製作及び取付け ）　　　・　熱絶縁施工（ 保温工事 ）・　配管施工（ 配管工事 ）　　　・　建築板金施工（ ダクト製作及び取付け ）　　　・　熱絶縁施工（ 保温工事 ）・　配管施工（ 配管工事 ）　　　・　建築板金施工（ ダクト製作及び取付け ）　　　・　熱絶縁施工（ 保温工事 ）・　配管施工（ 配管工事 ）　　　・　建築板金施工（ ダクト製作及び取付け ）　　　・　熱絶縁施工（ 保温工事 ）９ ,９ ,９ ,９ ,９ ,９ ,９ ,

・　冷凍空気調和機器施工（ チリングユニット・パッケージ形空気調和機の据付及び整備 ）　　　・　・　冷凍空気調和機器施工（ チリングユニット・パッケージ形空気調和機の据付及び整備 ）　　　・　・　冷凍空気調和機器施工（ チリングユニット・パッケージ形空気調和機の据付及び整備 ）　　　・　・　冷凍空気調和機器施工（ チリングユニット・パッケージ形空気調和機の据付及び整備 ）　　　・　・　冷凍空気調和機器施工（ チリングユニット・パッケージ形空気調和機の据付及び整備 ）　　　・　・　冷凍空気調和機器施工（ チリングユニット・パッケージ形空気調和機の据付及び整備 ）　　　・　・　冷凍空気調和機器施工（ チリングユニット・パッケージ形空気調和機の据付及び整備 ）　　　・　

技術検査技術検査技術検査技術検査技術検査技術検査技術検査10 ,10 ,10 ,10 ,10 ,10 ,10 ,

・　機材が天井仕上等で隠ぺいされる前（原則１回）・　機材が天井仕上等で隠ぺいされる前（原則１回）・　機材が天井仕上等で隠ぺいされる前（原則１回）・　機材が天井仕上等で隠ぺいされる前（原則１回）・　機材が天井仕上等で隠ぺいされる前（原則１回）・　機材が天井仕上等で隠ぺいされる前（原則１回）・　機材が天井仕上等で隠ぺいされる前（原則１回）

・　主要な機器が水没等により不可視となる前・　主要な機器が水没等により不可視となる前・　主要な機器が水没等により不可視となる前・　主要な機器が水没等により不可視となる前・　主要な機器が水没等により不可視となる前・　主要な機器が水没等により不可視となる前・　主要な機器が水没等により不可視となる前

工事写真等を電子データにより検査する際に必要となる機器の準備及び操作は受注者が行う。工事写真等を電子データにより検査する際に必要となる機器の準備及び操作は受注者が行う。工事写真等を電子データにより検査する際に必要となる機器の準備及び操作は受注者が行う。工事写真等を電子データにより検査する際に必要となる機器の準備及び操作は受注者が行う。工事写真等を電子データにより検査する際に必要となる機器の準備及び操作は受注者が行う。工事写真等を電子データにより検査する際に必要となる機器の準備及び操作は受注者が行う。工事写真等を電子データにより検査する際に必要となる機器の準備及び操作は受注者が行う。

・　その他発注者が必要と認めた工程（別途監督員の指示による）・　その他発注者が必要と認めた工程（別途監督員の指示による）・　その他発注者が必要と認めた工程（別途監督員の指示による）・　その他発注者が必要と認めた工程（別途監督員の指示による）・　その他発注者が必要と認めた工程（別途監督員の指示による）・　その他発注者が必要と認めた工程（別途監督員の指示による）・　その他発注者が必要と認めた工程（別途監督員の指示による）

工事施工途中における技術検査（「中間検査」）の検査時期は次により、監督職員と協議すること。改修工事も新営工事に準じて行う。工事施工途中における技術検査（「中間検査」）の検査時期は次により、監督職員と協議すること。改修工事も新営工事に準じて行う。工事施工途中における技術検査（「中間検査」）の検査時期は次により、監督職員と協議すること。改修工事も新営工事に準じて行う。工事施工途中における技術検査（「中間検査」）の検査時期は次により、監督職員と協議すること。改修工事も新営工事に準じて行う。工事施工途中における技術検査（「中間検査」）の検査時期は次により、監督職員と協議すること。改修工事も新営工事に準じて行う。工事施工途中における技術検査（「中間検査」）の検査時期は次により、監督職員と協議すること。改修工事も新営工事に準じて行う。工事施工途中における技術検査（「中間検査」）の検査時期は次により、監督職員と協議すること。改修工事も新営工事に準じて行う。

11 ,11 ,11 ,11 ,11 ,11 ,11 , 監督職員事務所監督職員事務所監督職員事務所監督職員事務所監督職員事務所監督職員事務所監督職員事務所 ※　設けない　　　・　設ける　　　備品は次のものを標準とし備えること。※　設けない　　　・　設ける　　　備品は次のものを標準とし備えること。※　設けない　　　・　設ける　　　備品は次のものを標準とし備えること。※　設けない　　　・　設ける　　　備品は次のものを標準とし備えること。※　設けない　　　・　設ける　　　備品は次のものを標準とし備えること。※　設けない　　　・　設ける　　　備品は次のものを標準とし備えること。※　設けない　　　・　設ける　　　備品は次のものを標準とし備えること。

　　保護帽、ｺﾞﾑ長靴、雨ｶﾞｯﾊﾟ、机、いす、ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ、懐中電灯、消火器、電話、書棚、衣類ﾛｯｶｰ、掛時計、温度計、冷暖房機器、湯沸かし器　　保護帽、ｺﾞﾑ長靴、雨ｶﾞｯﾊﾟ、机、いす、ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ、懐中電灯、消火器、電話、書棚、衣類ﾛｯｶｰ、掛時計、温度計、冷暖房機器、湯沸かし器　　保護帽、ｺﾞﾑ長靴、雨ｶﾞｯﾊﾟ、机、いす、ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ、懐中電灯、消火器、電話、書棚、衣類ﾛｯｶｰ、掛時計、温度計、冷暖房機器、湯沸かし器　　保護帽、ｺﾞﾑ長靴、雨ｶﾞｯﾊﾟ、机、いす、ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ、懐中電灯、消火器、電話、書棚、衣類ﾛｯｶｰ、掛時計、温度計、冷暖房機器、湯沸かし器　　保護帽、ｺﾞﾑ長靴、雨ｶﾞｯﾊﾟ、机、いす、ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ、懐中電灯、消火器、電話、書棚、衣類ﾛｯｶｰ、掛時計、温度計、冷暖房機器、湯沸かし器　　保護帽、ｺﾞﾑ長靴、雨ｶﾞｯﾊﾟ、机、いす、ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ、懐中電灯、消火器、電話、書棚、衣類ﾛｯｶｰ、掛時計、温度計、冷暖房機器、湯沸かし器　　保護帽、ｺﾞﾑ長靴、雨ｶﾞｯﾊﾟ、机、いす、ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ、懐中電灯、消火器、電話、書棚、衣類ﾛｯｶｰ、掛時計、温度計、冷暖房機器、湯沸かし器

工事用電力・水・その他工事用電力・水・その他工事用電力・水・その他工事用電力・水・その他工事用電力・水・その他工事用電力・水・その他工事用電力・水・その他 本工事に必要な工事用電力・水及び官公庁等への諸手続などの費用は、すべて受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力・水及び官公庁等への諸手続などの費用は、すべて受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力・水及び官公庁等への諸手続などの費用は、すべて受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力・水及び官公庁等への諸手続などの費用は、すべて受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力・水及び官公庁等への諸手続などの費用は、すべて受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力・水及び官公庁等への諸手続などの費用は、すべて受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力・水及び官公庁等への諸手続などの費用は、すべて受注者の負担とする。12 ,12 ,12 ,12 ,12 ,12 ,12 ,

工事用電力　　構内既存の施設　　　・　利用できる（　※　有償　　・　無償）　　　※　利用できない工事用電力　　構内既存の施設　　　・　利用できる（　※　有償　　・　無償）　　　※　利用できない工事用電力　　構内既存の施設　　　・　利用できる（　※　有償　　・　無償）　　　※　利用できない工事用電力　　構内既存の施設　　　・　利用できる（　※　有償　　・　無償）　　　※　利用できない工事用電力　　構内既存の施設　　　・　利用できる（　※　有償　　・　無償）　　　※　利用できない工事用電力　　構内既存の施設　　　・　利用できる（　※　有償　　・　無償）　　　※　利用できない工事用電力　　構内既存の施設　　　・　利用できる（　※　有償　　・　無償）　　　※　利用できない

工事用水　　　構内既存の施設　　　・　利用できる（　※　有償　　・　無償）　　　※　利用できない工事用水　　　構内既存の施設　　　・　利用できる（　※　有償　　・　無償）　　　※　利用できない工事用水　　　構内既存の施設　　　・　利用できる（　※　有償　　・　無償）　　　※　利用できない工事用水　　　構内既存の施設　　　・　利用できる（　※　有償　　・　無償）　　　※　利用できない工事用水　　　構内既存の施設　　　・　利用できる（　※　有償　　・　無償）　　　※　利用できない工事用水　　　構内既存の施設　　　・　利用できる（　※　有償　　・　無償）　　　※　利用できない工事用水　　　構内既存の施設　　　・　利用できる（　※　有償　　・　無償）　　　※　利用できない

13 ,13 ,13 ,13 ,13 ,13 ,13 , 工事用仮設物工事用仮設物工事用仮設物工事用仮設物工事用仮設物工事用仮設物工事用仮設物 構内に作ることが　※　できる　　　・　できない構内に作ることが　※　できる　　　・　できない構内に作ることが　※　できる　　　・　できない構内に作ることが　※　できる　　　・　できない構内に作ることが　※　できる　　　・　できない構内に作ることが　※　できる　　　・　できない構内に作ることが　※　できる　　　・　できない

足場・その他足場・その他足場・その他足場・その他足場・その他足場・その他足場・その他14 ,14 ,14 ,14 ,14 ,14 ,14 , ※　別契約の関係請負者の定置する足場・桟橋の類は、無償で使用できるものとする。※　別契約の関係請負者の定置する足場・桟橋の類は、無償で使用できるものとする。※　別契約の関係請負者の定置する足場・桟橋の類は、無償で使用できるものとする。※　別契約の関係請負者の定置する足場・桟橋の類は、無償で使用できるものとする。※　別契約の関係請負者の定置する足場・桟橋の類は、無償で使用できるものとする。※　別契約の関係請負者の定置する足場・桟橋の類は、無償で使用できるものとする。※　別契約の関係請負者の定置する足場・桟橋の類は、無償で使用できるものとする。

・　本工事で設置する。・　本工事で設置する。・　本工事で設置する。・　本工事で設置する。・　本工事で設置する。・　本工事で設置する。・　本工事で設置する。

工法による足場の組立て等に関する基準」における２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行うこと。工法による足場の組立て等に関する基準」における２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行うこと。工法による足場の組立て等に関する基準」における２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行うこと。工法による足場の組立て等に関する基準」における２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行うこと。工法による足場の組立て等に関する基準」における２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行うこと。工法による足場の組立て等に関する基準」における２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行うこと。工法による足場の組立て等に関する基準」における２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行うこと。

足場を設ける場合、公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）平成31年度版２．２．１（７）によるほか、設置においては、「手すり先行足場を設ける場合、公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）平成31年度版２．２．１（７）によるほか、設置においては、「手すり先行足場を設ける場合、公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）平成31年度版２．２．１（７）によるほか、設置においては、「手すり先行足場を設ける場合、公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）平成31年度版２．２．１（７）によるほか、設置においては、「手すり先行足場を設ける場合、公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）平成31年度版２．２．１（７）によるほか、設置においては、「手すり先行足場を設ける場合、公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）平成31年度版２．２．１（７）によるほか、設置においては、「手すり先行足場を設ける場合、公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）平成31年度版２．２．１（７）によるほか、設置においては、「手すり先行

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去15 ,15 ,15 ,15 ,15 ,15 ,15 , ・　内容物の回収を要する機器・配管・　内容物の回収を要する機器・配管・　内容物の回収を要する機器・配管・　内容物の回収を要する機器・配管・　内容物の回収を要する機器・配管・　内容物の回収を要する機器・配管・　内容物の回収を要する機器・配管

・　内部足場（　・　　　種、　・　　　種）　 　・　外部足場（　・　　　種、　・　　　種）・　内部足場（　・　　　種、　・　　　種）　 　・　外部足場（　・　　　種、　・　　　種）・　内部足場（　・　　　種、　・　　　種）　 　・　外部足場（　・　　　種、　・　　　種）・　内部足場（　・　　　種、　・　　　種）　 　・　外部足場（　・　　　種、　・　　　種）・　内部足場（　・　　　種、　・　　　種）　 　・　外部足場（　・　　　種、　・　　　種）・　内部足場（　・　　　種、　・　　　種）　 　・　外部足場（　・　　　種、　・　　　種）・　内部足場（　・　　　種、　・　　　種）　 　・　外部足場（　・　　　種、　・　　　種）

16 ,16 ,16 ,16 ,16 ,16 ,16 , 提出図書等提出図書等提出図書等提出図書等提出図書等提出図書等提出図書等 １）１）１）１）１）１）１） 完成時の提出図書完成時の提出図書完成時の提出図書完成時の提出図書完成時の提出図書完成時の提出図書完成時の提出図書

※ 1部　・　5部※ 1部　・　5部※ 1部　・　5部※ 1部　・　5部※ 1部　・　5部※ 1部　・　5部※ 1部　・　5部※※※※※※※

※※※※※※※ 工事写真 工事写真 工事写真 工事写真 工事写真 工事写真 工事写真 

備　考備　考備　考備　考備　考備　考備　考部　数部　数部　数部　数部　数部　数部　数提出図書等提出図書等提出図書等提出図書等提出図書等提出図書等提出図書等

1部1部1部1部1部1部1部 電子納品CD-Rを提出電子納品CD-Rを提出電子納品CD-Rを提出電子納品CD-Rを提出電子納品CD-Rを提出電子納品CD-Rを提出電子納品CD-Rを提出

電子納品CD-Rを提出電子納品CD-Rを提出電子納品CD-Rを提出電子納品CD-Rを提出電子納品CD-Rを提出電子納品CD-Rを提出電子納品CD-Rを提出完成写真（改修工事の場合は着工前を左、完成写真を右に入れる）完成写真（改修工事の場合は着工前を左、完成写真を右に入れる）完成写真（改修工事の場合は着工前を左、完成写真を右に入れる）完成写真（改修工事の場合は着工前を左、完成写真を右に入れる）完成写真（改修工事の場合は着工前を左、完成写真を右に入れる）完成写真（改修工事の場合は着工前を左、完成写真を右に入れる）完成写真（改修工事の場合は着工前を左、完成写真を右に入れる）

・・・・・・・ 実施工程表実施工程表実施工程表実施工程表実施工程表実施工程表実施工程表 1部1部1部1部1部1部1部

※※※※※※※ ※ 1部　・　　部※ 1部　・　　部※ 1部　・　　部※ 1部　・　　部※ 1部　・　　部※ 1部　・　　部※ 1部　・　　部

※ 1部　・　　部※ 1部　・　　部※ 1部　・　　部※ 1部　・　　部※ 1部　・　　部※ 1部　・　　部※ 1部　・　　部

※※※※※※※

※※※※※※※

完成図（竣工図）完成図（竣工図）完成図（竣工図）完成図（竣工図）完成図（竣工図）完成図（竣工図）完成図（竣工図）

Ａ２　二つ折り製本Ａ２　二つ折り製本Ａ２　二つ折り製本Ａ２　二つ折り製本Ａ２　二つ折り製本Ａ２　二つ折り製本Ａ２　二つ折り製本

・・・・・・・ Ａ４判二つ折り製本Ａ４判二つ折り製本Ａ４判二つ折り製本Ａ４判二つ折り製本Ａ４判二つ折り製本Ａ４判二つ折り製本Ａ４判二つ折り製本 ※ 2部　・　 部※ 2部　・　 部※ 2部　・　 部※ 2部　・　 部※ 2部　・　 部※ 2部　・　 部※ 2部　・　 部

※ 1部　・　2部※ 1部　・　2部※ 1部　・　2部※ 1部　・　2部※ 1部　・　2部※ 1部　・　2部※ 1部　・　2部

・・・・・・・ 黒表紙金文字入（ 折りたたみ→Ａ４ ）黒表紙金文字入（ 折りたたみ→Ａ４ ）黒表紙金文字入（ 折りたたみ→Ａ４ ）黒表紙金文字入（ 折りたたみ→Ａ４ ）黒表紙金文字入（ 折りたたみ→Ａ４ ）黒表紙金文字入（ 折りたたみ→Ａ４ ）黒表紙金文字入（ 折りたたみ→Ａ４ ）  部 部 部 部 部 部 部

CADによるSXF（P21）形式、オリジナル形式、及びPDF形式（全ての図面及び特記仕様書CADによるSXF（P21）形式、オリジナル形式、及びPDF形式（全ての図面及び特記仕様書CADによるSXF（P21）形式、オリジナル形式、及びPDF形式（全ての図面及び特記仕様書CADによるSXF（P21）形式、オリジナル形式、及びPDF形式（全ての図面及び特記仕様書CADによるSXF（P21）形式、オリジナル形式、及びPDF形式（全ての図面及び特記仕様書CADによるSXF（P21）形式、オリジナル形式、及びPDF形式（全ての図面及び特記仕様書CADによるSXF（P21）形式、オリジナル形式、及びPDF形式（全ての図面及び特記仕様書
を１つのPDFファイルにまとめ提出）を１つのPDFファイルにまとめ提出）を１つのPDFファイルにまとめ提出）を１つのPDFファイルにまとめ提出）を１つのPDFファイルにまとめ提出）を１つのPDFファイルにまとめ提出）を１つのPDFファイルにまとめ提出）※※※※※※※ 1部1部1部1部1部1部1部 電子納品CD-Rを提出電子納品CD-Rを提出電子納品CD-Rを提出電子納品CD-Rを提出電子納品CD-Rを提出電子納品CD-Rを提出電子納品CD-Rを提出

※※※※※※※ 1部1部1部1部1部1部1部

※※※※※※※ 1部1部1部1部1部1部1部

施工計画書（工事期間中に監督職員の承諾を受けたものをとりまとめたもの）施工計画書（工事期間中に監督職員の承諾を受けたものをとりまとめたもの）施工計画書（工事期間中に監督職員の承諾を受けたものをとりまとめたもの）施工計画書（工事期間中に監督職員の承諾を受けたものをとりまとめたもの）施工計画書（工事期間中に監督職員の承諾を受けたものをとりまとめたもの）施工計画書（工事期間中に監督職員の承諾を受けたものをとりまとめたもの）施工計画書（工事期間中に監督職員の承諾を受けたものをとりまとめたもの）

承認図承認図承認図承認図承認図承認図承認図

施工図　Ａ１　二つ折り製本施工図　Ａ１　二つ折り製本施工図　Ａ１　二つ折り製本施工図　Ａ１　二つ折り製本施工図　Ａ１　二つ折り製本施工図　Ａ１　二つ折り製本施工図　Ａ１　二つ折り製本

原　図原　図原　図原　図原　図原　図原　図

保全に関する資料（ 標仕(1.7.3)(1)に示す内容 ）保全に関する資料（ 標仕(1.7.3)(1)に示す内容 ）保全に関する資料（ 標仕(1.7.3)(1)に示す内容 ）保全に関する資料（ 標仕(1.7.3)(1)に示す内容 ）保全に関する資料（ 標仕(1.7.3)(1)に示す内容 ）保全に関する資料（ 標仕(1.7.3)(1)に示す内容 ）保全に関する資料（ 標仕(1.7.3)(1)に示す内容 ）

※※※※※※※

建築物等の利用に関する説明書建築物等の利用に関する説明書建築物等の利用に関する説明書建築物等の利用に関する説明書建築物等の利用に関する説明書建築物等の利用に関する説明書建築物等の利用に関する説明書

機器取扱い説明書機器取扱い説明書機器取扱い説明書機器取扱い説明書機器取扱い説明書機器取扱い説明書機器取扱い説明書

・・・・・・・

・・・・・・・

機器性能試験成績書機器性能試験成績書機器性能試験成績書機器性能試験成績書機器性能試験成績書機器性能試験成績書機器性能試験成績書

※※※※※※※

※※※※※※※

官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類

主要材料、機器一覧表主要材料、機器一覧表主要材料、機器一覧表主要材料、機器一覧表主要材料、機器一覧表主要材料、機器一覧表主要材料、機器一覧表

総合試運転調整報告書総合試運転調整報告書総合試運転調整報告書総合試運転調整報告書総合試運転調整報告書総合試運転調整報告書総合試運転調整報告書

1部1部1部1部1部1部1部

・ 戸数＋1部・ 戸数＋1部・ 戸数＋1部・ 戸数＋1部・ 戸数＋1部・ 戸数＋1部・ 戸数＋1部 コピー1部コピー1部コピー1部コピー1部コピー1部コピー1部コピー1部

1部1部1部1部1部1部1部工事関係資料工事関係資料工事関係資料工事関係資料工事関係資料工事関係資料工事関係資料

※※※※※※※

・・・・・・・

・・・・・・・

機器設定値等一覧表（温度、圧力、風量、作動範囲等の設定値及びその設定者等）機器設定値等一覧表（温度、圧力、風量、作動範囲等の設定値及びその設定者等）機器設定値等一覧表（温度、圧力、風量、作動範囲等の設定値及びその設定者等）機器設定値等一覧表（温度、圧力、風量、作動範囲等の設定値及びその設定者等）機器設定値等一覧表（温度、圧力、風量、作動範囲等の設定値及びその設定者等）機器設定値等一覧表（温度、圧力、風量、作動範囲等の設定値及びその設定者等）機器設定値等一覧表（温度、圧力、風量、作動範囲等の設定値及びその設定者等）

機器付属品・保守工具等一覧表機器付属品・保守工具等一覧表機器付属品・保守工具等一覧表機器付属品・保守工具等一覧表機器付属品・保守工具等一覧表機器付属品・保守工具等一覧表機器付属品・保守工具等一覧表

施工者連絡先一覧表施工者連絡先一覧表施工者連絡先一覧表施工者連絡先一覧表施工者連絡先一覧表施工者連絡先一覧表施工者連絡先一覧表

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

機器完成図機器完成図機器完成図機器完成図機器完成図機器完成図機器完成図

打合記録簿（指摘事項、協議記録等）打合記録簿（指摘事項、協議記録等）打合記録簿（指摘事項、協議記録等）打合記録簿（指摘事項、協議記録等）打合記録簿（指摘事項、協議記録等）打合記録簿（指摘事項、協議記録等）打合記録簿（指摘事項、協議記録等）

※※※※※※※ その他監督職員が指示する書類その他監督職員が指示する書類その他監督職員が指示する書類その他監督職員が指示する書類その他監督職員が指示する書類その他監督職員が指示する書類その他監督職員が指示する書類 監督職員の指示による監督職員の指示による監督職員の指示による監督職員の指示による監督職員の指示による監督職員の指示による監督職員の指示による

２）２）２）２）２）２）２）

３）３）３）３）３）３）３）

貸与されたＣＡＤデータは本工事における施工図及び完成図（竣工図）の作成のため以外に使用しないこと。貸与されたＣＡＤデータは本工事における施工図及び完成図（竣工図）の作成のため以外に使用しないこと。貸与されたＣＡＤデータは本工事における施工図及び完成図（竣工図）の作成のため以外に使用しないこと。貸与されたＣＡＤデータは本工事における施工図及び完成図（竣工図）の作成のため以外に使用しないこと。貸与されたＣＡＤデータは本工事における施工図及び完成図（竣工図）の作成のため以外に使用しないこと。貸与されたＣＡＤデータは本工事における施工図及び完成図（竣工図）の作成のため以外に使用しないこと。貸与されたＣＡＤデータは本工事における施工図及び完成図（竣工図）の作成のため以外に使用しないこと。

施工図及び完成図（竣工図）の　提出にあっては、ＣＡＤデータにより入力保存したものとする。写真の電子納品は写真帳形式のものとする。施工図及び完成図（竣工図）の　提出にあっては、ＣＡＤデータにより入力保存したものとする。写真の電子納品は写真帳形式のものとする。施工図及び完成図（竣工図）の　提出にあっては、ＣＡＤデータにより入力保存したものとする。写真の電子納品は写真帳形式のものとする。施工図及び完成図（竣工図）の　提出にあっては、ＣＡＤデータにより入力保存したものとする。写真の電子納品は写真帳形式のものとする。施工図及び完成図（竣工図）の　提出にあっては、ＣＡＤデータにより入力保存したものとする。写真の電子納品は写真帳形式のものとする。施工図及び完成図（竣工図）の　提出にあっては、ＣＡＤデータにより入力保存したものとする。写真の電子納品は写真帳形式のものとする。施工図及び完成図（竣工図）の　提出にあっては、ＣＡＤデータにより入力保存したものとする。写真の電子納品は写真帳形式のものとする。

４）４）４）４）４）４）４） 建築物等の利用に関する説明書は、「建築物等の利用に関する説明書作成の手引き(本編)(国土交通省大臣官庁営繕部)」を参考にするもの建築物等の利用に関する説明書は、「建築物等の利用に関する説明書作成の手引き(本編)(国土交通省大臣官庁営繕部)」を参考にするもの建築物等の利用に関する説明書は、「建築物等の利用に関する説明書作成の手引き(本編)(国土交通省大臣官庁営繕部)」を参考にするもの建築物等の利用に関する説明書は、「建築物等の利用に関する説明書作成の手引き(本編)(国土交通省大臣官庁営繕部)」を参考にするもの建築物等の利用に関する説明書は、「建築物等の利用に関する説明書作成の手引き(本編)(国土交通省大臣官庁営繕部)」を参考にするもの建築物等の利用に関する説明書は、「建築物等の利用に関する説明書作成の手引き(本編)(国土交通省大臣官庁営繕部)」を参考にするもの建築物等の利用に関する説明書は、「建築物等の利用に関する説明書作成の手引き(本編)(国土交通省大臣官庁営繕部)」を参考にするもの

とし、保全計画は必ず作成すること。なお、改修工事の場合は既存の保全計画等の活用について検討すること。とし、保全計画は必ず作成すること。なお、改修工事の場合は既存の保全計画等の活用について検討すること。とし、保全計画は必ず作成すること。なお、改修工事の場合は既存の保全計画等の活用について検討すること。とし、保全計画は必ず作成すること。なお、改修工事の場合は既存の保全計画等の活用について検討すること。とし、保全計画は必ず作成すること。なお、改修工事の場合は既存の保全計画等の活用について検討すること。とし、保全計画は必ず作成すること。なお、改修工事の場合は既存の保全計画等の活用について検討すること。とし、保全計画は必ず作成すること。なお、改修工事の場合は既存の保全計画等の活用について検討すること。

耐震措置耐震措置耐震措置耐震措置耐震措置耐震措置耐震措置

１）１）１）１）１）１）１）

設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針２０１４年版」（独立行政法人建築研究所監修）による。設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針２０１４年版」（独立行政法人建築研究所監修）による。設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針２０１４年版」（独立行政法人建築研究所監修）による。設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針２０１４年版」（独立行政法人建築研究所監修）による。設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針２０１４年版」（独立行政法人建築研究所監修）による。設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針２０１４年版」（独立行政法人建築研究所監修）による。設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針２０１４年版」（独立行政法人建築研究所監修）による。

機器の据付及び取付機器の据付及び取付機器の据付及び取付機器の据付及び取付機器の据付及び取付機器の据付及び取付機器の据付及び取付

２）２）２）２）２）２）２）

上層階・屋上上層階・屋上上層階・屋上上層階・屋上上層階・屋上上層階・屋上上層階・屋上

設 置 場 所設 置 場 所設 置 場 所設 置 場 所設 置 場 所設 置 場 所設 置 場 所

及び塔屋及び塔屋及び塔屋及び塔屋及び塔屋及び塔屋及び塔屋

中間階中間階中間階中間階中間階中間階中間階

１階及び１階及び１階及び１階及び１階及び１階及び１階及び

地下階地下階地下階地下階地下階地下階地下階

特定の施設特定の施設特定の施設特定の施設特定の施設特定の施設特定の施設 一般の施設一般の施設一般の施設一般の施設一般の施設一般の施設一般の施設

重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器 一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器 重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器 一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器

耐震安全性の分類耐震安全性の分類耐震安全性の分類耐震安全性の分類耐震安全性の分類耐震安全性の分類耐震安全性の分類

防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器

　機　　　器　機　　　器　機　　　器　機　　　器　機　　　器　機　　　器　機　　　器

機　器　種　別機　器　種　別機　器　種　別機　器　種　別機　器　種　別機　器　種　別機　器　種　別

水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類

防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器

　機　　　器　機　　　器　機　　　器　機　　　器　機　　　器　機　　　器　機　　　器

水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類

防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器

　機　　　器　機　　　器　機　　　器　機　　　器　機　　　器　機　　　器　機　　　器

水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類

局部震度法による建築設備機器（ 水槽類はオイルタンクを含む ）の設計用標準水平震度（ Ｋｓ ）局部震度法による建築設備機器（ 水槽類はオイルタンクを含む ）の設計用標準水平震度（ Ｋｓ ）局部震度法による建築設備機器（ 水槽類はオイルタンクを含む ）の設計用標準水平震度（ Ｋｓ ）局部震度法による建築設備機器（ 水槽類はオイルタンクを含む ）の設計用標準水平震度（ Ｋｓ ）局部震度法による建築設備機器（ 水槽類はオイルタンクを含む ）の設計用標準水平震度（ Ｋｓ ）局部震度法による建築設備機器（ 水槽類はオイルタンクを含む ）の設計用標準水平震度（ Ｋｓ ）局部震度法による建築設備機器（ 水槽類はオイルタンクを含む ）の設計用標準水平震度（ Ｋｓ ）

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

０．６０．６０．６０．６０．６０．６０．６

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

０．６０．６０．６０．６０．６０．６０．６

設計用水平地震力は，機器の質量（自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量）に、地域係数（　※１．０　・　０．９）設計用水平地震力は，機器の質量（自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量）に、地域係数（　※１．０　・　０．９）設計用水平地震力は，機器の質量（自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量）に、地域係数（　※１．０　・　０．９）設計用水平地震力は，機器の質量（自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量）に、地域係数（　※１．０　・　０．９）設計用水平地震力は，機器の質量（自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量）に、地域係数（　※１．０　・　０．９）設計用水平地震力は，機器の質量（自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量）に、地域係数（　※１．０　・　０．９）設計用水平地震力は，機器の質量（自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量）に、地域係数（　※１．０　・　０．９）

及び次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。及び次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。及び次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。及び次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。及び次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。及び次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。及び次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。

２．０２．０２．０２．０２．０２．０２．０

２．０２．０２．０２．０２．０２．０２．０

２．０２．０２．０２．０２．０２．０２．０

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５

２．０２．０２．０２．０２．０２．０２．０

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５

２．０２．０２．０２．０２．０２．０２．０

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０ １．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０ ０．６０．６０．６０．６０．６０．６０．６１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５ １．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０ １．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０ ０．６０．６０．６０．６０．６０．６０．６

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０ ０．６０．６０．６０．６０．６０．６０．６ ０．６０．６０．６０．６０．６０．６０．６ ０．４０．４０．４０．４０．４０．４０．４

注１）注１）注１）注１）注１）注１）注１）

注２）注２）注２）注２）注２）注２）注２）

上層階とは２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階、１３階以上建の場合は上層４階上層階とは２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階、１３階以上建の場合は上層４階上層階とは２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階、１３階以上建の場合は上層４階上層階とは２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階、１３階以上建の場合は上層４階上層階とは２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階、１３階以上建の場合は上層４階上層階とは２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階、１３階以上建の場合は上層４階上層階とは２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階、１３階以上建の場合は上層４階

とする。中間階とは地下階及び１階を除く各階で上層階に該当しないもの。屋外設置機器の耐震は１階及び地下階に準ずる。とする。中間階とは地下階及び１階を除く各階で上層階に該当しないもの。屋外設置機器の耐震は１階及び地下階に準ずる。とする。中間階とは地下階及び１階を除く各階で上層階に該当しないもの。屋外設置機器の耐震は１階及び地下階に準ずる。とする。中間階とは地下階及び１階を除く各階で上層階に該当しないもの。屋外設置機器の耐震は１階及び地下階に準ずる。とする。中間階とは地下階及び１階を除く各階で上層階に該当しないもの。屋外設置機器の耐震は１階及び地下階に準ずる。とする。中間階とは地下階及び１階を除く各階で上層階に該当しないもの。屋外設置機器の耐震は１階及び地下階に準ずる。とする。中間階とは地下階及び１階を除く各階で上層階に該当しないもの。屋外設置機器の耐震は１階及び地下階に準ずる。

設置場所の区分は機器を支持している床部分にしたがって適用する。床又は壁に支持される機器は当該階を適用し、天井面より支持設置場所の区分は機器を支持している床部分にしたがって適用する。床又は壁に支持される機器は当該階を適用し、天井面より支持設置場所の区分は機器を支持している床部分にしたがって適用する。床又は壁に支持される機器は当該階を適用し、天井面より支持設置場所の区分は機器を支持している床部分にしたがって適用する。床又は壁に支持される機器は当該階を適用し、天井面より支持設置場所の区分は機器を支持している床部分にしたがって適用する。床又は壁に支持される機器は当該階を適用し、天井面より支持設置場所の区分は機器を支持している床部分にしたがって適用する。床又は壁に支持される機器は当該階を適用し、天井面より支持設置場所の区分は機器を支持している床部分にしたがって適用する。床又は壁に支持される機器は当該階を適用し、天井面より支持

（ 上階床より支持 ）される機器は支持部材取付床の階（ 当該階の上階 ）を適用する。（ 上階床より支持 ）される機器は支持部材取付床の階（ 当該階の上階 ）を適用する。（ 上階床より支持 ）される機器は支持部材取付床の階（ 当該階の上階 ）を適用する。（ 上階床より支持 ）される機器は支持部材取付床の階（ 当該階の上階 ）を適用する。（ 上階床より支持 ）される機器は支持部材取付床の階（ 当該階の上階 ）を適用する。（ 上階床より支持 ）される機器は支持部材取付床の階（ 当該階の上階 ）を適用する。（ 上階床より支持 ）される機器は支持部材取付床の階（ 当該階の上階 ）を適用する。

３）３）３）３）３）３）３） 本施設は（　※　一般の施設　　　・　特定の施設 ）とする。本施設は（　※　一般の施設　　　・　特定の施設 ）とする。本施設は（　※　一般の施設　　　・　特定の施設 ）とする。本施設は（　※　一般の施設　　　・　特定の施設 ）とする。本施設は（　※　一般の施設　　　・　特定の施設 ）とする。本施設は（　※　一般の施設　　　・　特定の施設 ）とする。本施設は（　※　一般の施設　　　・　特定の施設 ）とする。

４）４）４）４）４）４）４）

17 ,17 ,17 ,17 ,17 ,17 ,17 ,

５）５）５）５）５）５）５） 重量機器は次のものを示す。（水槽類にはオイルタンクを含む。）重量機器は次のものを示す。（水槽類にはオイルタンクを含む。）重量機器は次のものを示す。（水槽類にはオイルタンクを含む。）重量機器は次のものを示す。（水槽類にはオイルタンクを含む。）重量機器は次のものを示す。（水槽類にはオイルタンクを含む。）重量機器は次のものを示す。（水槽類にはオイルタンクを含む。）重量機器は次のものを示す。（水槽類にはオイルタンクを含む。）

　・　給水機器（　　　　　　　　）　　　・　排水機器（　　　　　　　　）　　　・　換気機器　　　・　空調機器　　　・　熱源機器　・　給水機器（　　　　　　　　）　　　・　排水機器（　　　　　　　　）　　　・　換気機器　　　・　空調機器　　　・　熱源機器　・　給水機器（　　　　　　　　）　　　・　排水機器（　　　　　　　　）　　　・　換気機器　　　・　空調機器　　　・　熱源機器　・　給水機器（　　　　　　　　）　　　・　排水機器（　　　　　　　　）　　　・　換気機器　　　・　空調機器　　　・　熱源機器　・　給水機器（　　　　　　　　）　　　・　排水機器（　　　　　　　　）　　　・　換気機器　　　・　空調機器　　　・　熱源機器　・　給水機器（　　　　　　　　）　　　・　排水機器（　　　　　　　　）　　　・　換気機器　　　・　空調機器　　　・　熱源機器　・　給水機器（　　　　　　　　）　　　・　排水機器（　　　　　　　　）　　　・　換気機器　　　・　空調機器　　　・　熱源機器

　・　防災機器　　　・　監視制御設備　　　・　危険物貯蔵装置　　　・　火を使用する設備　　　・　避難経路上に設置する機器　・　防災機器　　　・　監視制御設備　　　・　危険物貯蔵装置　　　・　火を使用する設備　　　・　避難経路上に設置する機器　・　防災機器　　　・　監視制御設備　　　・　危険物貯蔵装置　　　・　火を使用する設備　　　・　避難経路上に設置する機器　・　防災機器　　　・　監視制御設備　　　・　危険物貯蔵装置　　　・　火を使用する設備　　　・　避難経路上に設置する機器　・　防災機器　　　・　監視制御設備　　　・　危険物貯蔵装置　　　・　火を使用する設備　　　・　避難経路上に設置する機器　・　防災機器　　　・　監視制御設備　　　・　危険物貯蔵装置　　　・　火を使用する設備　　　・　避難経路上に設置する機器　・　防災機器　　　・　監視制御設備　　　・　危険物貯蔵装置　　　・　火を使用する設備　　　・　避難経路上に設置する機器

６）６）６）６）６）６）６）

７）７）７）７）７）７）７） 設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とする。設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とする。設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とする。設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とする。設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とする。設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とする。設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とする。

配線・配管及びダクトの支持　　　※　標準仕様書及び標準図による　　　・　配線・配管及びダクトの支持　　　※　標準仕様書及び標準図による　　　・　配線・配管及びダクトの支持　　　※　標準仕様書及び標準図による　　　・　配線・配管及びダクトの支持　　　※　標準仕様書及び標準図による　　　・　配線・配管及びダクトの支持　　　※　標準仕様書及び標準図による　　　・　配線・配管及びダクトの支持　　　※　標準仕様書及び標準図による　　　・　配線・配管及びダクトの支持　　　※　標準仕様書及び標準図による　　　・　

試験試験試験試験試験試験試験 標準仕様書に定める試験を行い、測定表を監督職員に提出する。標準仕様書に定める試験を行い、測定表を監督職員に提出する。標準仕様書に定める試験を行い、測定表を監督職員に提出する。標準仕様書に定める試験を行い、測定表を監督職員に提出する。標準仕様書に定める試験を行い、測定表を監督職員に提出する。標準仕様書に定める試験を行い、測定表を監督職員に提出する。標準仕様書に定める試験を行い、測定表を監督職員に提出する。18 ,18 ,18 ,18 ,18 ,18 ,18 ,

溶接部の非破壊検査　　対象配管系統　・　冷温水　　・　冷却水　　・　消火（水用）　　・　油　　・　ガス溶接部の非破壊検査　　対象配管系統　・　冷温水　　・　冷却水　　・　消火（水用）　　・　油　　・　ガス溶接部の非破壊検査　　対象配管系統　・　冷温水　　・　冷却水　　・　消火（水用）　　・　油　　・　ガス溶接部の非破壊検査　　対象配管系統　・　冷温水　　・　冷却水　　・　消火（水用）　　・　油　　・　ガス溶接部の非破壊検査　　対象配管系統　・　冷温水　　・　冷却水　　・　消火（水用）　　・　油　　・　ガス溶接部の非破壊検査　　対象配管系統　・　冷温水　　・　冷却水　　・　消火（水用）　　・　油　　・　ガス溶接部の非破壊検査　　対象配管系統　・　冷温水　　・　冷却水　　・　消火（水用）　　・　油　　・　ガス

20 ,20 ,20 ,20 ,20 ,20 ,20 , 配管材料及び配管付属品配管材料及び配管付属品配管材料及び配管付属品配管材料及び配管付属品配管材料及び配管付属品配管材料及び配管付属品配管材料及び配管付属品 １）１）１）１）１）１）１） 配管材料の規格は標準仕様書による。（ 管種は表「配管材料」によるものとし、その他は図示による ）配管材料の規格は標準仕様書による。（ 管種は表「配管材料」によるものとし、その他は図示による ）配管材料の規格は標準仕様書による。（ 管種は表「配管材料」によるものとし、その他は図示による ）配管材料の規格は標準仕様書による。（ 管種は表「配管材料」によるものとし、その他は図示による ）配管材料の規格は標準仕様書による。（ 管種は表「配管材料」によるものとし、その他は図示による ）配管材料の規格は標準仕様書による。（ 管種は表「配管材料」によるものとし、その他は図示による ）配管材料の規格は標準仕様書による。（ 管種は表「配管材料」によるものとし、その他は図示による ）

２）２）２）２）２）２）２） 特記されていない弁等のサイズは、機器付属品を除き接続配管のサイズと同じとする。特記されていない弁等のサイズは、機器付属品を除き接続配管のサイズと同じとする。特記されていない弁等のサイズは、機器付属品を除き接続配管のサイズと同じとする。特記されていない弁等のサイズは、機器付属品を除き接続配管のサイズと同じとする。特記されていない弁等のサイズは、機器付属品を除き接続配管のサイズと同じとする。特記されていない弁等のサイズは、機器付属品を除き接続配管のサイズと同じとする。特記されていない弁等のサイズは、機器付属品を除き接続配管のサイズと同じとする。

３）３）３）３）３）３）３） 鋼管用伸縮継手の種類　　　※　ベローズ形（　※　複式　　・　単式 ）　　　・　スリーブ形鋼管用伸縮継手の種類　　　※　ベローズ形（　※　複式　　・　単式 ）　　　・　スリーブ形鋼管用伸縮継手の種類　　　※　ベローズ形（　※　複式　　・　単式 ）　　　・　スリーブ形鋼管用伸縮継手の種類　　　※　ベローズ形（　※　複式　　・　単式 ）　　　・　スリーブ形鋼管用伸縮継手の種類　　　※　ベローズ形（　※　複式　　・　単式 ）　　　・　スリーブ形鋼管用伸縮継手の種類　　　※　ベローズ形（　※　複式　　・　単式 ）　　　・　スリーブ形鋼管用伸縮継手の種類　　　※　ベローズ形（　※　複式　　・　単式 ）　　　・　スリーブ形

４）４）４）４）４）４）４）

５）５）５）５）５）５）５）

フレキシブルジョイントの全長　　　※　標準仕様書による　　　・　図示によるフレキシブルジョイントの全長　　　※　標準仕様書による　　　・　図示によるフレキシブルジョイントの全長　　　※　標準仕様書による　　　・　図示によるフレキシブルジョイントの全長　　　※　標準仕様書による　　　・　図示によるフレキシブルジョイントの全長　　　※　標準仕様書による　　　・　図示によるフレキシブルジョイントの全長　　　※　標準仕様書による　　　・　図示によるフレキシブルジョイントの全長　　　※　標準仕様書による　　　・　図示による

スリーブは標準仕様書によるほか、下表による。スリーブは標準仕様書によるほか、下表による。スリーブは標準仕様書によるほか、下表による。スリーブは標準仕様書によるほか、下表による。スリーブは標準仕様書によるほか、下表による。スリーブは標準仕様書によるほか、下表による。スリーブは標準仕様書によるほか、下表による。

スリーブ区分スリーブ区分スリーブ区分スリーブ区分スリーブ区分スリーブ区分スリーブ区分 材質材質材質材質材質材質材質

ピット⇔土間、ピット⇔外部土中への梁・壁貫通ピット⇔土間、ピット⇔外部土中への梁・壁貫通ピット⇔土間、ピット⇔外部土中への梁・壁貫通ピット⇔土間、ピット⇔外部土中への梁・壁貫通ピット⇔土間、ピット⇔外部土中への梁・壁貫通ピット⇔土間、ピット⇔外部土中への梁・壁貫通ピット⇔土間、ピット⇔外部土中への梁・壁貫通 つば付鋼管つば付鋼管つば付鋼管つば付鋼管つば付鋼管つば付鋼管つば付鋼管

地中梁及び多湿ピット内の梁・壁貫通（ ピット換気を除く ）地中梁及び多湿ピット内の梁・壁貫通（ ピット換気を除く ）地中梁及び多湿ピット内の梁・壁貫通（ ピット換気を除く ）地中梁及び多湿ピット内の梁・壁貫通（ ピット換気を除く ）地中梁及び多湿ピット内の梁・壁貫通（ ピット換気を除く ）地中梁及び多湿ピット内の梁・壁貫通（ ピット換気を除く ）地中梁及び多湿ピット内の梁・壁貫通（ ピット換気を除く ） 硬質塩化ビニル管（ ＶＰ ）硬質塩化ビニル管（ ＶＰ ）硬質塩化ビニル管（ ＶＰ ）硬質塩化ビニル管（ ＶＰ ）硬質塩化ビニル管（ ＶＰ ）硬質塩化ビニル管（ ＶＰ ）硬質塩化ビニル管（ ＶＰ ）

注）つば付鋼管をつば付塩ビ管に変更する場合は図示による。注）つば付鋼管をつば付塩ビ管に変更する場合は図示による。注）つば付鋼管をつば付塩ビ管に変更する場合は図示による。注）つば付鋼管をつば付塩ビ管に変更する場合は図示による。注）つば付鋼管をつば付塩ビ管に変更する場合は図示による。注）つば付鋼管をつば付塩ビ管に変更する場合は図示による。注）つば付鋼管をつば付塩ビ管に変更する場合は図示による。

弁類の規格（ 耐圧 ）は各設備項目の表記による。弁類の規格（ 耐圧 ）は各設備項目の表記による。弁類の規格（ 耐圧 ）は各設備項目の表記による。弁類の規格（ 耐圧 ）は各設備項目の表記による。弁類の規格（ 耐圧 ）は各設備項目の表記による。弁類の規格（ 耐圧 ）は各設備項目の表記による。弁類の規格（ 耐圧 ）は各設備項目の表記による。

１）１）１）１）１）１）１）21 ,21 ,21 ,21 ,21 ,21 ,21 , 計器類計器類計器類計器類計器類計器類計器類

総合試運転調整総合試運転調整総合試運転調整総合試運転調整総合試運転調整総合試運転調整総合試運転調整 各機器の個別運転調整後に下記の総合調整を行い、測定報告書を監督職員に提出する。各機器の個別運転調整後に下記の総合調整を行い、測定報告書を監督職員に提出する。各機器の個別運転調整後に下記の総合調整を行い、測定報告書を監督職員に提出する。各機器の個別運転調整後に下記の総合調整を行い、測定報告書を監督職員に提出する。各機器の個別運転調整後に下記の総合調整を行い、測定報告書を監督職員に提出する。各機器の個別運転調整後に下記の総合調整を行い、測定報告書を監督職員に提出する。各機器の個別運転調整後に下記の総合調整を行い、測定報告書を監督職員に提出する。

・　端末水栓の残留塩素濃度の測定　　　・　飲用水の水質測定　　　・　雑用水の水質測定　　　・　・　端末水栓の残留塩素濃度の測定　　　・　飲用水の水質測定　　　・　雑用水の水質測定　　　・　・　端末水栓の残留塩素濃度の測定　　　・　飲用水の水質測定　　　・　雑用水の水質測定　　　・　・　端末水栓の残留塩素濃度の測定　　　・　飲用水の水質測定　　　・　雑用水の水質測定　　　・　・　端末水栓の残留塩素濃度の測定　　　・　飲用水の水質測定　　　・　雑用水の水質測定　　　・　・　端末水栓の残留塩素濃度の測定　　　・　飲用水の水質測定　　　・　雑用水の水質測定　　　・　・　端末水栓の残留塩素濃度の測定　　　・　飲用水の水質測定　　　・　雑用水の水質測定　　　・　

・　風量調整　　　・　水量調整　　　・　室内外空気の温湿度測定　　　・　室内気流及びじんあいの測定　　　・　騒音測定・　風量調整　　　・　水量調整　　　・　室内外空気の温湿度測定　　　・　室内気流及びじんあいの測定　　　・　騒音測定・　風量調整　　　・　水量調整　　　・　室内外空気の温湿度測定　　　・　室内気流及びじんあいの測定　　　・　騒音測定・　風量調整　　　・　水量調整　　　・　室内外空気の温湿度測定　　　・　室内気流及びじんあいの測定　　　・　騒音測定・　風量調整　　　・　水量調整　　　・　室内外空気の温湿度測定　　　・　室内気流及びじんあいの測定　　　・　騒音測定・　風量調整　　　・　水量調整　　　・　室内外空気の温湿度測定　　　・　室内気流及びじんあいの測定　　　・　騒音測定・　風量調整　　　・　水量調整　　　・　室内外空気の温湿度測定　　　・　室内気流及びじんあいの測定　　　・　騒音測定

19 ,19 ,19 ,19 ,19 ,19 ,19 ,

床下暗渠内（ ピット内を含む ）の保温に使用する着色アルミガラスクロスの外装色の分類は、下表を標準とする。床下暗渠内（ ピット内を含む ）の保温に使用する着色アルミガラスクロスの外装色の分類は、下表を標準とする。床下暗渠内（ ピット内を含む ）の保温に使用する着色アルミガラスクロスの外装色の分類は、下表を標準とする。床下暗渠内（ ピット内を含む ）の保温に使用する着色アルミガラスクロスの外装色の分類は、下表を標準とする。床下暗渠内（ ピット内を含む ）の保温に使用する着色アルミガラスクロスの外装色の分類は、下表を標準とする。床下暗渠内（ ピット内を含む ）の保温に使用する着色アルミガラスクロスの外装色の分類は、下表を標準とする。床下暗渠内（ ピット内を含む ）の保温に使用する着色アルミガラスクロスの外装色の分類は、下表を標準とする。

温水暖房でパネルヒーターへの屋内露出管は保温しない。温水暖房でパネルヒーターへの屋内露出管は保温しない。温水暖房でパネルヒーターへの屋内露出管は保温しない。温水暖房でパネルヒーターへの屋内露出管は保温しない。温水暖房でパネルヒーターへの屋内露出管は保温しない。温水暖房でパネルヒーターへの屋内露出管は保温しない。温水暖房でパネルヒーターへの屋内露出管は保温しない。

湯沸器の給排気筒（ 二重管 ）の隠蔽部は、保温（ ｈ・イ・Ⅸ ）を行う。湯沸器の給排気筒（ 二重管 ）の隠蔽部は、保温（ ｈ・イ・Ⅸ ）を行う。湯沸器の給排気筒（ 二重管 ）の隠蔽部は、保温（ ｈ・イ・Ⅸ ）を行う。湯沸器の給排気筒（ 二重管 ）の隠蔽部は、保温（ ｈ・イ・Ⅸ ）を行う。湯沸器の給排気筒（ 二重管 ）の隠蔽部は、保温（ ｈ・イ・Ⅸ ）を行う。湯沸器の給排気筒（ 二重管 ）の隠蔽部は、保温（ ｈ・イ・Ⅸ ）を行う。湯沸器の給排気筒（ 二重管 ）の隠蔽部は、保温（ ｈ・イ・Ⅸ ）を行う。13）13）13）13）13）13）13）

14）14）14）14）14）14）14）

15）15）15）15）15）15）15）

16）16）16）16）16）16）16）

配管区分配管区分配管区分配管区分配管区分配管区分配管区分 外装色外装色外装色外装色外装色外装色外装色

消火管消火管消火管消火管消火管消火管消火管 白系白系白系白系白系白系白系

給水管給水管給水管給水管給水管給水管給水管 青系青系青系青系青系青系青系

給湯管給湯管給湯管給湯管給湯管給湯管給湯管 黒系黒系黒系黒系黒系黒系黒系

冷水・冷温水管冷水・冷温水管冷水・冷温水管冷水・冷温水管冷水・冷温水管冷水・冷温水管冷水・冷温水管 緑系緑系緑系緑系緑系緑系緑系

温水・蒸気管温水・蒸気管温水・蒸気管温水・蒸気管温水・蒸気管温水・蒸気管温水・蒸気管 赤系赤系赤系赤系赤系赤系赤系

蒸気管の保温　　　暖房する室の暖房用蒸気立て管（ 主管を除く ）及び分枝管　　※　施工しない　　・　施工する蒸気管の保温　　　暖房する室の暖房用蒸気立て管（ 主管を除く ）及び分枝管　　※　施工しない　　・　施工する蒸気管の保温　　　暖房する室の暖房用蒸気立て管（ 主管を除く ）及び分枝管　　※　施工しない　　・　施工する蒸気管の保温　　　暖房する室の暖房用蒸気立て管（ 主管を除く ）及び分枝管　　※　施工しない　　・　施工する蒸気管の保温　　　暖房する室の暖房用蒸気立て管（ 主管を除く ）及び分枝管　　※　施工しない　　・　施工する蒸気管の保温　　　暖房する室の暖房用蒸気立て管（ 主管を除く ）及び分枝管　　※　施工しない　　・　施工する蒸気管の保温　　　暖房する室の暖房用蒸気立て管（ 主管を除く ）及び分枝管　　※　施工しない　　・　施工する

　　　　　　　　　蒸気還り管（ 屋内露出を除く ）　　　　　　　　　　　　　　※　施工しない　　・　施工する　　　　　　　　　蒸気還り管（ 屋内露出を除く ）　　　　　　　　　　　　　　※　施工しない　　・　施工する　　　　　　　　　蒸気還り管（ 屋内露出を除く ）　　　　　　　　　　　　　　※　施工しない　　・　施工する　　　　　　　　　蒸気還り管（ 屋内露出を除く ）　　　　　　　　　　　　　　※　施工しない　　・　施工する　　　　　　　　　蒸気還り管（ 屋内露出を除く ）　　　　　　　　　　　　　　※　施工しない　　・　施工する　　　　　　　　　蒸気還り管（ 屋内露出を除く ）　　　　　　　　　　　　　　※　施工しない　　・　施工する　　　　　　　　　蒸気還り管（ 屋内露出を除く ）　　　　　　　　　　　　　　※　施工しない　　・　施工する

温度計は標準仕様書・標準図によるほか、図示した箇所に取付ける。（ 配管用はＬ形・ダクト用は円形 ）温度計は標準仕様書・標準図によるほか、図示した箇所に取付ける。（ 配管用はＬ形・ダクト用は円形 ）温度計は標準仕様書・標準図によるほか、図示した箇所に取付ける。（ 配管用はＬ形・ダクト用は円形 ）温度計は標準仕様書・標準図によるほか、図示した箇所に取付ける。（ 配管用はＬ形・ダクト用は円形 ）温度計は標準仕様書・標準図によるほか、図示した箇所に取付ける。（ 配管用はＬ形・ダクト用は円形 ）温度計は標準仕様書・標準図によるほか、図示した箇所に取付ける。（ 配管用はＬ形・ダクト用は円形 ）温度計は標準仕様書・標準図によるほか、図示した箇所に取付ける。（ 配管用はＬ形・ダクト用は円形 ）

２）２）２）２）２）２）２） 瞬間流量計瞬間流量計瞬間流量計瞬間流量計瞬間流量計瞬間流量計瞬間流量計

３）３）３）３）３）３）３）

※　着脱可能形（ ※　全数　　　・　図示による ）　　・　固定形（ 止水コック付 ）※　着脱可能形（ ※　全数　　　・　図示による ）　　・　固定形（ 止水コック付 ）※　着脱可能形（ ※　全数　　　・　図示による ）　　・　固定形（ 止水コック付 ）※　着脱可能形（ ※　全数　　　・　図示による ）　　・　固定形（ 止水コック付 ）※　着脱可能形（ ※　全数　　　・　図示による ）　　・　固定形（ 止水コック付 ）※　着脱可能形（ ※　全数　　　・　図示による ）　　・　固定形（ 止水コック付 ）※　着脱可能形（ ※　全数　　　・　図示による ）　　・　固定形（ 止水コック付 ）

着脱可能形の指示部（　・　４０A用　　個　　・　１００A用　　個　　・　２５０A用　　個 ）を付属する。着脱可能形の指示部（　・　４０A用　　個　　・　１００A用　　個　　・　２５０A用　　個 ）を付属する。着脱可能形の指示部（　・　４０A用　　個　　・　１００A用　　個　　・　２５０A用　　個 ）を付属する。着脱可能形の指示部（　・　４０A用　　個　　・　１００A用　　個　　・　２５０A用　　個 ）を付属する。着脱可能形の指示部（　・　４０A用　　個　　・　１００A用　　個　　・　２５０A用　　個 ）を付属する。着脱可能形の指示部（　・　４０A用　　個　　・　１００A用　　個　　・　２５０A用　　個 ）を付属する。着脱可能形の指示部（　・　４０A用　　個　　・　１００A用　　個　　・　２５０A用　　個 ）を付属する。

積算流量計は図示した箇所に取付ける。積算流量計は図示した箇所に取付ける。積算流量計は図示した箇所に取付ける。積算流量計は図示した箇所に取付ける。積算流量計は図示した箇所に取付ける。積算流量計は図示した箇所に取付ける。積算流量計は図示した箇所に取付ける。

熱源機器には、個々に地震感知器を付属する。熱源機器には、個々に地震感知器を付属する。熱源機器には、個々に地震感知器を付属する。熱源機器には、個々に地震感知器を付属する。熱源機器には、個々に地震感知器を付属する。熱源機器には、個々に地震感知器を付属する。熱源機器には、個々に地震感知器を付属する。

圧力計・連成計・水高計及び電流計等の計器類には、正常値を示す赤指針を設ける。圧力計・連成計・水高計及び電流計等の計器類には、正常値を示す赤指針を設ける。圧力計・連成計・水高計及び電流計等の計器類には、正常値を示す赤指針を設ける。圧力計・連成計・水高計及び電流計等の計器類には、正常値を示す赤指針を設ける。圧力計・連成計・水高計及び電流計等の計器類には、正常値を示す赤指針を設ける。圧力計・連成計・水高計及び電流計等の計器類には、正常値を示す赤指針を設ける。圧力計・連成計・水高計及び電流計等の計器類には、正常値を示す赤指針を設ける。

１）１）１）１）１）１）１）22 ,22 ,22 ,22 ,22 ,22 ,22 , 配管施工配管施工配管施工配管施工配管施工配管施工配管施工

標準図　施工４（　・　（a））　施工５（　・　（ｂ）　　　・　（ｃ））標準図　施工４（　・　（a））　施工５（　・　（ｂ）　　　・　（ｃ））標準図　施工４（　・　（a））　施工５（　・　（ｂ）　　　・　（ｃ））標準図　施工４（　・　（a））　施工５（　・　（ｂ）　　　・　（ｃ））標準図　施工４（　・　（a））　施工５（　・　（ｂ）　　　・　（ｃ））標準図　施工４（　・　（a））　施工５（　・　（ｂ）　　　・　（ｃ））標準図　施工４（　・　（a））　施工５（　・　（ｂ）　　　・　（ｃ））

２）２）２）２）２）２）２） 絶縁継手取付箇所　　　※　標準仕様書による　　　・　図示による絶縁継手取付箇所　　　※　標準仕様書による　　　・　図示による絶縁継手取付箇所　　　※　標準仕様書による　　　・　図示による絶縁継手取付箇所　　　※　標準仕様書による　　　・　図示による絶縁継手取付箇所　　　※　標準仕様書による　　　・　図示による絶縁継手取付箇所　　　※　標準仕様書による　　　・　図示による絶縁継手取付箇所　　　※　標準仕様書による　　　・　図示による

３）３）３）３）３）３）３）

４）４）４）４）４）４）４）

呼び径50以下の鋼管のねじ加工は原則として転造ねじ加工とする。ただし、樹脂ライニング鋼管（ポリ紛体鋼管を除く）のねじ加工は呼び径50以下の鋼管のねじ加工は原則として転造ねじ加工とする。ただし、樹脂ライニング鋼管（ポリ紛体鋼管を除く）のねじ加工は呼び径50以下の鋼管のねじ加工は原則として転造ねじ加工とする。ただし、樹脂ライニング鋼管（ポリ紛体鋼管を除く）のねじ加工は呼び径50以下の鋼管のねじ加工は原則として転造ねじ加工とする。ただし、樹脂ライニング鋼管（ポリ紛体鋼管を除く）のねじ加工は呼び径50以下の鋼管のねじ加工は原則として転造ねじ加工とする。ただし、樹脂ライニング鋼管（ポリ紛体鋼管を除く）のねじ加工は呼び径50以下の鋼管のねじ加工は原則として転造ねじ加工とする。ただし、樹脂ライニング鋼管（ポリ紛体鋼管を除く）のねじ加工は呼び径50以下の鋼管のねじ加工は原則として転造ねじ加工とする。ただし、樹脂ライニング鋼管（ポリ紛体鋼管を除く）のねじ加工は

切削ねじ加工とする。これにより難い特別な事情がある場合は、監督職員の承諾を受ける。切削ねじ加工とする。これにより難い特別な事情がある場合は、監督職員の承諾を受ける。切削ねじ加工とする。これにより難い特別な事情がある場合は、監督職員の承諾を受ける。切削ねじ加工とする。これにより難い特別な事情がある場合は、監督職員の承諾を受ける。切削ねじ加工とする。これにより難い特別な事情がある場合は、監督職員の承諾を受ける。切削ねじ加工とする。これにより難い特別な事情がある場合は、監督職員の承諾を受ける。切削ねじ加工とする。これにより難い特別な事情がある場合は、監督職員の承諾を受ける。

排水管の90°曲管は原則として大曲管とする。排水管の90°曲管は原則として大曲管とする。排水管の90°曲管は原則として大曲管とする。排水管の90°曲管は原則として大曲管とする。排水管の90°曲管は原則として大曲管とする。排水管の90°曲管は原則として大曲管とする。排水管の90°曲管は原則として大曲管とする。

１）１）１）１）１）１）１）23 ,23 ,23 ,23 ,23 ,23 ,23 , 支持金物及び固定金具支持金物及び固定金具支持金物及び固定金具支持金物及び固定金具支持金物及び固定金具支持金物及び固定金具支持金物及び固定金具 ポンプ・屋外機器のアンカーボルト・ナット及び屋外の配管・ダクト、屋内床下に使用する支持金物は溶融亜鉛めっき製またはステンレスポンプ・屋外機器のアンカーボルト・ナット及び屋外の配管・ダクト、屋内床下に使用する支持金物は溶融亜鉛めっき製またはステンレスポンプ・屋外機器のアンカーボルト・ナット及び屋外の配管・ダクト、屋内床下に使用する支持金物は溶融亜鉛めっき製またはステンレスポンプ・屋外機器のアンカーボルト・ナット及び屋外の配管・ダクト、屋内床下に使用する支持金物は溶融亜鉛めっき製またはステンレスポンプ・屋外機器のアンカーボルト・ナット及び屋外の配管・ダクト、屋内床下に使用する支持金物は溶融亜鉛めっき製またはステンレスポンプ・屋外機器のアンカーボルト・ナット及び屋外の配管・ダクト、屋内床下に使用する支持金物は溶融亜鉛めっき製またはステンレスポンプ・屋外機器のアンカーボルト・ナット及び屋外の配管・ダクト、屋内床下に使用する支持金物は溶融亜鉛めっき製またはステンレス

(SUS304製)とし、ポンプ・屋外のナットにはナットキャップ（ 樹脂製 ）を取付ける。(SUS304製)とし、ポンプ・屋外のナットにはナットキャップ（ 樹脂製 ）を取付ける。(SUS304製)とし、ポンプ・屋外のナットにはナットキャップ（ 樹脂製 ）を取付ける。(SUS304製)とし、ポンプ・屋外のナットにはナットキャップ（ 樹脂製 ）を取付ける。(SUS304製)とし、ポンプ・屋外のナットにはナットキャップ（ 樹脂製 ）を取付ける。(SUS304製)とし、ポンプ・屋外のナットにはナットキャップ（ 樹脂製 ）を取付ける。(SUS304製)とし、ポンプ・屋外のナットにはナットキャップ（ 樹脂製 ）を取付ける。

図示の箇所に建物導入部配管の変位吸収配管を施工する。なお、施工方法は下記による。図示の箇所に建物導入部配管の変位吸収配管を施工する。なお、施工方法は下記による。図示の箇所に建物導入部配管の変位吸収配管を施工する。なお、施工方法は下記による。図示の箇所に建物導入部配管の変位吸収配管を施工する。なお、施工方法は下記による。図示の箇所に建物導入部配管の変位吸収配管を施工する。なお、施工方法は下記による。図示の箇所に建物導入部配管の変位吸収配管を施工する。なお、施工方法は下記による。図示の箇所に建物導入部配管の変位吸収配管を施工する。なお、施工方法は下記による。

２）２）２）２）２）２）２）

３）３）３）３）３）３）３） 冷水、ブライン及び冷温水配管の吊りバンド等の支持部は、合成樹脂製の支持受けを使用する。冷水、ブライン及び冷温水配管の吊りバンド等の支持部は、合成樹脂製の支持受けを使用する。冷水、ブライン及び冷温水配管の吊りバンド等の支持部は、合成樹脂製の支持受けを使用する。冷水、ブライン及び冷温水配管の吊りバンド等の支持部は、合成樹脂製の支持受けを使用する。冷水、ブライン及び冷温水配管の吊りバンド等の支持部は、合成樹脂製の支持受けを使用する。冷水、ブライン及び冷温水配管の吊りバンド等の支持部は、合成樹脂製の支持受けを使用する。冷水、ブライン及び冷温水配管の吊りバンド等の支持部は、合成樹脂製の支持受けを使用する。

４）４）４）４）４）４）４）

５）５）５）５）５）５）５）

土間配管は、全て溶融亜鉛めっき製またはステンレス(SUS304製)の吊りボルトにて、土間または大引きより固定する。土間配管は、全て溶融亜鉛めっき製またはステンレス(SUS304製)の吊りボルトにて、土間または大引きより固定する。土間配管は、全て溶融亜鉛めっき製またはステンレス(SUS304製)の吊りボルトにて、土間または大引きより固定する。土間配管は、全て溶融亜鉛めっき製またはステンレス(SUS304製)の吊りボルトにて、土間または大引きより固定する。土間配管は、全て溶融亜鉛めっき製またはステンレス(SUS304製)の吊りボルトにて、土間または大引きより固定する。土間配管は、全て溶融亜鉛めっき製またはステンレス(SUS304製)の吊りボルトにて、土間または大引きより固定する。土間配管は、全て溶融亜鉛めっき製またはステンレス(SUS304製)の吊りボルトにて、土間または大引きより固定する。

蒸気管の横走り管は、図示の箇所に座屈防止用形鋼振れ止め支持を行う。なお、施工方法は下記による。蒸気管の横走り管は、図示の箇所に座屈防止用形鋼振れ止め支持を行う。なお、施工方法は下記による。蒸気管の横走り管は、図示の箇所に座屈防止用形鋼振れ止め支持を行う。なお、施工方法は下記による。蒸気管の横走り管は、図示の箇所に座屈防止用形鋼振れ止め支持を行う。なお、施工方法は下記による。蒸気管の横走り管は、図示の箇所に座屈防止用形鋼振れ止め支持を行う。なお、施工方法は下記による。蒸気管の横走り管は、図示の箇所に座屈防止用形鋼振れ止め支持を行う。なお、施工方法は下記による。蒸気管の横走り管は、図示の箇所に座屈防止用形鋼振れ止め支持を行う。なお、施工方法は下記による。

標準図　施工１２（ｂ）（　 ・　（１）　　・　（２）　　・　図示 ）標準図　施工１２（ｂ）（　 ・　（１）　　・　（２）　　・　図示 ）標準図　施工１２（ｂ）（　 ・　（１）　　・　（２）　　・　図示 ）標準図　施工１２（ｂ）（　 ・　（１）　　・　（２）　　・　図示 ）標準図　施工１２（ｂ）（　 ・　（１）　　・　（２）　　・　図示 ）標準図　施工１２（ｂ）（　 ・　（１）　　・　（２）　　・　図示 ）標準図　施工１２（ｂ）（　 ・　（１）　　・　（２）　　・　図示 ）

６）６）６）６）６）６）６） 冷媒管の吊り用支持受け材として保護プレートを、断熱材被覆銅管と吊り金物との間に設け、自重による断熱材の食込みを防止する。冷媒管の吊り用支持受け材として保護プレートを、断熱材被覆銅管と吊り金物との間に設け、自重による断熱材の食込みを防止する。冷媒管の吊り用支持受け材として保護プレートを、断熱材被覆銅管と吊り金物との間に設け、自重による断熱材の食込みを防止する。冷媒管の吊り用支持受け材として保護プレートを、断熱材被覆銅管と吊り金物との間に設け、自重による断熱材の食込みを防止する。冷媒管の吊り用支持受け材として保護プレートを、断熱材被覆銅管と吊り金物との間に設け、自重による断熱材の食込みを防止する。冷媒管の吊り用支持受け材として保護プレートを、断熱材被覆銅管と吊り金物との間に設け、自重による断熱材の食込みを防止する。冷媒管の吊り用支持受け材として保護プレートを、断熱材被覆銅管と吊り金物との間に設け、自重による断熱材の食込みを防止する。

７）７）７）７）７）７）７）

振動を伴う機器用支持金物のナットは、ダブルナットとする。振動を伴う機器用支持金物のナットは、ダブルナットとする。振動を伴う機器用支持金物のナットは、ダブルナットとする。振動を伴う機器用支持金物のナットは、ダブルナットとする。振動を伴う機器用支持金物のナットは、ダブルナットとする。振動を伴う機器用支持金物のナットは、ダブルナットとする。振動を伴う機器用支持金物のナットは、ダブルナットとする。

標準仕様書記載以外の天井吊形、カセット形、天井隠ぺい形の機器の支持は吊り用ボルトで行い、振れ止めを施したものとする。標準仕様書記載以外の天井吊形、カセット形、天井隠ぺい形の機器の支持は吊り用ボルトで行い、振れ止めを施したものとする。標準仕様書記載以外の天井吊形、カセット形、天井隠ぺい形の機器の支持は吊り用ボルトで行い、振れ止めを施したものとする。標準仕様書記載以外の天井吊形、カセット形、天井隠ぺい形の機器の支持は吊り用ボルトで行い、振れ止めを施したものとする。標準仕様書記載以外の天井吊形、カセット形、天井隠ぺい形の機器の支持は吊り用ボルトで行い、振れ止めを施したものとする。標準仕様書記載以外の天井吊形、カセット形、天井隠ぺい形の機器の支持は吊り用ボルトで行い、振れ止めを施したものとする。標準仕様書記載以外の天井吊形、カセット形、天井隠ぺい形の機器の支持は吊り用ボルトで行い、振れ止めを施したものとする。

１）１）１）１）１）１）１）土工事土工事土工事土工事土工事土工事土工事24 ,24 ,24 ,24 ,24 ,24 ,24 , 配管は下記による。配管は下記による。配管は下記による。配管は下記による。配管は下記による。配管は下記による。配管は下記による。

埋設深さ（ｍ）埋設深さ（ｍ）埋設深さ（ｍ）埋設深さ（ｍ）埋設深さ（ｍ）埋設深さ（ｍ）埋設深さ（ｍ） 土工事区分土工事区分土工事区分土工事区分土工事区分土工事区分土工事区分 埋設表示埋設表示埋設表示埋設表示埋設表示埋設表示埋設表示埋戻し用土埋戻し用土埋戻し用土埋戻し用土埋戻し用土埋戻し用土埋戻し用土

構内車路構内車路構内車路構内車路構内車路構内車路構内車路 人力土工人力土工人力土工人力土工人力土工人力土工人力土工 掘削土掘削土掘削土掘削土掘削土掘削土掘削土 客土客土客土客土客土客土客土 テープテープテープテープテープテープテープ 埋設標埋設標埋設標埋設標埋設標埋設標埋設標構内一般構内一般構内一般構内一般構内一般構内一般構内一般 機械土工機械土工機械土工機械土工機械土工機械土工機械土工

給水管給水管給水管給水管給水管給水管給水管

排水管排水管排水管排水管排水管排水管排水管

図示図示図示図示図示図示図示 図示図示図示図示図示図示図示

〃〃〃〃〃〃〃 〃〃〃〃〃〃〃

２）２）２）２）２）２）２） 公道部は、水道事業者・下水道事業者・ガス供給事業者及び道路管理者規定による。公道部は、水道事業者・下水道事業者・ガス供給事業者及び道路管理者規定による。公道部は、水道事業者・下水道事業者・ガス供給事業者及び道路管理者規定による。公道部は、水道事業者・下水道事業者・ガス供給事業者及び道路管理者規定による。公道部は、水道事業者・下水道事業者・ガス供給事業者及び道路管理者規定による。公道部は、水道事業者・下水道事業者・ガス供給事業者及び道路管理者規定による。公道部は、水道事業者・下水道事業者・ガス供給事業者及び道路管理者規定による。

３）３）３）３）３）３）３） 設計図書に示された配管工事で掘削深さが １,５００ ㎜ を超える場合は、図示による方法で土留めを行う。設計図書に示された配管工事で掘削深さが １,５００ ㎜ を超える場合は、図示による方法で土留めを行う。設計図書に示された配管工事で掘削深さが １,５００ ㎜ を超える場合は、図示による方法で土留めを行う。設計図書に示された配管工事で掘削深さが １,５００ ㎜ を超える場合は、図示による方法で土留めを行う。設計図書に示された配管工事で掘削深さが １,５００ ㎜ を超える場合は、図示による方法で土留めを行う。設計図書に示された配管工事で掘削深さが １,５００ ㎜ を超える場合は、図示による方法で土留めを行う。設計図書に示された配管工事で掘削深さが １,５００ ㎜ を超える場合は、図示による方法で土留めを行う。

４）４）４）４）４）４）４） 土中埋設配管は、配管下 １００ ㎜・配管上 １００ ㎜ を山砂等で埋め戻す。土中埋設配管は、配管下 １００ ㎜・配管上 １００ ㎜ を山砂等で埋め戻す。土中埋設配管は、配管下 １００ ㎜・配管上 １００ ㎜ を山砂等で埋め戻す。土中埋設配管は、配管下 １００ ㎜・配管上 １００ ㎜ を山砂等で埋め戻す。土中埋設配管は、配管下 １００ ㎜・配管上 １００ ㎜ を山砂等で埋め戻す。土中埋設配管は、配管下 １００ ㎜・配管上 １００ ㎜ を山砂等で埋め戻す。土中埋設配管は、配管下 １００ ㎜・配管上 １００ ㎜ を山砂等で埋め戻す。

５）５）５）５）５）５）５） 残土（ 発生土を含む ）処理残土（ 発生土を含む ）処理残土（ 発生土を含む ）処理残土（ 発生土を含む ）処理残土（ 発生土を含む ）処理残土（ 発生土を含む ）処理残土（ 発生土を含む ）処理

※　構内指示の場所に敷き均し　　　・　構内指示の場所に堆積※　構内指示の場所に敷き均し　　　・　構内指示の場所に堆積※　構内指示の場所に敷き均し　　　・　構内指示の場所に堆積※　構内指示の場所に敷き均し　　　・　構内指示の場所に堆積※　構内指示の場所に敷き均し　　　・　構内指示の場所に堆積※　構内指示の場所に敷き均し　　　・　構内指示の場所に堆積※　構内指示の場所に敷き均し　　　・　構内指示の場所に堆積

・　構外搬出適正処理（　※　本工事（ 約　2 ㎞・搬出調書等を提出する ）　　・　別途工事 ）・　構外搬出適正処理（　※　本工事（ 約　2 ㎞・搬出調書等を提出する ）　　・　別途工事 ）・　構外搬出適正処理（　※　本工事（ 約　2 ㎞・搬出調書等を提出する ）　　・　別途工事 ）・　構外搬出適正処理（　※　本工事（ 約　2 ㎞・搬出調書等を提出する ）　　・　別途工事 ）・　構外搬出適正処理（　※　本工事（ 約　2 ㎞・搬出調書等を提出する ）　　・　別途工事 ）・　構外搬出適正処理（　※　本工事（ 約　2 ㎞・搬出調書等を提出する ）　　・　別途工事 ）・　構外搬出適正処理（　※　本工事（ 約　2 ㎞・搬出調書等を提出する ）　　・　別途工事 ）

貫通部の処理貫通部の処理貫通部の処理貫通部の処理貫通部の処理貫通部の処理貫通部の処理 標準仕様書によるほか、冷温水管及び蒸気配管の貫通部には、鞘管を入れ隙間を断熱材等で埋める。標準仕様書によるほか、冷温水管及び蒸気配管の貫通部には、鞘管を入れ隙間を断熱材等で埋める。標準仕様書によるほか、冷温水管及び蒸気配管の貫通部には、鞘管を入れ隙間を断熱材等で埋める。標準仕様書によるほか、冷温水管及び蒸気配管の貫通部には、鞘管を入れ隙間を断熱材等で埋める。標準仕様書によるほか、冷温水管及び蒸気配管の貫通部には、鞘管を入れ隙間を断熱材等で埋める。標準仕様書によるほか、冷温水管及び蒸気配管の貫通部には、鞘管を入れ隙間を断熱材等で埋める。標準仕様書によるほか、冷温水管及び蒸気配管の貫通部には、鞘管を入れ隙間を断熱材等で埋める。25 ,25 ,25 ,25 ,25 ,25 ,25 ,

１）１）１）１）１）１）１） 建物内の空気抜き管の保温は空気抜き弁（ 空気抜き弁を含む ）迄とし、仕様は標準仕様書の冷温水管の項による。建物内の空気抜き管の保温は空気抜き弁（ 空気抜き弁を含む ）迄とし、仕様は標準仕様書の冷温水管の項による。建物内の空気抜き管の保温は空気抜き弁（ 空気抜き弁を含む ）迄とし、仕様は標準仕様書の冷温水管の項による。建物内の空気抜き管の保温は空気抜き弁（ 空気抜き弁を含む ）迄とし、仕様は標準仕様書の冷温水管の項による。建物内の空気抜き管の保温は空気抜き弁（ 空気抜き弁を含む ）迄とし、仕様は標準仕様書の冷温水管の項による。建物内の空気抜き管の保温は空気抜き弁（ 空気抜き弁を含む ）迄とし、仕様は標準仕様書の冷温水管の項による。建物内の空気抜き管の保温は空気抜き弁（ 空気抜き弁を含む ）迄とし、仕様は標準仕様書の冷温水管の項による。保温保温保温保温保温保温保温26 ,26 ,26 ,26 ,26 ,26 ,26 ,

冷媒管（ 冷媒用断熱材被覆銅管 ）の外装冷媒管（ 冷媒用断熱材被覆銅管 ）の外装冷媒管（ 冷媒用断熱材被覆銅管 ）の外装冷媒管（ 冷媒用断熱材被覆銅管 ）の外装冷媒管（ 冷媒用断熱材被覆銅管 ）の外装冷媒管（ 冷媒用断熱材被覆銅管 ）の外装冷媒管（ 冷媒用断熱材被覆銅管 ）の外装

屋内露出部　　※　化粧ケース（　・　樹脂製　　・　ＳＵＳ製 ）　　・　外装なし屋内露出部　　※　化粧ケース（　・　樹脂製　　・　ＳＵＳ製 ）　　・　外装なし屋内露出部　　※　化粧ケース（　・　樹脂製　　・　ＳＵＳ製 ）　　・　外装なし屋内露出部　　※　化粧ケース（　・　樹脂製　　・　ＳＵＳ製 ）　　・　外装なし屋内露出部　　※　化粧ケース（　・　樹脂製　　・　ＳＵＳ製 ）　　・　外装なし屋内露出部　　※　化粧ケース（　・　樹脂製　　・　ＳＵＳ製 ）　　・　外装なし屋内露出部　　※　化粧ケース（　・　樹脂製　　・　ＳＵＳ製 ）　　・　外装なし

屋外架空部　　※　化粧ケース（　・　樹脂製　　・　ＳＵＳ製 ）　　・　屋外架空部　　※　化粧ケース（　・　樹脂製　　・　ＳＵＳ製 ）　　・　屋外架空部　　※　化粧ケース（　・　樹脂製　　・　ＳＵＳ製 ）　　・　屋外架空部　　※　化粧ケース（　・　樹脂製　　・　ＳＵＳ製 ）　　・　屋外架空部　　※　化粧ケース（　・　樹脂製　　・　ＳＵＳ製 ）　　・　屋外架空部　　※　化粧ケース（　・　樹脂製　　・　ＳＵＳ製 ）　　・　屋外架空部　　※　化粧ケース（　・　樹脂製　　・　ＳＵＳ製 ）　　・　

高圧蒸気管及びヘッダーの保温厚さは　　　㎜ とする。。高圧蒸気管及びヘッダーの保温厚さは　　　㎜ とする。。高圧蒸気管及びヘッダーの保温厚さは　　　㎜ とする。。高圧蒸気管及びヘッダーの保温厚さは　　　㎜ とする。。高圧蒸気管及びヘッダーの保温厚さは　　　㎜ とする。。高圧蒸気管及びヘッダーの保温厚さは　　　㎜ とする。。高圧蒸気管及びヘッダーの保温厚さは　　　㎜ とする。。

量水器桝内の保温を（　※　行う　　・　行わない ）量水器桝内の保温を（　※　行う　　・　行わない ）量水器桝内の保温を（　※　行う　　・　行わない ）量水器桝内の保温を（　※　行う　　・　行わない ）量水器桝内の保温を（　※　行う　　・　行わない ）量水器桝内の保温を（　※　行う　　・　行わない ）量水器桝内の保温を（　※　行う　　・　行わない ）

２）２）２）２）２）２）２）

３）３）３）３）３）３）３）

４）４）４）４）４）４）４） 排気ダクトの全てに保温を施す。排気ダクトの全てに保温を施す。排気ダクトの全てに保温を施す。排気ダクトの全てに保温を施す。排気ダクトの全てに保温を施す。排気ダクトの全てに保温を施す。排気ダクトの全てに保温を施す。

５）５）５）５）５）５）５）

外気取り入れダクト及びチャンバーボックスの保温　　※　要　　・　不要外気取り入れダクト及びチャンバーボックスの保温　　※　要　　・　不要外気取り入れダクト及びチャンバーボックスの保温　　※　要　　・　不要外気取り入れダクト及びチャンバーボックスの保温　　※　要　　・　不要外気取り入れダクト及びチャンバーボックスの保温　　※　要　　・　不要外気取り入れダクト及びチャンバーボックスの保温　　※　要　　・　不要外気取り入れダクト及びチャンバーボックスの保温　　※　要　　・　不要

全熱交換器の外気取入れダクト、給気ダクト及び排気ダクトは全て保温する。全熱交換器の外気取入れダクト、給気ダクト及び排気ダクトは全て保温する。全熱交換器の外気取入れダクト、給気ダクト及び排気ダクトは全て保温する。全熱交換器の外気取入れダクト、給気ダクト及び排気ダクトは全て保温する。全熱交換器の外気取入れダクト、給気ダクト及び排気ダクトは全て保温する。全熱交換器の外気取入れダクト、給気ダクト及び排気ダクトは全て保温する。全熱交換器の外気取入れダクト、給気ダクト及び排気ダクトは全て保温する。

６）６）６）６）６）６）６）

７）７）７）７）７）７）７）

８）８）８）８）８）８）８）

９）９）９）９）９）９）９）

屋外架空部の消火管については給水管に準ずる。屋外架空部の消火管については給水管に準ずる。屋外架空部の消火管については給水管に準ずる。屋外架空部の消火管については給水管に準ずる。屋外架空部の消火管については給水管に準ずる。屋外架空部の消火管については給水管に準ずる。屋外架空部の消火管については給水管に準ずる。

消火用充水槽の保温　　　※　施工する　　・　施工しない消火用充水槽の保温　　　※　施工する　　・　施工しない消火用充水槽の保温　　　※　施工する　　・　施工しない消火用充水槽の保温　　　※　施工する　　・　施工しない消火用充水槽の保温　　　※　施工する　　・　施工しない消火用充水槽の保温　　　※　施工する　　・　施工しない消火用充水槽の保温　　　※　施工する　　・　施工しない

10）10）10）10）10）10）10）

11）11）11）11）11）11）11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　合成樹脂製カバー２（ジャケットタイプ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　合成樹脂製カバー２（ジャケットタイプ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　合成樹脂製カバー２（ジャケットタイプ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　合成樹脂製カバー２（ジャケットタイプ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　合成樹脂製カバー２（ジャケットタイプ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　合成樹脂製カバー２（ジャケットタイプ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　合成樹脂製カバー２（ジャケットタイプ）　　

一般居室及び廊下の屋内露出配管に使用する保温外装材の種類　　・　合成樹脂製カバー１（シートタイプ）　　一般居室及び廊下の屋内露出配管に使用する保温外装材の種類　　・　合成樹脂製カバー１（シートタイプ）　　一般居室及び廊下の屋内露出配管に使用する保温外装材の種類　　・　合成樹脂製カバー１（シートタイプ）　　一般居室及び廊下の屋内露出配管に使用する保温外装材の種類　　・　合成樹脂製カバー１（シートタイプ）　　一般居室及び廊下の屋内露出配管に使用する保温外装材の種類　　・　合成樹脂製カバー１（シートタイプ）　　一般居室及び廊下の屋内露出配管に使用する保温外装材の種類　　・　合成樹脂製カバー１（シートタイプ）　　一般居室及び廊下の屋内露出配管に使用する保温外装材の種類　　・　合成樹脂製カバー１（シートタイプ）　　

空気調和設備、給水設備の屋外露出配管（ 弁・フランジを含む ）は、標準仕様書第２編（ 表２.３.６.ｅ2（ハ））とし、厚さは空気調和設備、給水設備の屋外露出配管（ 弁・フランジを含む ）は、標準仕様書第２編（ 表２.３.６.ｅ2（ハ））とし、厚さは空気調和設備、給水設備の屋外露出配管（ 弁・フランジを含む ）は、標準仕様書第２編（ 表２.３.６.ｅ2（ハ））とし、厚さは空気調和設備、給水設備の屋外露出配管（ 弁・フランジを含む ）は、標準仕様書第２編（ 表２.３.６.ｅ2（ハ））とし、厚さは空気調和設備、給水設備の屋外露出配管（ 弁・フランジを含む ）は、標準仕様書第２編（ 表２.３.６.ｅ2（ハ））とし、厚さは空気調和設備、給水設備の屋外露出配管（ 弁・フランジを含む ）は、標準仕様書第２編（ 表２.３.６.ｅ2（ハ））とし、厚さは空気調和設備、給水設備の屋外露出配管（ 弁・フランジを含む ）は、標準仕様書第２編（ 表２.３.６.ｅ2（ハ））とし、厚さは

呼び径 ２５㎜ 以下は ５０㎜、呼び径 ３２㎜ 以上は ４０㎜ とする。呼び径 ２５㎜ 以下は ５０㎜、呼び径 ３２㎜ 以上は ４０㎜ とする。呼び径 ２５㎜ 以下は ５０㎜、呼び径 ３２㎜ 以上は ４０㎜ とする。呼び径 ２５㎜ 以下は ５０㎜、呼び径 ３２㎜ 以上は ４０㎜ とする。呼び径 ２５㎜ 以下は ５０㎜、呼び径 ３２㎜ 以上は ４０㎜ とする。呼び径 ２５㎜ 以下は ５０㎜、呼び径 ３２㎜ 以上は ４０㎜ とする。呼び径 ２５㎜ 以下は ５０㎜、呼び径 ３２㎜ 以上は ４０㎜ とする。

12）12）12）12）12）12）12） 消火配管の保温　　屋内消火栓用配管　　※　施工する　　・　施工しない　　スプリンクラー用配管　　※　施工する　　・　施工しない消火配管の保温　　屋内消火栓用配管　　※　施工する　　・　施工しない　　スプリンクラー用配管　　※　施工する　　・　施工しない消火配管の保温　　屋内消火栓用配管　　※　施工する　　・　施工しない　　スプリンクラー用配管　　※　施工する　　・　施工しない消火配管の保温　　屋内消火栓用配管　　※　施工する　　・　施工しない　　スプリンクラー用配管　　※　施工する　　・　施工しない消火配管の保温　　屋内消火栓用配管　　※　施工する　　・　施工しない　　スプリンクラー用配管　　※　施工する　　・　施工しない消火配管の保温　　屋内消火栓用配管　　※　施工する　　・　施工しない　　スプリンクラー用配管　　※　施工する　　・　施工しない消火配管の保温　　屋内消火栓用配管　　※　施工する　　・　施工しない　　スプリンクラー用配管　　※　施工する　　・　施工しない

４）４）４）４）４）４）４）

５）５）５）５）５）５）５）

６）６）６）６）６）６）６）

ばい煙濃度計は図示した箇所に取付ける。ばい煙濃度計は図示した箇所に取付ける。ばい煙濃度計は図示した箇所に取付ける。ばい煙濃度計は図示した箇所に取付ける。ばい煙濃度計は図示した箇所に取付ける。ばい煙濃度計は図示した箇所に取付ける。ばい煙濃度計は図示した箇所に取付ける。

１）１）１）１）１）１）１） 施工箇所は図示によるものとし、内貼りチャンバー類の寸法は外形寸法とする。施工箇所は図示によるものとし、内貼りチャンバー類の寸法は外形寸法とする。施工箇所は図示によるものとし、内貼りチャンバー類の寸法は外形寸法とする。施工箇所は図示によるものとし、内貼りチャンバー類の寸法は外形寸法とする。施工箇所は図示によるものとし、内貼りチャンバー類の寸法は外形寸法とする。施工箇所は図示によるものとし、内貼りチャンバー類の寸法は外形寸法とする。施工箇所は図示によるものとし、内貼りチャンバー類の寸法は外形寸法とする。消音内貼り消音内貼り消音内貼り消音内貼り消音内貼り消音内貼り消音内貼り

吹出口に接続するチャンバー類の消音内貼りは図示による。吹出口に接続するチャンバー類の消音内貼りは図示による。吹出口に接続するチャンバー類の消音内貼りは図示による。吹出口に接続するチャンバー類の消音内貼りは図示による。吹出口に接続するチャンバー類の消音内貼りは図示による。吹出口に接続するチャンバー類の消音内貼りは図示による。吹出口に接続するチャンバー類の消音内貼りは図示による。２）２）２）２）２）２）２）

27 ,27 ,27 ,27 ,27 ,27 ,27 ,

壁面取付の吹出口・吸込口チャンバーの内面（ 消音内貼りを施したものは除く ）は、黒色系の塗装を行う。壁面取付の吹出口・吸込口チャンバーの内面（ 消音内貼りを施したものは除く ）は、黒色系の塗装を行う。壁面取付の吹出口・吸込口チャンバーの内面（ 消音内貼りを施したものは除く ）は、黒色系の塗装を行う。壁面取付の吹出口・吸込口チャンバーの内面（ 消音内貼りを施したものは除く ）は、黒色系の塗装を行う。壁面取付の吹出口・吸込口チャンバーの内面（ 消音内貼りを施したものは除く ）は、黒色系の塗装を行う。壁面取付の吹出口・吸込口チャンバーの内面（ 消音内貼りを施したものは除く ）は、黒色系の塗装を行う。壁面取付の吹出口・吸込口チャンバーの内面（ 消音内貼りを施したものは除く ）は、黒色系の塗装を行う。塗装塗装塗装塗装塗装塗装塗装 １）１）１）１）１）１）１）

２）２）２）２）２）２）２）

３）３）３）３）３）３）３）

４）４）４）４）４）４）４） 露出配管は次の部分の塗装を行う。露出配管は次の部分の塗装を行う。露出配管は次の部分の塗装を行う。露出配管は次の部分の塗装を行う。露出配管は次の部分の塗装を行う。露出配管は次の部分の塗装を行う。露出配管は次の部分の塗装を行う。 ・　居室　　　・　便所　　　・　湯沸室　　　・　屋外　　　・　洗面脱衣室・　居室　　　・　便所　　　・　湯沸室　　　・　屋外　　　・　洗面脱衣室・　居室　　　・　便所　　　・　湯沸室　　　・　屋外　　　・　洗面脱衣室・　居室　　　・　便所　　　・　湯沸室　　　・　屋外　　　・　洗面脱衣室・　居室　　　・　便所　　　・　湯沸室　　　・　屋外　　　・　洗面脱衣室・　居室　　　・　便所　　　・　湯沸室　　　・　屋外　　　・　洗面脱衣室・　居室　　　・　便所　　　・　湯沸室　　　・　屋外　　　・　洗面脱衣室

露出金属電線管は次の部分の塗装を行う。露出金属電線管は次の部分の塗装を行う。露出金属電線管は次の部分の塗装を行う。露出金属電線管は次の部分の塗装を行う。露出金属電線管は次の部分の塗装を行う。露出金属電線管は次の部分の塗装を行う。露出金属電線管は次の部分の塗装を行う。 ・　屋外架空部　　　・　機械室　　　・　屋内一般　　　・　・　屋外架空部　　　・　機械室　　　・　屋内一般　　　・　・　屋外架空部　　　・　機械室　　　・　屋内一般　　　・　・　屋外架空部　　　・　機械室　　　・　屋内一般　　　・　・　屋外架空部　　　・　機械室　　　・　屋内一般　　　・　・　屋外架空部　　　・　機械室　　　・　屋内一般　　　・　・　屋外架空部　　　・　機械室　　　・　屋内一般　　　・　

制気口ボックス内面（居室・便所の見えかかり部）に使用するダクトには塗装を行う。制気口ボックス内面（居室・便所の見えかかり部）に使用するダクトには塗装を行う。制気口ボックス内面（居室・便所の見えかかり部）に使用するダクトには塗装を行う。制気口ボックス内面（居室・便所の見えかかり部）に使用するダクトには塗装を行う。制気口ボックス内面（居室・便所の見えかかり部）に使用するダクトには塗装を行う。制気口ボックス内面（居室・便所の見えかかり部）に使用するダクトには塗装を行う。制気口ボックス内面（居室・便所の見えかかり部）に使用するダクトには塗装を行う。

28 ,28 ,28 ,28 ,28 ,28 ,28 ,

はつりはつりはつりはつりはつりはつりはつり 既存躯体の穿孔は、原則としてダイヤモンドカッターを使用し、金属探知により電源供給が停止できる付属装置等を用いて施工する。既存躯体の穿孔は、原則としてダイヤモンドカッターを使用し、金属探知により電源供給が停止できる付属装置等を用いて施工する。既存躯体の穿孔は、原則としてダイヤモンドカッターを使用し、金属探知により電源供給が停止できる付属装置等を用いて施工する。既存躯体の穿孔は、原則としてダイヤモンドカッターを使用し、金属探知により電源供給が停止できる付属装置等を用いて施工する。既存躯体の穿孔は、原則としてダイヤモンドカッターを使用し、金属探知により電源供給が停止できる付属装置等を用いて施工する。既存躯体の穿孔は、原則としてダイヤモンドカッターを使用し、金属探知により電源供給が停止できる付属装置等を用いて施工する。既存躯体の穿孔は、原則としてダイヤモンドカッターを使用し、金属探知により電源供給が停止できる付属装置等を用いて施工する。29 ,29 ,29 ,29 ,29 ,29 ,29 ,

重量が１００㎏以下の比較的軽量な機器（ 標準仕様書の適用を受けるものは除く ）においても耐震を考慮し、据付又は取付を行うもの重量が１００㎏以下の比較的軽量な機器（ 標準仕様書の適用を受けるものは除く ）においても耐震を考慮し、据付又は取付を行うもの重量が１００㎏以下の比較的軽量な機器（ 標準仕様書の適用を受けるものは除く ）においても耐震を考慮し、据付又は取付を行うもの重量が１００㎏以下の比較的軽量な機器（ 標準仕様書の適用を受けるものは除く ）においても耐震を考慮し、据付又は取付を行うもの重量が１００㎏以下の比較的軽量な機器（ 標準仕様書の適用を受けるものは除く ）においても耐震を考慮し、据付又は取付を行うもの重量が１００㎏以下の比較的軽量な機器（ 標準仕様書の適用を受けるものは除く ）においても耐震を考慮し、据付又は取付を行うもの重量が１００㎏以下の比較的軽量な機器（ 標準仕様書の適用を受けるものは除く ）においても耐震を考慮し、据付又は取付を行うもの

とするが、前記指針の方法によらなくてもよい。取付けについては、取付け下地を入念に施工し、機器メーカーの指定する方法で確実にとするが、前記指針の方法によらなくてもよい。取付けについては、取付け下地を入念に施工し、機器メーカーの指定する方法で確実にとするが、前記指針の方法によらなくてもよい。取付けについては、取付け下地を入念に施工し、機器メーカーの指定する方法で確実にとするが、前記指針の方法によらなくてもよい。取付けについては、取付け下地を入念に施工し、機器メーカーの指定する方法で確実にとするが、前記指針の方法によらなくてもよい。取付けについては、取付け下地を入念に施工し、機器メーカーの指定する方法で確実にとするが、前記指針の方法によらなくてもよい。取付けについては、取付け下地を入念に施工し、機器メーカーの指定する方法で確実にとするが、前記指針の方法によらなくてもよい。取付けについては、取付け下地を入念に施工し、機器メーカーの指定する方法で確実に

取付けを行うものとし、監督職員の承諾を受ける。取付けを行うものとし、監督職員の承諾を受ける。取付けを行うものとし、監督職員の承諾を受ける。取付けを行うものとし、監督職員の承諾を受ける。取付けを行うものとし、監督職員の承諾を受ける。取付けを行うものとし、監督職員の承諾を受ける。取付けを行うものとし、監督職員の承諾を受ける。

新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事

Ｈ31．2Ｈ31．2Ｈ31．2Ｈ31．2Ｈ31．2Ｈ31．2Ｈ31．2



便房内正面壁から便器先端までの寸法は３００㎜を標準とする。便房内正面壁から便器先端までの寸法は３００㎜を標準とする。便房内正面壁から便器先端までの寸法は３００㎜を標準とする。便房内正面壁から便器先端までの寸法は３００㎜を標準とする。便房内正面壁から便器先端までの寸法は３００㎜を標準とする。便房内正面壁から便器先端までの寸法は３００㎜を標準とする。便房内正面壁から便器先端までの寸法は３００㎜を標準とする。
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建設大臣登録 第184478号 一級建築士 三上 秀昭建設大臣登録 第184478号 一級建築士 三上 秀昭建設大臣登録 第184478号 一級建築士 三上 秀昭建設大臣登録 第184478号 一級建築士 三上 秀昭建設大臣登録 第184478号 一級建築士 三上 秀昭建設大臣登録 第184478号 一級建築士 三上 秀昭建設大臣登録 第184478号 一級建築士 三上 秀昭一級建築士事務所 県知事登録第1171号一級建築士事務所 県知事登録第1171号一級建築士事務所 県知事登録第1171号一級建築士事務所 県知事登録第1171号一級建築士事務所 県知事登録第1171号一級建築士事務所 県知事登録第1171号一級建築士事務所 県知事登録第1171号
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章章章章章章章 章章章章章章章 章章章章章章章
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機械設備工事　特記仕様書２機械設備工事　特記仕様書２機械設備工事　特記仕様書２機械設備工事　特記仕様書２機械設備工事　特記仕様書２機械設備工事　特記仕様書２機械設備工事　特記仕様書２

項目項目項目項目項目項目項目 項目項目項目項目項目項目項目 項目項目項目項目項目項目項目特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項 特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項 特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項

新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事
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設設設設設設設
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事事事事事事事
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排排排排排排排
水水水水水水水
設設設設設設設
備備備備備備備

１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ , インバート桝インバート桝インバート桝インバート桝インバート桝インバート桝インバート桝

２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ , ため桝ため桝ため桝ため桝ため桝ため桝ため桝

グリース阻集器グリース阻集器グリース阻集器グリース阻集器グリース阻集器グリース阻集器グリース阻集器

満水試験継手満水試験継手満水試験継手満水試験継手満水試験継手満水試験継手満水試験継手

雨水桝雨水桝雨水桝雨水桝雨水桝雨水桝雨水桝

３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ , 樹脂製桝樹脂製桝樹脂製桝樹脂製桝樹脂製桝樹脂製桝樹脂製桝

４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,

５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,

６ ,６ ,６ ,６ ,６ ,６ ,６ , 間接排水間接排水間接排水間接排水間接排水間接排水間接排水

７ ,７ ,７ ,７ ,７ ,７ ,７ ,

次のものは間接排水とする。次のものは間接排水とする。次のものは間接排水とする。次のものは間接排水とする。次のものは間接排水とする。次のものは間接排水とする。次のものは間接排水とする。

樹脂製桝（ 小口径桝 ）は、プラスチック・マスマンホール協会及び日本下水道協会規格に準ずる。樹脂製桝（ 小口径桝 ）は、プラスチック・マスマンホール協会及び日本下水道協会規格に準ずる。樹脂製桝（ 小口径桝 ）は、プラスチック・マスマンホール協会及び日本下水道協会規格に準ずる。樹脂製桝（ 小口径桝 ）は、プラスチック・マスマンホール協会及び日本下水道協会規格に準ずる。樹脂製桝（ 小口径桝 ）は、プラスチック・マスマンホール協会及び日本下水道協会規格に準ずる。樹脂製桝（ 小口径桝 ）は、プラスチック・マスマンホール協会及び日本下水道協会規格に準ずる。樹脂製桝（ 小口径桝 ）は、プラスチック・マスマンホール協会及び日本下水道協会規格に準ずる。

雨排水用ため桝は、配管エルボによるトラップ桝とする。雨排水用ため桝は、配管エルボによるトラップ桝とする。雨排水用ため桝は、配管エルボによるトラップ桝とする。雨排水用ため桝は、配管エルボによるトラップ桝とする。雨排水用ため桝は、配管エルボによるトラップ桝とする。雨排水用ため桝は、配管エルボによるトラップ桝とする。雨排水用ため桝は、配管エルボによるトラップ桝とする。

工場製作品で実容量が １.０ｍ3以下のものは（　※　ステンレス鋼板製　　・　ＦＲＰ製 ）とし、設置箇所は図示による。工場製作品で実容量が １.０ｍ3以下のものは（　※　ステンレス鋼板製　　・　ＦＲＰ製 ）とし、設置箇所は図示による。工場製作品で実容量が １.０ｍ3以下のものは（　※　ステンレス鋼板製　　・　ＦＲＰ製 ）とし、設置箇所は図示による。工場製作品で実容量が １.０ｍ3以下のものは（　※　ステンレス鋼板製　　・　ＦＲＰ製 ）とし、設置箇所は図示による。工場製作品で実容量が １.０ｍ3以下のものは（　※　ステンレス鋼板製　　・　ＦＲＰ製 ）とし、設置箇所は図示による。工場製作品で実容量が １.０ｍ3以下のものは（　※　ステンレス鋼板製　　・　ＦＲＰ製 ）とし、設置箇所は図示による。工場製作品で実容量が １.０ｍ3以下のものは（　※　ステンレス鋼板製　　・　ＦＲＰ製 ）とし、設置箇所は図示による。

３階以上にわたる排水立て管には、各階ごとに取付ける。３階以上にわたる排水立て管には、各階ごとに取付ける。３階以上にわたる排水立て管には、各階ごとに取付ける。３階以上にわたる排水立て管には、各階ごとに取付ける。３階以上にわたる排水立て管には、各階ごとに取付ける。３階以上にわたる排水立て管には、各階ごとに取付ける。３階以上にわたる排水立て管には、各階ごとに取付ける。

その他その他その他その他その他その他その他 別途工場製作流しのトラップは別途工事とするが、接続は配管（ 硬質塩化ビニル管でもよい ）とし本工事とする。別途工場製作流しのトラップは別途工事とするが、接続は配管（ 硬質塩化ビニル管でもよい ）とし本工事とする。別途工場製作流しのトラップは別途工事とするが、接続は配管（ 硬質塩化ビニル管でもよい ）とし本工事とする。別途工場製作流しのトラップは別途工事とするが、接続は配管（ 硬質塩化ビニル管でもよい ）とし本工事とする。別途工場製作流しのトラップは別途工事とするが、接続は配管（ 硬質塩化ビニル管でもよい ）とし本工事とする。別途工場製作流しのトラップは別途工事とするが、接続は配管（ 硬質塩化ビニル管でもよい ）とし本工事とする。別途工場製作流しのトラップは別途工事とするが、接続は配管（ 硬質塩化ビニル管でもよい ）とし本工事とする。

試験試験試験試験試験試験試験 １）１）１）１）１）１）１）

２）２）２）２）２）２）２）

排水管は衛生器具等の取付け完了後に通水試験を行う。排水管は衛生器具等の取付け完了後に通水試験を行う。排水管は衛生器具等の取付け完了後に通水試験を行う。排水管は衛生器具等の取付け完了後に通水試験を行う。排水管は衛生器具等の取付け完了後に通水試験を行う。排水管は衛生器具等の取付け完了後に通水試験を行う。排水管は衛生器具等の取付け完了後に通水試験を行う。

煙試験を（　※　行わない　　・　行う ）煙試験を（　※　行わない　　・　行う ）煙試験を（　※　行わない　　・　行う ）煙試験を（　※　行わない　　・　行う ）煙試験を（　※　行わない　　・　行う ）煙試験を（　※　行わない　　・　行う ）煙試験を（　※　行わない　　・　行う ）

８ ,８ ,８ ,８ ,８ ,８ ,８ , 衛生器具と配管接続要領衛生器具と配管接続要領衛生器具と配管接続要領衛生器具と配管接続要領衛生器具と配管接続要領衛生器具と配管接続要領衛生器具と配管接続要領 標準図　施工６３（　・　（a）　　　・　（ｂ）　　　・　（ｃ））　施工６４（　・　（ａ）　　　・　（ｂ））標準図　施工６３（　・　（a）　　　・　（ｂ）　　　・　（ｃ））　施工６４（　・　（ａ）　　　・　（ｂ））標準図　施工６３（　・　（a）　　　・　（ｂ）　　　・　（ｃ））　施工６４（　・　（ａ）　　　・　（ｂ））標準図　施工６３（　・　（a）　　　・　（ｂ）　　　・　（ｃ））　施工６４（　・　（ａ）　　　・　（ｂ））標準図　施工６３（　・　（a）　　　・　（ｂ）　　　・　（ｃ））　施工６４（　・　（ａ）　　　・　（ｂ））標準図　施工６３（　・　（a）　　　・　（ｂ）　　　・　（ｃ））　施工６４（　・　（ａ）　　　・　（ｂ））標準図　施工６３（　・　（a）　　　・　（ｂ）　　　・　（ｃ））　施工６４（　・　（ａ）　　　・　（ｂ））

※　コンクリート製桝（　・　国土交通省仕様桝　 ・　頂部補強を施した市販重ね桝　 ・　日本下水道協会規格桝 ）　　　・　樹脂製桝※　コンクリート製桝（　・　国土交通省仕様桝　 ・　頂部補強を施した市販重ね桝　 ・　日本下水道協会規格桝 ）　　　・　樹脂製桝※　コンクリート製桝（　・　国土交通省仕様桝　 ・　頂部補強を施した市販重ね桝　 ・　日本下水道協会規格桝 ）　　　・　樹脂製桝※　コンクリート製桝（　・　国土交通省仕様桝　 ・　頂部補強を施した市販重ね桝　 ・　日本下水道協会規格桝 ）　　　・　樹脂製桝※　コンクリート製桝（　・　国土交通省仕様桝　 ・　頂部補強を施した市販重ね桝　 ・　日本下水道協会規格桝 ）　　　・　樹脂製桝※　コンクリート製桝（　・　国土交通省仕様桝　 ・　頂部補強を施した市販重ね桝　 ・　日本下水道協会規格桝 ）　　　・　樹脂製桝※　コンクリート製桝（　・　国土交通省仕様桝　 ・　頂部補強を施した市販重ね桝　 ・　日本下水道協会規格桝 ）　　　・　樹脂製桝

※　樹脂製桝（ 小口径桝 ）　　・　コンクリート製桝（　・　国土交通省仕様桝　 ・　頂部補強を施した市販重ね桝　 ・　日本下水道協会規格桝 ）※　樹脂製桝（ 小口径桝 ）　　・　コンクリート製桝（　・　国土交通省仕様桝　 ・　頂部補強を施した市販重ね桝　 ・　日本下水道協会規格桝 ）※　樹脂製桝（ 小口径桝 ）　　・　コンクリート製桝（　・　国土交通省仕様桝　 ・　頂部補強を施した市販重ね桝　 ・　日本下水道協会規格桝 ）※　樹脂製桝（ 小口径桝 ）　　・　コンクリート製桝（　・　国土交通省仕様桝　 ・　頂部補強を施した市販重ね桝　 ・　日本下水道協会規格桝 ）※　樹脂製桝（ 小口径桝 ）　　・　コンクリート製桝（　・　国土交通省仕様桝　 ・　頂部補強を施した市販重ね桝　 ・　日本下水道協会規格桝 ）※　樹脂製桝（ 小口径桝 ）　　・　コンクリート製桝（　・　国土交通省仕様桝　 ・　頂部補強を施した市販重ね桝　 ・　日本下水道協会規格桝 ）※　樹脂製桝（ 小口径桝 ）　　・　コンクリート製桝（　・　国土交通省仕様桝　 ・　頂部補強を施した市販重ね桝　 ・　日本下水道協会規格桝 ）

９ ,９ ,９ ,９ ,９ ,９ ,９ ,

10 ,10 ,10 ,10 ,10 ,10 ,10 ,

天井埋込形天井埋込形天井埋込形天井埋込形天井埋込形天井埋込形天井埋込形

・・・・・・・

・・・・・・・

火災報知器火災報知器火災報知器火災報知器火災報知器火災報知器火災報知器

２号消火栓２号消火栓２号消火栓２号消火栓２号消火栓２号消火栓２号消火栓

１号消火栓１号消火栓１号消火栓１号消火栓１号消火栓１号消火栓１号消火栓

形状形状形状形状形状形状形状 操作操作操作操作操作操作操作 併設併設併設併設併設併設併設

露出形露出形露出形露出形露出形露出形露出形壁埋込形壁埋込形壁埋込形壁埋込形壁埋込形壁埋込形壁埋込形 一般形一般形一般形一般形一般形一般形一般形 易操作形易操作形易操作形易操作形易操作形易操作形易操作形 消火器箱消火器箱消火器箱消火器箱消火器箱消火器箱消火器箱 放水口放水口放水口放水口放水口放水口放水口

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・ ・・・・・・・

・・・・・・・ ・・・・・・・

・・・・・・・

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

・　ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。・　ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。・　ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。・　ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。・　ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。・　ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。・　ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。
備備備備備備備
設設設設設設設
湯湯湯湯湯湯湯
給給給給給給給

・　ステンレス鋼板製（　ＳＵＳ３０４　・　ＳＵＳ３０４Ｌ　　・　ＳＵＳ３１６　　・　ＳＵＳ３１６L　　・　ＳＵＳ４４４ ）・　ステンレス鋼板製（　ＳＵＳ３０４　・　ＳＵＳ３０４Ｌ　　・　ＳＵＳ３１６　　・　ＳＵＳ３１６L　　・　ＳＵＳ４４４ ）・　ステンレス鋼板製（　ＳＵＳ３０４　・　ＳＵＳ３０４Ｌ　　・　ＳＵＳ３１６　　・　ＳＵＳ３１６L　　・　ＳＵＳ４４４ ）・　ステンレス鋼板製（　ＳＵＳ３０４　・　ＳＵＳ３０４Ｌ　　・　ＳＵＳ３１６　　・　ＳＵＳ３１６L　　・　ＳＵＳ４４４ ）・　ステンレス鋼板製（　ＳＵＳ３０４　・　ＳＵＳ３０４Ｌ　　・　ＳＵＳ３１６　　・　ＳＵＳ３１６L　　・　ＳＵＳ４４４ ）・　ステンレス鋼板製（　ＳＵＳ３０４　・　ＳＵＳ３０４Ｌ　　・　ＳＵＳ３１６　　・　ＳＵＳ３１６L　　・　ＳＵＳ４４４ ）・　ステンレス鋼板製（　ＳＵＳ３０４　・　ＳＵＳ３０４Ｌ　　・　ＳＵＳ３１６　　・　ＳＵＳ３１６L　　・　ＳＵＳ４４４ ）

※　ＪＩＳＢ２０１１：２００３又はＪＶ同等性能品　　　※　５ Ｋ　　　・　１０ Ｋ※　ＪＩＳＢ２０１１：２００３又はＪＶ同等性能品　　　※　５ Ｋ　　　・　１０ Ｋ※　ＪＩＳＢ２０１１：２００３又はＪＶ同等性能品　　　※　５ Ｋ　　　・　１０ Ｋ※　ＪＩＳＢ２０１１：２００３又はＪＶ同等性能品　　　※　５ Ｋ　　　・　１０ Ｋ※　ＪＩＳＢ２０１１：２００３又はＪＶ同等性能品　　　※　５ Ｋ　　　・　１０ Ｋ※　ＪＩＳＢ２０１１：２００３又はＪＶ同等性能品　　　※　５ Ｋ　　　・　１０ Ｋ※　ＪＩＳＢ２０１１：２００３又はＪＶ同等性能品　　　※　５ Ｋ　　　・　１０ Ｋ

週間タイマーを（　※　取付ける　　・　取付けない ）　　制御盤に節電機能を（　・組み込む　　・組み込まない　）週間タイマーを（　※　取付ける　　・　取付けない ）　　制御盤に節電機能を（　・組み込む　　・組み込まない　）週間タイマーを（　※　取付ける　　・　取付けない ）　　制御盤に節電機能を（　・組み込む　　・組み込まない　）週間タイマーを（　※　取付ける　　・　取付けない ）　　制御盤に節電機能を（　・組み込む　　・組み込まない　）週間タイマーを（　※　取付ける　　・　取付けない ）　　制御盤に節電機能を（　・組み込む　　・組み込まない　）週間タイマーを（　※　取付ける　　・　取付けない ）　　制御盤に節電機能を（　・組み込む　　・組み込まない　）週間タイマーを（　※　取付ける　　・　取付けない ）　　制御盤に節電機能を（　・組み込む　　・組み込まない　）

弁類弁類弁類弁類弁類弁類弁類３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,

貯湯式電気温水器貯湯式電気温水器貯湯式電気温水器貯湯式電気温水器貯湯式電気温水器貯湯式電気温水器貯湯式電気温水器２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,

貯湯槽貯湯槽貯湯槽貯湯槽貯湯槽貯湯槽貯湯槽１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,

※　機器付属品（ ＳＵＳ３０４製 ）　　　・　標準仕様書（ 第５編１・３・８ ）による※　機器付属品（ ＳＵＳ３０４製 ）　　　・　標準仕様書（ 第５編１・３・８ ）による※　機器付属品（ ＳＵＳ３０４製 ）　　　・　標準仕様書（ 第５編１・３・８ ）による※　機器付属品（ ＳＵＳ３０４製 ）　　　・　標準仕様書（ 第５編１・３・８ ）による※　機器付属品（ ＳＵＳ３０４製 ）　　　・　標準仕様書（ 第５編１・３・８ ）による※　機器付属品（ ＳＵＳ３０４製 ）　　　・　標準仕様書（ 第５編１・３・８ ）による※　機器付属品（ ＳＵＳ３０４製 ）　　　・　標準仕様書（ 第５編１・３・８ ）による湯沸器の排気筒湯沸器の排気筒湯沸器の排気筒湯沸器の排気筒湯沸器の排気筒湯沸器の排気筒湯沸器の排気筒５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,

湯水混合栓湯水混合栓湯水混合栓湯水混合栓湯水混合栓湯水混合栓湯水混合栓４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ , 逆止弁機能（　※　有り　　・　なし ）とし、（　※　シングルレバー式　　・　サーモスタット式　　・　２バルブ式 ）とする。逆止弁機能（　※　有り　　・　なし ）とし、（　※　シングルレバー式　　・　サーモスタット式　　・　２バルブ式 ）とする。逆止弁機能（　※　有り　　・　なし ）とし、（　※　シングルレバー式　　・　サーモスタット式　　・　２バルブ式 ）とする。逆止弁機能（　※　有り　　・　なし ）とし、（　※　シングルレバー式　　・　サーモスタット式　　・　２バルブ式 ）とする。逆止弁機能（　※　有り　　・　なし ）とし、（　※　シングルレバー式　　・　サーモスタット式　　・　２バルブ式 ）とする。逆止弁機能（　※　有り　　・　なし ）とし、（　※　シングルレバー式　　・　サーモスタット式　　・　２バルブ式 ）とする。逆止弁機能（　※　有り　　・　なし ）とし、（　※　シングルレバー式　　・　サーモスタット式　　・　２バルブ式 ）とする。

消消消消消消消
火火火火火火火
設設設設設設設
備備備備備備備

※　ステンレス製　　　・　鋼板製※　ステンレス製　　　・　鋼板製※　ステンレス製　　　・　鋼板製※　ステンレス製　　　・　鋼板製※　ステンレス製　　　・　鋼板製※　ステンレス製　　　・　鋼板製※　ステンレス製　　　・　鋼板製

２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,

弁類弁類弁類弁類弁類弁類弁類４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,

２号消火栓の圧力損失２号消火栓の圧力損失２号消火栓の圧力損失２号消火栓の圧力損失２号消火栓の圧力損失２号消火栓の圧力損失２号消火栓の圧力損失

３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ , 屋外消火栓ＢＯＸ屋外消火栓ＢＯＸ屋外消火栓ＢＯＸ屋外消火栓ＢＯＸ屋外消火栓ＢＯＸ屋外消火栓ＢＯＸ屋外消火栓ＢＯＸ

消火栓ポンプ用制御盤（ ユニット ）には、起動リレーを取付ける。消火栓ポンプ用制御盤（ ユニット ）には、起動リレーを取付ける。消火栓ポンプ用制御盤（ ユニット ）には、起動リレーを取付ける。消火栓ポンプ用制御盤（ ユニット ）には、起動リレーを取付ける。消火栓ポンプ用制御盤（ ユニット ）には、起動リレーを取付ける。消火栓ポンプ用制御盤（ ユニット ）には、起動リレーを取付ける。消火栓ポンプ用制御盤（ ユニット ）には、起動リレーを取付ける。その他その他その他その他その他その他その他５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,

屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,

１）１）１）１）１）１）１）

２）２）２）２）２）２）２）

３）３）３）３）３）３）３）

連結送水管に取付ける弁は１６Ｋとする。連結送水管に取付ける弁は１６Ｋとする。連結送水管に取付ける弁は１６Ｋとする。連結送水管に取付ける弁は１６Ｋとする。連結送水管に取付ける弁は１６Ｋとする。連結送水管に取付ける弁は１６Ｋとする。連結送水管に取付ける弁は１６Ｋとする。

その他は（　※　ＪＩＳ １０ Ｋ　　・　ＪＩＳ ２０ Ｋ ）とする。その他は（　※　ＪＩＳ １０ Ｋ　　・　ＪＩＳ ２０ Ｋ ）とする。その他は（　※　ＪＩＳ １０ Ｋ　　・　ＪＩＳ ２０ Ｋ ）とする。その他は（　※　ＪＩＳ １０ Ｋ　　・　ＪＩＳ ２０ Ｋ ）とする。その他は（　※　ＪＩＳ １０ Ｋ　　・　ＪＩＳ ２０ Ｋ ）とする。その他は（　※　ＪＩＳ １０ Ｋ　　・　ＪＩＳ ２０ Ｋ ）とする。その他は（　※　ＪＩＳ １０ Ｋ　　・　ＪＩＳ ２０ Ｋ ）とする。

屋内消火栓開閉弁は１０Ｋとする。屋内消火栓開閉弁は１０Ｋとする。屋内消火栓開閉弁は１０Ｋとする。屋内消火栓開閉弁は１０Ｋとする。屋内消火栓開閉弁は１０Ｋとする。屋内消火栓開閉弁は１０Ｋとする。屋内消火栓開閉弁は１０Ｋとする。

　　　　　ＭＰａ以下（ 消火栓全体の圧力損失値 ）　　　　　ＭＰａ以下（ 消火栓全体の圧力損失値 ）　　　　　ＭＰａ以下（ 消火栓全体の圧力損失値 ）　　　　　ＭＰａ以下（ 消火栓全体の圧力損失値 ）　　　　　ＭＰａ以下（ 消火栓全体の圧力損失値 ）　　　　　ＭＰａ以下（ 消火栓全体の圧力損失値 ）　　　　　ＭＰａ以下（ 消火栓全体の圧力損失値 ）

１）１）１）１）１）１）１）ガス漏れ警報器ガス漏れ警報器ガス漏れ警報器ガス漏れ警報器ガス漏れ警報器ガス漏れ警報器ガス漏れ警報器

２）２）２）２）２）２）２）

緊急遮断弁緊急遮断弁緊急遮断弁緊急遮断弁緊急遮断弁緊急遮断弁緊急遮断弁

その他その他その他その他その他その他その他 配管工事は、原則としてガス供給事業者の責任施工とする。配管工事は、原則としてガス供給事業者の責任施工とする。配管工事は、原則としてガス供給事業者の責任施工とする。配管工事は、原則としてガス供給事業者の責任施工とする。配管工事は、原則としてガス供給事業者の責任施工とする。配管工事は、原則としてガス供給事業者の責任施工とする。配管工事は、原則としてガス供給事業者の責任施工とする。

ガス供給事業者名ガス供給事業者名ガス供給事業者名ガス供給事業者名ガス供給事業者名ガス供給事業者名ガス供給事業者名

図示の箇所に取付ける。（　・　一体形　　・　分離形 ）図示の箇所に取付ける。（　・　一体形　　・　分離形 ）図示の箇所に取付ける。（　・　一体形　　・　分離形 ）図示の箇所に取付ける。（　・　一体形　　・　分離形 ）図示の箇所に取付ける。（　・　一体形　　・　分離形 ）図示の箇所に取付ける。（　・　一体形　　・　分離形 ）図示の箇所に取付ける。（　・　一体形　　・　分離形 ）

外部出力端子　（　・　有り　　・　無し ）外部出力端子　（　・　有り　　・　無し ）外部出力端子　（　・　有り　　・　無し ）外部出力端子　（　・　有り　　・　無し ）外部出力端子　（　・　有り　　・　無し ）外部出力端子　（　・　有り　　・　無し ）外部出力端子　（　・　有り　　・　無し ）

※　取付けない　　　・　取付ける（ ガス漏れ警報器と連動して作動するものとし、系統は図示による ）※　取付けない　　　・　取付ける（ ガス漏れ警報器と連動して作動するものとし、系統は図示による ）※　取付けない　　　・　取付ける（ ガス漏れ警報器と連動して作動するものとし、系統は図示による ）※　取付けない　　　・　取付ける（ ガス漏れ警報器と連動して作動するものとし、系統は図示による ）※　取付けない　　　・　取付ける（ ガス漏れ警報器と連動して作動するものとし、系統は図示による ）※　取付けない　　　・　取付ける（ ガス漏れ警報器と連動して作動するものとし、系統は図示による ）※　取付けない　　　・　取付ける（ ガス漏れ警報器と連動して作動するものとし、系統は図示による ）

親メーター親メーター親メーター親メーター親メーター親メーター親メーター

貸与品　　（　※　５０㎏　　・　　　㎏　　　　２本 ）貸与品　　（　※　５０㎏　　・　　　㎏　　　　２本 ）貸与品　　（　※　５０㎏　　・　　　㎏　　　　２本 ）貸与品　　（　※　５０㎏　　・　　　㎏　　　　２本 ）貸与品　　（　※　５０㎏　　・　　　㎏　　　　２本 ）貸与品　　（　※　５０㎏　　・　　　㎏　　　　２本 ）貸与品　　（　※　５０㎏　　・　　　㎏　　　　２本 ）

ガス事業者からの貸与品。ガス事業者からの貸与品。ガス事業者からの貸与品。ガス事業者からの貸与品。ガス事業者からの貸与品。ガス事業者からの貸与品。ガス事業者からの貸与品。

備備備備備備備
設設設設設設設
ススススススス
ガガガガガガガ

容器転倒防止装置容器転倒防止装置容器転倒防止装置容器転倒防止装置容器転倒防止装置容器転倒防止装置容器転倒防止装置４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,

集合装置集合装置集合装置集合装置集合装置集合装置集合装置３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,

充てん容器充てん容器充てん容器充てん容器充てん容器充てん容器充てん容器２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,

１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,

※　標準図　施工７２（　・　（a）　　　・　（ｂ）　　　・　（ｃ））　　　・　図示による※　標準図　施工７２（　・　（a）　　　・　（ｂ）　　　・　（ｃ））　　　・　図示による※　標準図　施工７２（　・　（a）　　　・　（ｂ）　　　・　（ｃ））　　　・　図示による※　標準図　施工７２（　・　（a）　　　・　（ｂ）　　　・　（ｃ））　　　・　図示による※　標準図　施工７２（　・　（a）　　　・　（ｂ）　　　・　（ｃ））　　　・　図示による※　標準図　施工７２（　・　（a）　　　・　（ｂ）　　　・　（ｃ））　　　・　図示による※　標準図　施工７２（　・　（a）　　　・　（ｂ）　　　・　（ｃ））　　　・　図示による

※　標準図　施工７３（　・　（a）　　　・　（ｂ））　　　　　　　　　　　・　図示による※　標準図　施工７３（　・　（a）　　　・　（ｂ））　　　　　　　　　　　・　図示による※　標準図　施工７３（　・　（a）　　　・　（ｂ））　　　　　　　　　　　・　図示による※　標準図　施工７３（　・　（a）　　　・　（ｂ））　　　　　　　　　　　・　図示による※　標準図　施工７３（　・　（a）　　　・　（ｂ））　　　　　　　　　　　・　図示による※　標準図　施工７３（　・　（a）　　　・　（ｂ））　　　　　　　　　　　・　図示による※　標準図　施工７３（　・　（a）　　　・　（ｂ））　　　　　　　　　　　・　図示による

５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,５ , バルクタンクバルクタンクバルクタンクバルクタンクバルクタンクバルクタンクバルクタンク

６ ,６ ,６ ,６ ,６ ,６ ,６ ,

７ ,７ ,７ ,７ ,７ ,７ ,７ ,

８ ,８ ,８ ,８ ,８ ,８ ,８ ,

備備備備備備備
設設設設設設設
器器器器器器器
機機機機機機機
房房房房房房房
厨厨厨厨厨厨厨 図示による（ 材質等は標準仕様書による ）。ただし、記載寸法は標準とする。図示による（ 材質等は標準仕様書による ）。ただし、記載寸法は標準とする。図示による（ 材質等は標準仕様書による ）。ただし、記載寸法は標準とする。図示による（ 材質等は標準仕様書による ）。ただし、記載寸法は標準とする。図示による（ 材質等は標準仕様書による ）。ただし、記載寸法は標準とする。図示による（ 材質等は標準仕様書による ）。ただし、記載寸法は標準とする。図示による（ 材質等は標準仕様書による ）。ただし、記載寸法は標準とする。

※　ドライシステム　　　・　ウエットシステム　　　・　セミドライシステム※　ドライシステム　　　・　ウエットシステム　　　・　セミドライシステム※　ドライシステム　　　・　ウエットシステム　　　・　セミドライシステム※　ドライシステム　　　・　ウエットシステム　　　・　セミドライシステム※　ドライシステム　　　・　ウエットシステム　　　・　セミドライシステム※　ドライシステム　　　・　ウエットシステム　　　・　セミドライシステム※　ドライシステム　　　・　ウエットシステム　　　・　セミドライシステム

機器の固定機器の固定機器の固定機器の固定機器の固定機器の固定機器の固定４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,

付属制御盤付属制御盤付属制御盤付属制御盤付属制御盤付属制御盤付属制御盤３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,

厨房機器類厨房機器類厨房機器類厨房機器類厨房機器類厨房機器類厨房機器類２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,

厨房システム厨房システム厨房システム厨房システム厨房システム厨房システム厨房システム１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,

※　ＪＩＳＢ２０１１：２００３又はＪＶ同等性能品　　　※　１０ Ｋ　　　・　５ Ｋ※　ＪＩＳＢ２０１１：２００３又はＪＶ同等性能品　　　※　１０ Ｋ　　　・　５ Ｋ※　ＪＩＳＢ２０１１：２００３又はＪＶ同等性能品　　　※　１０ Ｋ　　　・　５ Ｋ※　ＪＩＳＢ２０１１：２００３又はＪＶ同等性能品　　　※　１０ Ｋ　　　・　５ Ｋ※　ＪＩＳＢ２０１１：２００３又はＪＶ同等性能品　　　※　１０ Ｋ　　　・　５ Ｋ※　ＪＩＳＢ２０１１：２００３又はＪＶ同等性能品　　　※　１０ Ｋ　　　・　５ Ｋ※　ＪＩＳＢ２０１１：２００３又はＪＶ同等性能品　　　※　１０ Ｋ　　　・　５ Ｋ付属品（弁類）付属品（弁類）付属品（弁類）付属品（弁類）付属品（弁類）付属品（弁類）付属品（弁類）５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,

機器付属の制御盤は、製造者規格品とする。機器付属の制御盤は、製造者規格品とする。機器付属の制御盤は、製造者規格品とする。機器付属の制御盤は、製造者規格品とする。機器付属の制御盤は、製造者規格品とする。機器付属の制御盤は、製造者規格品とする。機器付属の制御盤は、製造者規格品とする。

標準仕様書（ 第５編１・６・１(２) ）によるほか、下記の機器を標準図（ 施工７４ ）により固定する。標準仕様書（ 第５編１・６・１(２) ）によるほか、下記の機器を標準図（ 施工７４ ）により固定する。標準仕様書（ 第５編１・６・１(２) ）によるほか、下記の機器を標準図（ 施工７４ ）により固定する。標準仕様書（ 第５編１・６・１(２) ）によるほか、下記の機器を標準図（ 施工７４ ）により固定する。標準仕様書（ 第５編１・６・１(２) ）によるほか、下記の機器を標準図（ 施工７４ ）により固定する。標準仕様書（ 第５編１・６・１(２) ）によるほか、下記の機器を標準図（ 施工７４ ）により固定する。標準仕様書（ 第５編１・６・１(２) ）によるほか、下記の機器を標準図（ 施工７４ ）により固定する。

１）１）１）１）１）１）１）

その他その他その他その他その他その他その他

処理能力処理能力処理能力処理能力処理能力処理能力処理能力 処理対象人員　　　　　　　　人処理対象人員　　　　　　　　人処理対象人員　　　　　　　　人処理対象人員　　　　　　　　人処理対象人員　　　　　　　　人処理対象人員　　　　　　　　人処理対象人員　　　　　　　　人

２）２）２）２）２）２）２）

流入負荷流入負荷流入負荷流入負荷流入負荷流入負荷流入負荷

処理方式処理方式処理方式処理方式処理方式処理方式処理方式

主要構造主要構造主要構造主要構造主要構造主要構造主要構造

設置スペース　　　約　　　　　　Ｌ　×　　　　　　Ｗ設置スペース　　　約　　　　　　Ｌ　×　　　　　　Ｗ設置スペース　　　約　　　　　　Ｌ　×　　　　　　Ｗ設置スペース　　　約　　　　　　Ｌ　×　　　　　　Ｗ設置スペース　　　約　　　　　　Ｌ　×　　　　　　Ｗ設置スペース　　　約　　　　　　Ｌ　×　　　　　　Ｗ設置スペース　　　約　　　　　　Ｌ　×　　　　　　Ｗ

総電気容量総電気容量総電気容量総電気容量総電気容量総電気容量総電気容量

図示による。図示による。図示による。図示による。図示による。図示による。図示による。

　　相　×　　　　Ｖ　×　　　　ｋＷ　　相　×　　　　Ｖ　×　　　　ｋＷ　　相　×　　　　Ｖ　×　　　　ｋＷ　　相　×　　　　Ｖ　×　　　　ｋＷ　　相　×　　　　Ｖ　×　　　　ｋＷ　　相　×　　　　Ｖ　×　　　　ｋＷ　　相　×　　　　Ｖ　×　　　　ｋＷ

１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,

２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,

３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,

４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,

５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,

６ ,６ ,６ ,６ ,６ ,６ ,６ ,

７ ,７ ,７ ,７ ,７ ,７ ,７ ,

建築用途建築用途建築用途建築用途建築用途建築用途建築用途 　　　　　　　　　　（ 建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準による ）　　　　　　　　　　（ 建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準による ）　　　　　　　　　　（ 建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準による ）　　　　　　　　　　（ 建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準による ）　　　　　　　　　　（ 建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準による ）　　　　　　　　　　（ 建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準による ）　　　　　　　　　　（ 建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準による ）

※　ユニット形（ ＦＲＰ製 ）　　　・　現場施工形（ 躯体は建築工事 ）※　ユニット形（ ＦＲＰ製 ）　　　・　現場施工形（ 躯体は建築工事 ）※　ユニット形（ ＦＲＰ製 ）　　　・　現場施工形（ 躯体は建築工事 ）※　ユニット形（ ＦＲＰ製 ）　　　・　現場施工形（ 躯体は建築工事 ）※　ユニット形（ ＦＲＰ製 ）　　　・　現場施工形（ 躯体は建築工事 ）※　ユニット形（ ＦＲＰ製 ）　　　・　現場施工形（ 躯体は建築工事 ）※　ユニット形（ ＦＲＰ製 ）　　　・　現場施工形（ 躯体は建築工事 ）

放流水のＢＯＤ濃度　　　　　㎎／L（ ＢＯＤ除去率　　　　　％以上 ）放流水のＢＯＤ濃度　　　　　㎎／L（ ＢＯＤ除去率　　　　　％以上 ）放流水のＢＯＤ濃度　　　　　㎎／L（ ＢＯＤ除去率　　　　　％以上 ）放流水のＢＯＤ濃度　　　　　㎎／L（ ＢＯＤ除去率　　　　　％以上 ）放流水のＢＯＤ濃度　　　　　㎎／L（ ＢＯＤ除去率　　　　　％以上 ）放流水のＢＯＤ濃度　　　　　㎎／L（ ＢＯＤ除去率　　　　　％以上 ）放流水のＢＯＤ濃度　　　　　㎎／L（ ＢＯＤ除去率　　　　　％以上 ）

計画汚水量　　　　　ｍ3／ 日（ 流入汚水のＢＯＤ濃度　　　　　㎎／L ）計画汚水量　　　　　ｍ3／ 日（ 流入汚水のＢＯＤ濃度　　　　　㎎／L ）計画汚水量　　　　　ｍ3／ 日（ 流入汚水のＢＯＤ濃度　　　　　㎎／L ）計画汚水量　　　　　ｍ3／ 日（ 流入汚水のＢＯＤ濃度　　　　　㎎／L ）計画汚水量　　　　　ｍ3／ 日（ 流入汚水のＢＯＤ濃度　　　　　㎎／L ）計画汚水量　　　　　ｍ3／ 日（ 流入汚水のＢＯＤ濃度　　　　　㎎／L ）計画汚水量　　　　　ｍ3／ 日（ 流入汚水のＢＯＤ濃度　　　　　㎎／L ）・・・・・・・

・・・・・・・ ・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

化化化化化化化
浄浄浄浄浄浄浄

槽槽槽槽槽槽槽
設設設設設設設
備備備備備備備

国土交通省告示第1292号の第１から第１２に定められた方式、あるいはこれと同等以上の効力があり、建築基準法第３１条第２により国土交通省告示第1292号の第１から第１２に定められた方式、あるいはこれと同等以上の効力があり、建築基準法第３１条第２により国土交通省告示第1292号の第１から第１２に定められた方式、あるいはこれと同等以上の効力があり、建築基準法第３１条第２により国土交通省告示第1292号の第１から第１２に定められた方式、あるいはこれと同等以上の効力があり、建築基準法第３１条第２により国土交通省告示第1292号の第１から第１２に定められた方式、あるいはこれと同等以上の効力があり、建築基準法第３１条第２により国土交通省告示第1292号の第１から第１２に定められた方式、あるいはこれと同等以上の効力があり、建築基準法第３１条第２により国土交通省告示第1292号の第１から第１２に定められた方式、あるいはこれと同等以上の効力があり、建築基準法第３１条第２により
国土交通省大臣が認めたもの国土交通省大臣が認めたもの国土交通省大臣が認めたもの国土交通省大臣が認めたもの国土交通省大臣が認めたもの国土交通省大臣が認めたもの国土交通省大臣が認めたもの

10101010101010

11111111111111

12121212121212

13131313131313

14141414141414

15151515151515

１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ , システム構成システム構成システム構成システム構成システム構成システム構成システム構成 図示による。図示による。図示による。図示による。図示による。図示による。図示による。

２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ , 量水器量水器量水器量水器量水器量水器量水器 ・　直読式　　　・　パルス式・　直読式　　　・　パルス式・　直読式　　　・　パルス式・　直読式　　　・　パルス式・　直読式　　　・　パルス式・　直読式　　　・　パルス式・　直読式　　　・　パルス式

３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ , 弁類弁類弁類弁類弁類弁類弁類 図面に特記なき場合は、ＪＩＳ又は５Ｋとする。図面に特記なき場合は、ＪＩＳ又は５Ｋとする。図面に特記なき場合は、ＪＩＳ又は５Ｋとする。図面に特記なき場合は、ＪＩＳ又は５Ｋとする。図面に特記なき場合は、ＪＩＳ又は５Ｋとする。図面に特記なき場合は、ＪＩＳ又は５Ｋとする。図面に特記なき場合は、ＪＩＳ又は５Ｋとする。

４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ , その他その他その他その他その他その他その他 図示による。図示による。図示による。図示による。図示による。図示による。図示による。

図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書

備備備備備備備
設設設設設設設
機機機機機機機
降降降降降降降
昇昇昇昇昇昇昇

共通事項共通事項共通事項共通事項共通事項共通事項共通事項

・　地震時管制運転　　　・　閉じこめ時リスタート運転    ・　緊急地震速報連動運転・　地震時管制運転　　　・　閉じこめ時リスタート運転    ・　緊急地震速報連動運転・　地震時管制運転　　　・　閉じこめ時リスタート運転    ・　緊急地震速報連動運転・　地震時管制運転　　　・　閉じこめ時リスタート運転    ・　緊急地震速報連動運転・　地震時管制運転　　　・　閉じこめ時リスタート運転    ・　緊急地震速報連動運転・　地震時管制運転　　　・　閉じこめ時リスタート運転    ・　緊急地震速報連動運転・　地震時管制運転　　　・　閉じこめ時リスタート運転    ・　緊急地震速報連動運転

※　付加する　　　・　付加しない※　付加する　　　・　付加しない※　付加する　　　・　付加しない※　付加する　　　・　付加しない※　付加する　　　・　付加しない※　付加する　　　・　付加しない※　付加する　　　・　付加しない身体障害者用付加仕様身体障害者用付加仕様身体障害者用付加仕様身体障害者用付加仕様身体障害者用付加仕様身体障害者用付加仕様身体障害者用付加仕様

管制運転等管制運転等管制運転等管制運転等管制運転等管制運転等管制運転等

1414141414141414141414141414耐震安全性の分類は（　・　Ｓ　　・　Ａ　　 ）とする。耐震安全性の分類は（　・　Ｓ　　・　Ａ　　 ）とする。耐震安全性の分類は（　・　Ｓ　　・　Ａ　　 ）とする。耐震安全性の分類は（　・　Ｓ　　・　Ａ　　 ）とする。耐震安全性の分類は（　・　Ｓ　　・　Ａ　　 ）とする。耐震安全性の分類は（　・　Ｓ　　・　Ａ　　 ）とする。耐震安全性の分類は（　・　Ｓ　　・　Ａ　　 ）とする。

３）３）３）３）３）３）３）

２）２）２）２）２）２）２）

次の事項以外は第１章２３項の「 耐震措置 」による。次の事項以外は第１章２３項の「 耐震措置 」による。次の事項以外は第１章２３項の「 耐震措置 」による。次の事項以外は第１章２３項の「 耐震措置 」による。次の事項以外は第１章２３項の「 耐震措置 」による。次の事項以外は第１章２３項の「 耐震措置 」による。次の事項以外は第１章２３項の「 耐震措置 」による。耐震措置耐震措置耐震措置耐震措置耐震措置耐震措置耐震措置

１）１）１）１）１）１）１）

１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,

２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,

３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,

４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,

・　火災時管制運転　　　・　自家発時管制運転　　　・　停電時救出運転　　　・　ピット冠水時    ･浸水時管制運転・　火災時管制運転　　　・　自家発時管制運転　　　・　停電時救出運転　　　・　ピット冠水時    ･浸水時管制運転・　火災時管制運転　　　・　自家発時管制運転　　　・　停電時救出運転　　　・　ピット冠水時    ･浸水時管制運転・　火災時管制運転　　　・　自家発時管制運転　　　・　停電時救出運転　　　・　ピット冠水時    ･浸水時管制運転・　火災時管制運転　　　・　自家発時管制運転　　　・　停電時救出運転　　　・　ピット冠水時    ･浸水時管制運転・　火災時管制運転　　　・　自家発時管制運転　　　・　停電時救出運転　　　・　ピット冠水時    ･浸水時管制運転・　火災時管制運転　　　・　自家発時管制運転　　　・　停電時救出運転　　　・　ピット冠水時    ･浸水時管制運転

(機械設備工事編・平成31年版)による。(機械設備工事編・平成31年版)による。(機械設備工事編・平成31年版)による。(機械設備工事編・平成31年版)による。(機械設備工事編・平成31年版)による。(機械設備工事編・平成31年版)による。(機械設備工事編・平成31年版)による。

17171717171717

16161616161616

備備備備備備備
設設設設設設設

雨雨雨雨雨雨雨
水水水水水水水
利利利利利利利
用用用用用用用

・　設置しない　　　・　設置する・　設置しない　　　・　設置する・　設置しない　　　・　設置する・　設置しない　　　・　設置する・　設置しない　　　・　設置する・　設置しない　　　・　設置する・　設置しない　　　・　設置する

エレベーター設備機器の固定等は、すべて「昇降機技術基準の解説２０１６年版」による。エレベーター設備機器の固定等は、すべて「昇降機技術基準の解説２０１６年版」による。エレベーター設備機器の固定等は、すべて「昇降機技術基準の解説２０１６年版」による。エレベーター設備機器の固定等は、すべて「昇降機技術基準の解説２０１６年版」による。エレベーター設備機器の固定等は、すべて「昇降機技術基準の解説２０１６年版」による。エレベーター設備機器の固定等は、すべて「昇降機技術基準の解説２０１６年版」による。エレベーター設備機器の固定等は、すべて「昇降機技術基準の解説２０１６年版」による。

地域係数は（　・　0.9　　　※　1.0　）とする。地域係数は（　・　0.9　　　※　1.0　）とする。地域係数は（　・　0.9　　　※　1.0　）とする。地域係数は（　・　0.9　　　※　1.0　）とする。地域係数は（　・　0.9　　　※　1.0　）とする。地域係数は（　・　0.9　　　※　1.0　）とする。地域係数は（　・　0.9　　　※　1.0　）とする。

あと施工アンカーあと施工アンカーあと施工アンカーあと施工アンカーあと施工アンカーあと施工アンカーあと施工アンカー １）１）１）１）１）１）１）

２）２）２）２）２）２）２）

　　ただし、配管・ダクト・機器等の天井つり下げ用アンカーには、接着系アンカーを使用しない。　　ただし、配管・ダクト・機器等の天井つり下げ用アンカーには、接着系アンカーを使用しない。　　ただし、配管・ダクト・機器等の天井つり下げ用アンカーには、接着系アンカーを使用しない。　　ただし、配管・ダクト・機器等の天井つり下げ用アンカーには、接着系アンカーを使用しない。　　ただし、配管・ダクト・機器等の天井つり下げ用アンカーには、接着系アンカーを使用しない。　　ただし、配管・ダクト・機器等の天井つり下げ用アンカーには、接着系アンカーを使用しない。　　ただし、配管・ダクト・機器等の天井つり下げ用アンカーには、接着系アンカーを使用しない。

※　接着系アンカー（ 接着剤　※　有機系　　・　無機系 ）　　・　金属拡張系アンカー（ 本体打込み式 ）※　接着系アンカー（ 接着剤　※　有機系　　・　無機系 ）　　・　金属拡張系アンカー（ 本体打込み式 ）※　接着系アンカー（ 接着剤　※　有機系　　・　無機系 ）　　・　金属拡張系アンカー（ 本体打込み式 ）※　接着系アンカー（ 接着剤　※　有機系　　・　無機系 ）　　・　金属拡張系アンカー（ 本体打込み式 ）※　接着系アンカー（ 接着剤　※　有機系　　・　無機系 ）　　・　金属拡張系アンカー（ 本体打込み式 ）※　接着系アンカー（ 接着剤　※　有機系　　・　無機系 ）　　・　金属拡張系アンカー（ 本体打込み式 ）※　接着系アンカー（ 接着剤　※　有機系　　・　無機系 ）　　・　金属拡張系アンカー（ 本体打込み式 ）

性能確認試験　　・　行わない　　・　行う　　　施工後確認試験　　・　行わない　　・　行う性能確認試験　　・　行わない　　・　行う　　　施工後確認試験　　・　行わない　　・　行う性能確認試験　　・　行わない　　・　行う　　　施工後確認試験　　・　行わない　　・　行う性能確認試験　　・　行わない　　・　行う　　　施工後確認試験　　・　行わない　　・　行う性能確認試験　　・　行わない　　・　行う　　　施工後確認試験　　・　行わない　　・　行う性能確認試験　　・　行わない　　・　行う　　　施工後確認試験　　・　行わない　　・　行う性能確認試験　　・　行わない　　・　行う　　　施工後確認試験　　・　行わない　　・　行う

表示板表示板表示板表示板表示板表示板表示板 危険物を設置する際に屋外に取付ける表示板は、　・　樹脂製　　・　アルミ製　とする。危険物を設置する際に屋外に取付ける表示板は、　・　樹脂製　　・　アルミ製　とする。危険物を設置する際に屋外に取付ける表示板は、　・　樹脂製　　・　アルミ製　とする。危険物を設置する際に屋外に取付ける表示板は、　・　樹脂製　　・　アルミ製　とする。危険物を設置する際に屋外に取付ける表示板は、　・　樹脂製　　・　アルミ製　とする。危険物を設置する際に屋外に取付ける表示板は、　・　樹脂製　　・　アルミ製　とする。危険物を設置する際に屋外に取付ける表示板は、　・　樹脂製　　・　アルミ製　とする。

30 ,30 ,30 ,30 ,30 ,30 ,30 ,

31 ,31 ,31 ,31 ,31 ,31 ,31 ,

32 ,32 ,32 ,32 ,32 ,32 ,32 , 電線類電線類電線類電線類電線類電線類電線類 電線及びＥＭケーブルは標準仕様書第４編１．５．１表４．１．１１による。電線及びＥＭケーブルは標準仕様書第４編１．５．１表４．１．１１による。電線及びＥＭケーブルは標準仕様書第４編１．５．１表４．１．１１による。電線及びＥＭケーブルは標準仕様書第４編１．５．１表４．１．１１による。電線及びＥＭケーブルは標準仕様書第４編１．５．１表４．１．１１による。電線及びＥＭケーブルは標準仕様書第４編１．５．１表４．１．１１による。電線及びＥＭケーブルは標準仕様書第４編１．５．１表４．１．１１による。

環境への配慮環境への配慮環境への配慮環境への配慮環境への配慮環境への配慮環境への配慮 １）１）１）１）１）１）１）

ただし、公共工事分野の特定調達品目の機材を使用する場合は、判断の基準を満たすものとする。ただし、公共工事分野の特定調達品目の機材を使用する場合は、判断の基準を満たすものとする。ただし、公共工事分野の特定調達品目の機材を使用する場合は、判断の基準を満たすものとする。ただし、公共工事分野の特定調達品目の機材を使用する場合は、判断の基準を満たすものとする。ただし、公共工事分野の特定調達品目の機材を使用する場合は、判断の基準を満たすものとする。ただし、公共工事分野の特定調達品目の機材を使用する場合は、判断の基準を満たすものとする。ただし、公共工事分野の特定調達品目の機材を使用する場合は、判断の基準を満たすものとする。

２）２）２）２）２）２）２）

 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、

　　壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない　　壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない　　壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない　　壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない　　壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない　　壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない　　壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない

 ③ 接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加さ ③ 接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加さ ③ 接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加さ ③ 接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加さ ③ 接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加さ ③ 接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加さ ③ 接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加さ

　　れていない材料を使用する。　　れていない材料を使用する。　　れていない材料を使用する。　　れていない材料を使用する。　　れていない材料を使用する。　　れていない材料を使用する。　　れていない材料を使用する。

による特定調達品目の判断の基準を満たす環境物品等を選択するよう努める。による特定調達品目の判断の基準を満たす環境物品等を選択するよう努める。による特定調達品目の判断の基準を満たす環境物品等を選択するよう努める。による特定調達品目の判断の基準を満たす環境物品等を選択するよう努める。による特定調達品目の判断の基準を満たす環境物品等を選択するよう努める。による特定調達品目の判断の基準を満たす環境物品等を選択するよう努める。による特定調達品目の判断の基準を満たす環境物品等を選択するよう努める。

本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）に基づく、「青森県環境物品等調達方針」本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）に基づく、「青森県環境物品等調達方針」本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）に基づく、「青森県環境物品等調達方針」本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）に基づく、「青森県環境物品等調達方針」本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）に基づく、「青森県環境物品等調達方針」本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）に基づく、「青森県環境物品等調達方針」本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）に基づく、「青森県環境物品等調達方針」

 ② 接着剤及び塗料はホルムアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。  ② 接着剤及び塗料はホルムアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。  ② 接着剤及び塗料はホルムアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。  ② 接着剤及び塗料はホルムアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。  ② 接着剤及び塗料はホルムアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。  ② 接着剤及び塗料はホルムアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。  ② 接着剤及び塗料はホルムアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。 

 ④ 接着剤・塗料等の使用に当たっては、使用方法や使用量を十分に管理し、適切な乾燥時間をとること。また、施工時、施工後の通風、 ④ 接着剤・塗料等の使用に当たっては、使用方法や使用量を十分に管理し、適切な乾燥時間をとること。また、施工時、施工後の通風、 ④ 接着剤・塗料等の使用に当たっては、使用方法や使用量を十分に管理し、適切な乾燥時間をとること。また、施工時、施工後の通風、 ④ 接着剤・塗料等の使用に当たっては、使用方法や使用量を十分に管理し、適切な乾燥時間をとること。また、施工時、施工後の通風、 ④ 接着剤・塗料等の使用に当たっては、使用方法や使用量を十分に管理し、適切な乾燥時間をとること。また、施工時、施工後の通風、 ④ 接着剤・塗料等の使用に当たっては、使用方法や使用量を十分に管理し、適切な乾燥時間をとること。また、施工時、施工後の通風、 ④ 接着剤・塗料等の使用に当たっては、使用方法や使用量を十分に管理し、適切な乾燥時間をとること。また、施工時、施工後の通風、

　　換気を十分に行い、室内に放散した溶剤成分等の希釈を図ること。　　換気を十分に行い、室内に放散した溶剤成分等の希釈を図ること。　　換気を十分に行い、室内に放散した溶剤成分等の希釈を図ること。　　換気を十分に行い、室内に放散した溶剤成分等の希釈を図ること。　　換気を十分に行い、室内に放散した溶剤成分等の希釈を図ること。　　換気を十分に行い、室内に放散した溶剤成分等の希釈を図ること。　　換気を十分に行い、室内に放散した溶剤成分等の希釈を図ること。

建築物内部に使用する材料等は、特記に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④までを満たすものとする。建築物内部に使用する材料等は、特記に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④までを満たすものとする。建築物内部に使用する材料等は、特記に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④までを満たすものとする。建築物内部に使用する材料等は、特記に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④までを満たすものとする。建築物内部に使用する材料等は、特記に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④までを満たすものとする。建築物内部に使用する材料等は、特記に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④までを満たすものとする。建築物内部に使用する材料等は、特記に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④までを満たすものとする。

　　材料で、特記に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。　　材料で、特記に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。　　材料で、特記に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。　　材料で、特記に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。　　材料で、特記に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。　　材料で、特記に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。　　材料で、特記に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。

　　ないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。　　ないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。　　ないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。　　ないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。　　ないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。　　ないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。　　ないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

３）３）３）３）３）３）３）

 ① 建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料 ① 建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料 ① 建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料 ① 建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料 ① 建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料 ① 建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料 ① 建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料

 ② 建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ② 建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ② 建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ② 建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ② 建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ② 建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ② 建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

 ③ 建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 ③ 建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 ③ 建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 ③ 建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 ③ 建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 ③ 建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 ③ 建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

 ④ 建築基準法施行令第２０条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ④ 建築基準法施行令第２０条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ④ 建築基準法施行令第２０条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ④ 建築基準法施行令第２０条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ④ 建築基準法施行令第２０条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ④ 建築基準法施行令第２０条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ④ 建築基準法施行令第２０条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

４）４）４）４）４）４）４） 施工に当たっては、低騒音型、低振動型及び排出ガス対策型建設機械を使用する等、周辺の環境に配慮すること。施工に当たっては、低騒音型、低振動型及び排出ガス対策型建設機械を使用する等、周辺の環境に配慮すること。施工に当たっては、低騒音型、低振動型及び排出ガス対策型建設機械を使用する等、周辺の環境に配慮すること。施工に当たっては、低騒音型、低振動型及び排出ガス対策型建設機械を使用する等、周辺の環境に配慮すること。施工に当たっては、低騒音型、低振動型及び排出ガス対策型建設機械を使用する等、周辺の環境に配慮すること。施工に当たっては、低騒音型、低振動型及び排出ガス対策型建設機械を使用する等、周辺の環境に配慮すること。施工に当たっては、低騒音型、低振動型及び排出ガス対策型建設機械を使用する等、周辺の環境に配慮すること。

 ⑤ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散し ⑤ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散し ⑤ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散し ⑤ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散し ⑤ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散し ⑤ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散し ⑤ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散し

次の③又は④に該当する材料を指す。次の③又は④に該当する材料を指す。次の③又は④に該当する材料を指す。次の③又は④に該当する材料を指す。次の③又は④に該当する材料を指す。次の③又は④に該当する材料を指す。次の③又は④に該当する材料を指す。

特記に規定する｢ホルムアルデヒドの放散量｣の区分において、｢規制対象外｣とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分｢第三種｣とは特記に規定する｢ホルムアルデヒドの放散量｣の区分において、｢規制対象外｣とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分｢第三種｣とは特記に規定する｢ホルムアルデヒドの放散量｣の区分において、｢規制対象外｣とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分｢第三種｣とは特記に規定する｢ホルムアルデヒドの放散量｣の区分において、｢規制対象外｣とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分｢第三種｣とは特記に規定する｢ホルムアルデヒドの放散量｣の区分において、｢規制対象外｣とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分｢第三種｣とは特記に規定する｢ホルムアルデヒドの放散量｣の区分において、｢規制対象外｣とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分｢第三種｣とは特記に規定する｢ホルムアルデヒドの放散量｣の区分において、｢規制対象外｣とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分｢第三種｣とは

33 ,33 ,33 ,33 ,33 ,33 ,33 ,

策策策策策策策
対対対対対対対
染染染染染染染
汚汚汚汚汚汚汚
気気気気気気気
空空空空空空空
内内内内内内内
室室室室室室室

※　ホルムアルデヒド　　　※　トルエン　　　※　キシレン　　　※　エチルベンゼン　　　※　スチレン　　　・　※　ホルムアルデヒド　　　※　トルエン　　　※　キシレン　　　※　エチルベンゼン　　　※　スチレン　　　・　※　ホルムアルデヒド　　　※　トルエン　　　※　キシレン　　　※　エチルベンゼン　　　※　スチレン　　　・　※　ホルムアルデヒド　　　※　トルエン　　　※　キシレン　　　※　エチルベンゼン　　　※　スチレン　　　・　※　ホルムアルデヒド　　　※　トルエン　　　※　キシレン　　　※　エチルベンゼン　　　※　スチレン　　　・　※　ホルムアルデヒド　　　※　トルエン　　　※　キシレン　　　※　エチルベンゼン　　　※　スチレン　　　・　※　ホルムアルデヒド　　　※　トルエン　　　※　キシレン　　　※　エチルベンゼン　　　※　スチレン　　　・　

測定の対象物質測定の対象物質測定の対象物質測定の対象物質測定の対象物質測定の対象物質測定の対象物質１）１）１）１）１）１）１）

が、厚生労働省が設定した化学物質の室内濃度の指針値を超えた場合は、監督員と協議すること。が、厚生労働省が設定した化学物質の室内濃度の指針値を超えた場合は、監督員と協議すること。が、厚生労働省が設定した化学物質の室内濃度の指針値を超えた場合は、監督員と協議すること。が、厚生労働省が設定した化学物質の室内濃度の指針値を超えた場合は、監督員と協議すること。が、厚生労働省が設定した化学物質の室内濃度の指針値を超えた場合は、監督員と協議すること。が、厚生労働省が設定した化学物質の室内濃度の指針値を超えた場合は、監督員と協議すること。が、厚生労働省が設定した化学物質の室内濃度の指針値を超えた場合は、監督員と協議すること。

工事完成前に、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定を行い、測定結果報告書を監督員に提出すること。また、測定の結果工事完成前に、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定を行い、測定結果報告書を監督員に提出すること。また、測定の結果工事完成前に、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定を行い、測定結果報告書を監督員に提出すること。また、測定の結果工事完成前に、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定を行い、測定結果報告書を監督員に提出すること。また、測定の結果工事完成前に、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定を行い、測定結果報告書を監督員に提出すること。また、測定の結果工事完成前に、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定を行い、測定結果報告書を監督員に提出すること。また、測定の結果工事完成前に、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定を行い、測定結果報告書を監督員に提出すること。また、測定の結果

室内濃度の測定室内濃度の測定室内濃度の測定室内濃度の測定室内濃度の測定室内濃度の測定室内濃度の測定

揮発性有機化合物の揮発性有機化合物の揮発性有機化合物の揮発性有機化合物の揮発性有機化合物の揮発性有機化合物の揮発性有機化合物の

ホルムアルデヒド及びホルムアルデヒド及びホルムアルデヒド及びホルムアルデヒド及びホルムアルデヒド及びホルムアルデヒド及びホルムアルデヒド及び４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,

機器類に使用する合板等はホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆のものを基本とし、該当する材料等がない場合は、Ｆ☆☆☆とする。機器類に使用する合板等はホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆のものを基本とし、該当する材料等がない場合は、Ｆ☆☆☆とする。機器類に使用する合板等はホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆のものを基本とし、該当する材料等がない場合は、Ｆ☆☆☆とする。機器類に使用する合板等はホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆のものを基本とし、該当する材料等がない場合は、Ｆ☆☆☆とする。機器類に使用する合板等はホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆のものを基本とし、該当する材料等がない場合は、Ｆ☆☆☆とする。機器類に使用する合板等はホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆のものを基本とし、該当する材料等がない場合は、Ｆ☆☆☆とする。機器類に使用する合板等はホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆のものを基本とし、該当する材料等がない場合は、Ｆ☆☆☆とする。１）１）１）１）１）１）１）機器類機器類機器類機器類機器類機器類機器類３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,

２）２）２）２）２）２）２）

屋内に使用する材料の選定に於いては、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物を放散しないか、放散が十分に少ないものをＪＡＳまたは屋内に使用する材料の選定に於いては、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物を放散しないか、放散が十分に少ないものをＪＡＳまたは屋内に使用する材料の選定に於いては、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物を放散しないか、放散が十分に少ないものをＪＡＳまたは屋内に使用する材料の選定に於いては、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物を放散しないか、放散が十分に少ないものをＪＡＳまたは屋内に使用する材料の選定に於いては、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物を放散しないか、放散が十分に少ないものをＪＡＳまたは屋内に使用する材料の選定に於いては、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物を放散しないか、放散が十分に少ないものをＪＡＳまたは屋内に使用する材料の選定に於いては、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物を放散しないか、放散が十分に少ないものをＪＡＳまたは

室内空気汚染（ ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物 ）対策については、本章の内容を遵守すること。室内空気汚染（ ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物 ）対策については、本章の内容を遵守すること。室内空気汚染（ ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物 ）対策については、本章の内容を遵守すること。室内空気汚染（ ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物 ）対策については、本章の内容を遵守すること。室内空気汚染（ ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物 ）対策については、本章の内容を遵守すること。室内空気汚染（ ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物 ）対策については、本章の内容を遵守すること。室内空気汚染（ ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物 ）対策については、本章の内容を遵守すること。総則総則総則総則総則総則総則

２）２）２）２）２）２）２）

１）１）１）１）１）１）１）１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,

ＪＩＳ等を参考に適切に選択すること。原則としてＦ☆☆☆☆を使用すること。ＪＩＳ等を参考に適切に選択すること。原則としてＦ☆☆☆☆を使用すること。ＪＩＳ等を参考に適切に選択すること。原則としてＦ☆☆☆☆を使用すること。ＪＩＳ等を参考に適切に選択すること。原則としてＦ☆☆☆☆を使用すること。ＪＩＳ等を参考に適切に選択すること。原則としてＦ☆☆☆☆を使用すること。ＪＩＳ等を参考に適切に選択すること。原則としてＦ☆☆☆☆を使用すること。ＪＩＳ等を参考に適切に選択すること。原則としてＦ☆☆☆☆を使用すること。

３）３）３）３）３）３）３） 仕上塗材、塗料、シーリンクﾞ材、接着剤その他の化学製品の選択及び取扱いに当たっては、当該製品の製造所が作成した化学物質等安全仕上塗材、塗料、シーリンクﾞ材、接着剤その他の化学製品の選択及び取扱いに当たっては、当該製品の製造所が作成した化学物質等安全仕上塗材、塗料、シーリンクﾞ材、接着剤その他の化学製品の選択及び取扱いに当たっては、当該製品の製造所が作成した化学物質等安全仕上塗材、塗料、シーリンクﾞ材、接着剤その他の化学製品の選択及び取扱いに当たっては、当該製品の製造所が作成した化学物質等安全仕上塗材、塗料、シーリンクﾞ材、接着剤その他の化学製品の選択及び取扱いに当たっては、当該製品の製造所が作成した化学物質等安全仕上塗材、塗料、シーリンクﾞ材、接着剤その他の化学製品の選択及び取扱いに当たっては、当該製品の製造所が作成した化学物質等安全仕上塗材、塗料、シーリンクﾞ材、接着剤その他の化学製品の選択及び取扱いに当たっては、当該製品の製造所が作成した化学物質等安全

データシートの内容を把握するとともに、現場に常備し、記載内容の周知徹底を図ること。データシートの内容を把握するとともに、現場に常備し、記載内容の周知徹底を図ること。データシートの内容を把握するとともに、現場に常備し、記載内容の周知徹底を図ること。データシートの内容を把握するとともに、現場に常備し、記載内容の周知徹底を図ること。データシートの内容を把握するとともに、現場に常備し、記載内容の周知徹底を図ること。データシートの内容を把握するとともに、現場に常備し、記載内容の周知徹底を図ること。データシートの内容を把握するとともに、現場に常備し、記載内容の周知徹底を図ること。

使用する材料は、ＪＩＳ　Ｚ　７２５３（ＧＨＳに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データ使用する材料は、ＪＩＳ　Ｚ　７２５３（ＧＨＳに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データ使用する材料は、ＪＩＳ　Ｚ　７２５３（ＧＨＳに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データ使用する材料は、ＪＩＳ　Ｚ　７２５３（ＧＨＳに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データ使用する材料は、ＪＩＳ　Ｚ　７２５３（ＧＨＳに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データ使用する材料は、ＪＩＳ　Ｚ　７２５３（ＧＨＳに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データ使用する材料は、ＪＩＳ　Ｚ　７２５３（ＧＨＳに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データ

シート(ＳＤＳ)）による安全データシート(ＳＤＳ)等により確認を行い、アスベスト含有建材を使用しないこと。シート(ＳＤＳ)）による安全データシート(ＳＤＳ)等により確認を行い、アスベスト含有建材を使用しないこと。シート(ＳＤＳ)）による安全データシート(ＳＤＳ)等により確認を行い、アスベスト含有建材を使用しないこと。シート(ＳＤＳ)）による安全データシート(ＳＤＳ)等により確認を行い、アスベスト含有建材を使用しないこと。シート(ＳＤＳ)）による安全データシート(ＳＤＳ)等により確認を行い、アスベスト含有建材を使用しないこと。シート(ＳＤＳ)）による安全データシート(ＳＤＳ)等により確認を行い、アスベスト含有建材を使用しないこと。シート(ＳＤＳ)）による安全データシート(ＳＤＳ)等により確認を行い、アスベスト含有建材を使用しないこと。

・・・・・・・

測定対象室・測定箇所数　　※　図　示測定対象室・測定箇所数　　※　図　示測定対象室・測定箇所数　　※　図　示測定対象室・測定箇所数　　※　図　示測定対象室・測定箇所数　　※　図　示測定対象室・測定箇所数　　※　図　示測定対象室・測定箇所数　　※　図　示

イ）イ）イ）イ）イ）イ）イ）

測定方法測定方法測定方法測定方法測定方法測定方法測定方法３）３）３）３）３）３）３）

空気の採取　　※　拡散方式（　・　測定バッジ　　・　パッシブサンプラー　　・　パッシブガスチューブ ）　　　・　吸引方式空気の採取　　※　拡散方式（　・　測定バッジ　　・　パッシブサンプラー　　・　パッシブガスチューブ ）　　　・　吸引方式空気の採取　　※　拡散方式（　・　測定バッジ　　・　パッシブサンプラー　　・　パッシブガスチューブ ）　　　・　吸引方式空気の採取　　※　拡散方式（　・　測定バッジ　　・　パッシブサンプラー　　・　パッシブガスチューブ ）　　　・　吸引方式空気の採取　　※　拡散方式（　・　測定バッジ　　・　パッシブサンプラー　　・　パッシブガスチューブ ）　　　・　吸引方式空気の採取　　※　拡散方式（　・　測定バッジ　　・　パッシブサンプラー　　・　パッシブガスチューブ ）　　　・　吸引方式空気の採取　　※　拡散方式（　・　測定バッジ　　・　パッシブサンプラー　　・　パッシブガスチューブ ）　　　・　吸引方式

揮発性有機化合物　　　　ガスクロマトグラフィー質量分析法揮発性有機化合物　　　　ガスクロマトグラフィー質量分析法揮発性有機化合物　　　　ガスクロマトグラフィー質量分析法揮発性有機化合物　　　　ガスクロマトグラフィー質量分析法揮発性有機化合物　　　　ガスクロマトグラフィー質量分析法揮発性有機化合物　　　　ガスクロマトグラフィー質量分析法揮発性有機化合物　　　　ガスクロマトグラフィー質量分析法

ホルムアルデヒド　　　　高速液体クロマトグラフ法ホルムアルデヒド　　　　高速液体クロマトグラフ法ホルムアルデヒド　　　　高速液体クロマトグラフ法ホルムアルデヒド　　　　高速液体クロマトグラフ法ホルムアルデヒド　　　　高速液体クロマトグラフ法ホルムアルデヒド　　　　高速液体クロマトグラフ法ホルムアルデヒド　　　　高速液体クロマトグラフ法

以下と相関の高い方法によって行うこともできる。以下と相関の高い方法によって行うこともできる。以下と相関の高い方法によって行うこともできる。以下と相関の高い方法によって行うこともできる。以下と相関の高い方法によって行うこともできる。以下と相関の高い方法によって行うこともできる。以下と相関の高い方法によって行うこともできる。

測定・分析は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法として示した以下の方法によって行う。または、測定・分析は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法として示した以下の方法によって行う。または、測定・分析は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法として示した以下の方法によって行う。または、測定・分析は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法として示した以下の方法によって行う。または、測定・分析は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法として示した以下の方法によって行う。または、測定・分析は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法として示した以下の方法によって行う。または、測定・分析は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法として示した以下の方法によって行う。または、ロ）ロ）ロ）ロ）ロ）ロ）ロ）

２２２２２２２

１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ , 総則総則総則総則総則総則総則

２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ , 契約前の事前説明契約前の事前説明契約前の事前説明契約前の事前説明契約前の事前説明契約前の事前説明契約前の事前説明

３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ , 産業廃棄物税産業廃棄物税産業廃棄物税産業廃棄物税産業廃棄物税産業廃棄物税産業廃棄物税

建設発生木材建設発生木材建設発生木材建設発生木材建設発生木材建設発生木材建設発生木材

コンクリート塊コンクリート塊コンクリート塊コンクリート塊コンクリート塊コンクリート塊コンクリート塊

施設の名称施設の名称施設の名称施設の名称施設の名称施設の名称施設の名称 施設の所在地施設の所在地施設の所在地施設の所在地施設の所在地施設の所在地施設の所在地 備考備考備考備考備考備考備考名称名称名称名称名称名称名称

４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,

業廃棄物税相当額を見込んでいるものである。業廃棄物税相当額を見込んでいるものである。業廃棄物税相当額を見込んでいるものである。業廃棄物税相当額を見込んでいるものである。業廃棄物税相当額を見込んでいるものである。業廃棄物税相当額を見込んでいるものである。業廃棄物税相当額を見込んでいるものである。

アスファルト・コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊

特定建設資材廃棄物特定建設資材廃棄物特定建設資材廃棄物特定建設資材廃棄物特定建設資材廃棄物特定建設資材廃棄物特定建設資材廃棄物

の処理の処理の処理の処理の処理の処理の処理

建建建建建建建
設設設設設設設
副副副副副副副
産産産産産産産
物物物物物物物
ののののののの
適適適適適適適
正正正正正正正
処処処処処処処
理理理理理理理

土交通省）」によること。また、関係法令等に基づき適正な手続き及び処理をするとともに、再資源化により得られた建設資材の積極的な活用に土交通省）」によること。また、関係法令等に基づき適正な手続き及び処理をするとともに、再資源化により得られた建設資材の積極的な活用に土交通省）」によること。また、関係法令等に基づき適正な手続き及び処理をするとともに、再資源化により得られた建設資材の積極的な活用に土交通省）」によること。また、関係法令等に基づき適正な手続き及び処理をするとともに、再資源化により得られた建設資材の積極的な活用に土交通省）」によること。また、関係法令等に基づき適正な手続き及び処理をするとともに、再資源化により得られた建設資材の積極的な活用に土交通省）」によること。また、関係法令等に基づき適正な手続き及び処理をするとともに、再資源化により得られた建設資材の積極的な活用に土交通省）」によること。また、関係法令等に基づき適正な手続き及び処理をするとともに、再資源化により得られた建設資材の積極的な活用に

努めるものとする。努めるものとする。努めるものとする。努めるものとする。努めるものとする。努めるものとする。努めるものとする。

（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（ 以下「 建設リサイクル法 」という ）第９条の規定による「 対象建設工事 」の場合に限る）（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（ 以下「 建設リサイクル法 」という ）第９条の規定による「 対象建設工事 」の場合に限る）（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（ 以下「 建設リサイクル法 」という ）第９条の規定による「 対象建設工事 」の場合に限る）（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（ 以下「 建設リサイクル法 」という ）第９条の規定による「 対象建設工事 」の場合に限る）（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（ 以下「 建設リサイクル法 」という ）第９条の規定による「 対象建設工事 」の場合に限る）（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（ 以下「 建設リサイクル法 」という ）第９条の規定による「 対象建設工事 」の場合に限る）（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（ 以下「 建設リサイクル法 」という ）第９条の規定による「 対象建設工事 」の場合に限る）

建設リサイクル法第１２条第１項の規定による説明（ 書面の様式については監督職員の指示による ）については、落札者は契約前に監督職員に建設リサイクル法第１２条第１項の規定による説明（ 書面の様式については監督職員の指示による ）については、落札者は契約前に監督職員に建設リサイクル法第１２条第１項の規定による説明（ 書面の様式については監督職員の指示による ）については、落札者は契約前に監督職員に建設リサイクル法第１２条第１項の規定による説明（ 書面の様式については監督職員の指示による ）については、落札者は契約前に監督職員に建設リサイクル法第１２条第１項の規定による説明（ 書面の様式については監督職員の指示による ）については、落札者は契約前に監督職員に建設リサイクル法第１２条第１項の規定による説明（ 書面の様式については監督職員の指示による ）については、落札者は契約前に監督職員に建設リサイクル法第１２条第１項の規定による説明（ 書面の様式については監督職員の指示による ）については、落札者は契約前に監督職員に

対して行うものとする。落札者は、監督職員への説明時に交付した書面と同じものを契約事務担当職員に提出するものとする。対して行うものとする。落札者は、監督職員への説明時に交付した書面と同じものを契約事務担当職員に提出するものとする。対して行うものとする。落札者は、監督職員への説明時に交付した書面と同じものを契約事務担当職員に提出するものとする。対して行うものとする。落札者は、監督職員への説明時に交付した書面と同じものを契約事務担当職員に提出するものとする。対して行うものとする。落札者は、監督職員への説明時に交付した書面と同じものを契約事務担当職員に提出するものとする。対して行うものとする。落札者は、監督職員への説明時に交付した書面と同じものを契約事務担当職員に提出するものとする。対して行うものとする。落札者は、監督職員への説明時に交付した書面と同じものを契約事務担当職員に提出するものとする。

本工事に伴って生じる産業廃棄物のうち最終処分場（中間処理施設経由を含む）に搬入する産業廃棄物がある場合については、青森県産業廃棄物本工事に伴って生じる産業廃棄物のうち最終処分場（中間処理施設経由を含む）に搬入する産業廃棄物がある場合については、青森県産業廃棄物本工事に伴って生じる産業廃棄物のうち最終処分場（中間処理施設経由を含む）に搬入する産業廃棄物がある場合については、青森県産業廃棄物本工事に伴って生じる産業廃棄物のうち最終処分場（中間処理施設経由を含む）に搬入する産業廃棄物がある場合については、青森県産業廃棄物本工事に伴って生じる産業廃棄物のうち最終処分場（中間処理施設経由を含む）に搬入する産業廃棄物がある場合については、青森県産業廃棄物本工事に伴って生じる産業廃棄物のうち最終処分場（中間処理施設経由を含む）に搬入する産業廃棄物がある場合については、青森県産業廃棄物本工事に伴って生じる産業廃棄物のうち最終処分場（中間処理施設経由を含む）に搬入する産業廃棄物がある場合については、青森県産業廃棄物

税が課税されるので適正に処理すること。なお、本工事において最終処分場（中間処理施設経由を含む）に搬入する産業廃棄物がある場合は、産税が課税されるので適正に処理すること。なお、本工事において最終処分場（中間処理施設経由を含む）に搬入する産業廃棄物がある場合は、産税が課税されるので適正に処理すること。なお、本工事において最終処分場（中間処理施設経由を含む）に搬入する産業廃棄物がある場合は、産税が課税されるので適正に処理すること。なお、本工事において最終処分場（中間処理施設経由を含む）に搬入する産業廃棄物がある場合は、産税が課税されるので適正に処理すること。なお、本工事において最終処分場（中間処理施設経由を含む）に搬入する産業廃棄物がある場合は、産税が課税されるので適正に処理すること。なお、本工事において最終処分場（中間処理施設経由を含む）に搬入する産業廃棄物がある場合は、産税が課税されるので適正に処理すること。なお、本工事において最終処分場（中間処理施設経由を含む）に搬入する産業廃棄物がある場合は、産

とりこわしにより発生する特定建設資材廃棄物は、以下の再資源化施設での受入れとして積算を行っている。とりこわしにより発生する特定建設資材廃棄物は、以下の再資源化施設での受入れとして積算を行っている。とりこわしにより発生する特定建設資材廃棄物は、以下の再資源化施設での受入れとして積算を行っている。とりこわしにより発生する特定建設資材廃棄物は、以下の再資源化施設での受入れとして積算を行っている。とりこわしにより発生する特定建設資材廃棄物は、以下の再資源化施設での受入れとして積算を行っている。とりこわしにより発生する特定建設資材廃棄物は、以下の再資源化施設での受入れとして積算を行っている。とりこわしにより発生する特定建設資材廃棄物は、以下の再資源化施設での受入れとして積算を行っている。

建設副産物の処理にあたっては「建設副産物適正処理推進要綱」及び「平成18年度版建築工事における建設副産物管理マニュアル・同解説（国建設副産物の処理にあたっては「建設副産物適正処理推進要綱」及び「平成18年度版建築工事における建設副産物管理マニュアル・同解説（国建設副産物の処理にあたっては「建設副産物適正処理推進要綱」及び「平成18年度版建築工事における建設副産物管理マニュアル・同解説（国建設副産物の処理にあたっては「建設副産物適正処理推進要綱」及び「平成18年度版建築工事における建設副産物管理マニュアル・同解説（国建設副産物の処理にあたっては「建設副産物適正処理推進要綱」及び「平成18年度版建築工事における建設副産物管理マニュアル・同解説（国建設副産物の処理にあたっては「建設副産物適正処理推進要綱」及び「平成18年度版建築工事における建設副産物管理マニュアル・同解説（国建設副産物の処理にあたっては「建設副産物適正処理推進要綱」及び「平成18年度版建築工事における建設副産物管理マニュアル・同解説（国

５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,５ , 産業廃棄物収集運搬車に産業廃棄物収集運搬車に産業廃棄物収集運搬車に産業廃棄物収集運搬車に産業廃棄物収集運搬車に産業廃棄物収集運搬車に産業廃棄物収集運搬車に

係る表示及び備え付け係る表示及び備え付け係る表示及び備え付け係る表示及び備え付け係る表示及び備え付け係る表示及び備え付け係る表示及び備え付け

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の規定により、運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、自己の産業廃棄物を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の規定により、運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、自己の産業廃棄物を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の規定により、運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、自己の産業廃棄物を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の規定により、運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、自己の産業廃棄物を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の規定により、運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、自己の産業廃棄物を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の規定により、運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、自己の産業廃棄物を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の規定により、運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、自己の産業廃棄物を

運搬する場合を含め、同法施行規則に定められた事項を車体の両側面に見やすいように表示するとともに、同規則に定められた書面を当該車両運搬する場合を含め、同法施行規則に定められた事項を車体の両側面に見やすいように表示するとともに、同規則に定められた書面を当該車両運搬する場合を含め、同法施行規則に定められた事項を車体の両側面に見やすいように表示するとともに、同規則に定められた書面を当該車両運搬する場合を含め、同法施行規則に定められた事項を車体の両側面に見やすいように表示するとともに、同規則に定められた書面を当該車両運搬する場合を含め、同法施行規則に定められた事項を車体の両側面に見やすいように表示するとともに、同規則に定められた書面を当該車両運搬する場合を含め、同法施行規則に定められた事項を車体の両側面に見やすいように表示するとともに、同規則に定められた書面を当該車両運搬する場合を含め、同法施行規則に定められた事項を車体の両側面に見やすいように表示するとともに、同規則に定められた書面を当該車両

に備え付けること。に備え付けること。に備え付けること。に備え付けること。に備え付けること。に備え付けること。に備え付けること。

再資源化等の完了の報告再資源化等の完了の報告再資源化等の完了の報告再資源化等の完了の報告再資源化等の完了の報告再資源化等の完了の報告再資源化等の完了の報告７ ,７ ,７ ,７ ,７ ,７ ,７ , （ 建設リサイクル法第９条の規定による「 対象建設工事 」の場合に限る。）法第１８条第１項の規定による報告書（ 書面の様式については（ 建設リサイクル法第９条の規定による「 対象建設工事 」の場合に限る。）法第１８条第１項の規定による報告書（ 書面の様式については（ 建設リサイクル法第９条の規定による「 対象建設工事 」の場合に限る。）法第１８条第１項の規定による報告書（ 書面の様式については（ 建設リサイクル法第９条の規定による「 対象建設工事 」の場合に限る。）法第１８条第１項の規定による報告書（ 書面の様式については（ 建設リサイクル法第９条の規定による「 対象建設工事 」の場合に限る。）法第１８条第１項の規定による報告書（ 書面の様式については（ 建設リサイクル法第９条の規定による「 対象建設工事 」の場合に限る。）法第１８条第１項の規定による報告書（ 書面の様式については（ 建設リサイクル法第９条の規定による「 対象建設工事 」の場合に限る。）法第１８条第１項の規定による報告書（ 書面の様式については

監督職員の指示による ）については、受注者は再資源化等が完了したときは、当該報告を監督職員に行うものとする。監督職員の指示による ）については、受注者は再資源化等が完了したときは、当該報告を監督職員に行うものとする。監督職員の指示による ）については、受注者は再資源化等が完了したときは、当該報告を監督職員に行うものとする。監督職員の指示による ）については、受注者は再資源化等が完了したときは、当該報告を監督職員に行うものとする。監督職員の指示による ）については、受注者は再資源化等が完了したときは、当該報告を監督職員に行うものとする。監督職員の指示による ）については、受注者は再資源化等が完了したときは、当該報告を監督職員に行うものとする。監督職員の指示による ）については、受注者は再資源化等が完了したときは、当該報告を監督職員に行うものとする。

６ ,６ ,６ ,６ ,６ ,６ ,６ , 産業廃棄物の適正な処理産業廃棄物の適正な処理産業廃棄物の適正な処理産業廃棄物の適正な処理産業廃棄物の適正な処理産業廃棄物の適正な処理産業廃棄物の適正な処理

の確認の確認の確認の確認の確認の確認の確認

産業廃棄物の処理に当たってはマニフェスト（「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第１２条３項に規定する「産業廃棄物管理票」に相当）産業廃棄物の処理に当たってはマニフェスト（「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第１２条３項に規定する「産業廃棄物管理票」に相当）産業廃棄物の処理に当たってはマニフェスト（「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第１２条３項に規定する「産業廃棄物管理票」に相当）産業廃棄物の処理に当たってはマニフェスト（「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第１２条３項に規定する「産業廃棄物管理票」に相当）産業廃棄物の処理に当たってはマニフェスト（「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第１２条３項に規定する「産業廃棄物管理票」に相当）産業廃棄物の処理に当たってはマニフェスト（「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第１２条３項に規定する「産業廃棄物管理票」に相当）産業廃棄物の処理に当たってはマニフェスト（「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第１２条３項に規定する「産業廃棄物管理票」に相当）

のＡ票とＥ票の写し（完成時にＥ票が提出できない場合はＤ票とし、後日Ｅ票を提出すること。）を監督職員に提出し、工事写真に搬出及びのＡ票とＥ票の写し（完成時にＥ票が提出できない場合はＤ票とし、後日Ｅ票を提出すること。）を監督職員に提出し、工事写真に搬出及びのＡ票とＥ票の写し（完成時にＥ票が提出できない場合はＤ票とし、後日Ｅ票を提出すること。）を監督職員に提出し、工事写真に搬出及びのＡ票とＥ票の写し（完成時にＥ票が提出できない場合はＤ票とし、後日Ｅ票を提出すること。）を監督職員に提出し、工事写真に搬出及びのＡ票とＥ票の写し（完成時にＥ票が提出できない場合はＤ票とし、後日Ｅ票を提出すること。）を監督職員に提出し、工事写真に搬出及びのＡ票とＥ票の写し（完成時にＥ票が提出できない場合はＤ票とし、後日Ｅ票を提出すること。）を監督職員に提出し、工事写真に搬出及びのＡ票とＥ票の写し（完成時にＥ票が提出できない場合はＤ票とし、後日Ｅ票を提出すること。）を監督職員に提出し、工事写真に搬出及び

処分場への搬入、計量の写真を添付すること。処分場への搬入、計量の写真を添付すること。処分場への搬入、計量の写真を添付すること。処分場への搬入、計量の写真を添付すること。処分場への搬入、計量の写真を添付すること。処分場への搬入、計量の写真を添付すること。処分場への搬入、計量の写真を添付すること。

３３３３３３３

１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ , 設計温湿度設計温湿度設計温湿度設計温湿度設計温湿度設計温湿度設計温湿度 １）１）１）１）１）１）１）

２）２）２）２）２）２）２） 室内条件（ 調整目標値 ）は下表による。（ その他は図示による ）室内条件（ 調整目標値 ）は下表による。（ その他は図示による ）室内条件（ 調整目標値 ）は下表による。（ その他は図示による ）室内条件（ 調整目標値 ）は下表による。（ その他は図示による ）室内条件（ 調整目標値 ）は下表による。（ その他は図示による ）室内条件（ 調整目標値 ）は下表による。（ その他は図示による ）室内条件（ 調整目標値 ）は下表による。（ その他は図示による ）

温度（DB）温度（DB）温度（DB）温度（DB）温度（DB）温度（DB）温度（DB） 湿度（RH）湿度（RH）湿度（RH）湿度（RH）湿度（RH）湿度（RH）湿度（RH） 温度（DB）温度（DB）温度（DB）温度（DB）温度（DB）温度（DB）温度（DB） 湿度（RH）湿度（RH）湿度（RH）湿度（RH）湿度（RH）湿度（RH）湿度（RH） 温度（DB）温度（DB）温度（DB）温度（DB）温度（DB）温度（DB）温度（DB） 湿度（RH）湿度（RH）湿度（RH）湿度（RH）湿度（RH）湿度（RH）湿度（RH） 温度（DB）温度（DB）温度（DB）温度（DB）温度（DB）温度（DB）温度（DB） 湿度（RH）湿度（RH）湿度（RH）湿度（RH）湿度（RH）湿度（RH）湿度（RH）

　　　％　　　％　　　％　　　％　　　％　　　％　　　％

　　　％　　　％　　　％　　　％　　　％　　　％　　　％

　　　％　　　％　　　％　　　％　　　％　　　％　　　％

　　　％　　　％　　　％　　　％　　　％　　　％　　　％　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃

　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃

　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃

　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃

　　　％　　　％　　　％　　　％　　　％　　　％　　　％
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　　　％　　　％　　　％　　　％　　　％　　　％　　　％
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　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃

　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃

　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃

　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃

　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃

　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃

　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃夏　期夏　期夏　期夏　期夏　期夏　期夏　期

夏　期夏　期夏　期夏　期夏　期夏　期夏　期

冬　期冬　期冬　期冬　期冬　期冬　期冬　期

冬　期冬　期冬　期冬　期冬　期冬　期冬　期

設　計設　計設　計設　計設　計設　計設　計

温湿度温湿度温湿度温湿度温湿度温湿度温湿度

温湿度温湿度温湿度温湿度温湿度温湿度温湿度

設　定設　定設　定設　定設　定設　定設　定

（注）設定温湿度は、引渡し時の室内条件（注）設定温湿度は、引渡し時の室内条件（注）設定温湿度は、引渡し時の室内条件（注）設定温湿度は、引渡し時の室内条件（注）設定温湿度は、引渡し時の室内条件（注）設定温湿度は、引渡し時の室内条件（注）設定温湿度は、引渡し時の室内条件

26262626262626

22222222222222

一般系統一般系統一般系統一般系統一般系統一般系統一般系統
温湿度温湿度温湿度温湿度温湿度温湿度温湿度

空空空空空空空
気気気気気気気
調調調調調調調
和和和和和和和
設設設設設設設
備備備備備備備

外気条件　　夏期　：　温度　３１．９℃（ＤＢ）相対湿度　６５．１％　，　冬期　：　温度　－５.４℃（ＤＢ）相対湿度　８３．１％外気条件　　夏期　：　温度　３１．９℃（ＤＢ）相対湿度　６５．１％　，　冬期　：　温度　－５.４℃（ＤＢ）相対湿度　８３．１％外気条件　　夏期　：　温度　３１．９℃（ＤＢ）相対湿度　６５．１％　，　冬期　：　温度　－５.４℃（ＤＢ）相対湿度　８３．１％外気条件　　夏期　：　温度　３１．９℃（ＤＢ）相対湿度　６５．１％　，　冬期　：　温度　－５.４℃（ＤＢ）相対湿度　８３．１％外気条件　　夏期　：　温度　３１．９℃（ＤＢ）相対湿度　６５．１％　，　冬期　：　温度　－５.４℃（ＤＢ）相対湿度　８３．１％外気条件　　夏期　：　温度　３１．９℃（ＤＢ）相対湿度　６５．１％　，　冬期　：　温度　－５.４℃（ＤＢ）相対湿度　８３．１％外気条件　　夏期　：　温度　３１．９℃（ＤＢ）相対湿度　６５．１％　，　冬期　：　温度　－５.４℃（ＤＢ）相対湿度　８３．１％４４４４４４４

　　系統　　系統　　系統　　系統　　系統　　系統　　系統 　　系統　　系統　　系統　　系統　　系統　　系統　　系統

15151515151515

70707070707070

　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃

　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃

　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃

　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃

　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃

　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃

　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃

　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃

　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃

　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃　　　　℃

機器名称機器名称機器名称機器名称機器名称機器名称機器名称

出入口温度差出入口温度差出入口温度差出入口温度差出入口温度差出入口温度差出入口温度差

送水温度送水温度送水温度送水温度送水温度送水温度送水温度

熱源機器等の水温条件熱源機器等の水温条件熱源機器等の水温条件熱源機器等の水温条件熱源機器等の水温条件熱源機器等の水温条件熱源機器等の水温条件

暖房用温水ボイラー暖房用温水ボイラー暖房用温水ボイラー暖房用温水ボイラー暖房用温水ボイラー暖房用温水ボイラー暖房用温水ボイラー

３）３）３）３）３）３）３）

取付け箇所は図示による。（ 取付け面は監督職員の指示による ）取付け箇所は図示による。（ 取付け面は監督職員の指示による ）取付け箇所は図示による。（ 取付け面は監督職員の指示による ）取付け箇所は図示による。（ 取付け面は監督職員の指示による ）取付け箇所は図示による。（ 取付け面は監督職員の指示による ）取付け箇所は図示による。（ 取付け面は監督職員の指示による ）取付け箇所は図示による。（ 取付け面は監督職員の指示による ）風量測定口風量測定口風量測定口風量測定口風量測定口風量測定口風量測定口４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,

※　コーナーボルト工法（　※　共板フランジ工法　　・　スライドオンフランジ工法 ）　　　・　アングルフランジ工法※　コーナーボルト工法（　※　共板フランジ工法　　・　スライドオンフランジ工法 ）　　　・　アングルフランジ工法※　コーナーボルト工法（　※　共板フランジ工法　　・　スライドオンフランジ工法 ）　　　・　アングルフランジ工法※　コーナーボルト工法（　※　共板フランジ工法　　・　スライドオンフランジ工法 ）　　　・　アングルフランジ工法※　コーナーボルト工法（　※　共板フランジ工法　　・　スライドオンフランジ工法 ）　　　・　アングルフランジ工法※　コーナーボルト工法（　※　共板フランジ工法　　・　スライドオンフランジ工法 ）　　　・　アングルフランジ工法※　コーナーボルト工法（　※　共板フランジ工法　　・　スライドオンフランジ工法 ）　　　・　アングルフランジ工法

低圧とする。（ 高圧１及び高圧２の部位は図示による ）低圧とする。（ 高圧１及び高圧２の部位は図示による ）低圧とする。（ 高圧１及び高圧２の部位は図示による ）低圧とする。（ 高圧１及び高圧２の部位は図示による ）低圧とする。（ 高圧１及び高圧２の部位は図示による ）低圧とする。（ 高圧１及び高圧２の部位は図示による ）低圧とする。（ 高圧１及び高圧２の部位は図示による ）

長方形ダクトの工法長方形ダクトの工法長方形ダクトの工法長方形ダクトの工法長方形ダクトの工法長方形ダクトの工法長方形ダクトの工法３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,

ダクトの区分ダクトの区分ダクトの区分ダクトの区分ダクトの区分ダクトの区分ダクトの区分２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,

ピストンダンパー　 復帰方式　　※　遠隔式ピストンダンパー　 復帰方式　　※　遠隔式ピストンダンパー　 復帰方式　　※　遠隔式ピストンダンパー　 復帰方式　　※　遠隔式ピストンダンパー　 復帰方式　　※　遠隔式ピストンダンパー　 復帰方式　　※　遠隔式ピストンダンパー　 復帰方式　　※　遠隔式

冷温水管の呼び径６５Ａ以上の弁はバタフライ弁とする。冷温水管の呼び径６５Ａ以上の弁はバタフライ弁とする。冷温水管の呼び径６５Ａ以上の弁はバタフライ弁とする。冷温水管の呼び径６５Ａ以上の弁はバタフライ弁とする。冷温水管の呼び径６５Ａ以上の弁はバタフライ弁とする。冷温水管の呼び径６５Ａ以上の弁はバタフライ弁とする。冷温水管の呼び径６５Ａ以上の弁はバタフライ弁とする。

※　別途　　　・　本工事（ 鋼板厚　　　㎜・高さ　　　ｍ以上 ）とし、図示による※　別途　　　・　本工事（ 鋼板厚　　　㎜・高さ　　　ｍ以上 ）とし、図示による※　別途　　　・　本工事（ 鋼板厚　　　㎜・高さ　　　ｍ以上 ）とし、図示による※　別途　　　・　本工事（ 鋼板厚　　　㎜・高さ　　　ｍ以上 ）とし、図示による※　別途　　　・　本工事（ 鋼板厚　　　㎜・高さ　　　ｍ以上 ）とし、図示による※　別途　　　・　本工事（ 鋼板厚　　　㎜・高さ　　　ｍ以上 ）とし、図示による※　別途　　　・　本工事（ 鋼板厚　　　㎜・高さ　　　ｍ以上 ）とし、図示による

７ ,７ ,７ ,７ ,７ ,７ ,７ ,

６ ,６ ,６ ,６ ,６ ,６ ,６ , 煙突煙突煙突煙突煙突煙突煙突

５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,５ , １）１）１）１）１）１）１）

鋼板製煙道鋼板製煙道鋼板製煙道鋼板製煙道鋼板製煙道鋼板製煙道鋼板製煙道

※　ＪＩＳ又はＪＶ５Ｋ　　　・　ＪＩＳ又はＪＶ１０Ｋ（ 図示による ）※　ＪＩＳ又はＪＶ５Ｋ　　　・　ＪＩＳ又はＪＶ１０Ｋ（ 図示による ）※　ＪＩＳ又はＪＶ５Ｋ　　　・　ＪＩＳ又はＪＶ１０Ｋ（ 図示による ）※　ＪＩＳ又はＪＶ５Ｋ　　　・　ＪＩＳ又はＪＶ１０Ｋ（ 図示による ）※　ＪＩＳ又はＪＶ５Ｋ　　　・　ＪＩＳ又はＪＶ１０Ｋ（ 図示による ）※　ＪＩＳ又はＪＶ５Ｋ　　　・　ＪＩＳ又はＪＶ１０Ｋ（ 図示による ）※　ＪＩＳ又はＪＶ５Ｋ　　　・　ＪＩＳ又はＪＶ１０Ｋ（ 図示による ）８ ,８ ,８ ,８ ,８ ,８ ,８ , 弁類弁類弁類弁類弁類弁類弁類

煙道を設置する場合、ばいじん測定口（口径１００φ、タッピング）を設ける。煙道を設置する場合、ばいじん測定口（口径１００φ、タッピング）を設ける。煙道を設置する場合、ばいじん測定口（口径１００φ、タッピング）を設ける。煙道を設置する場合、ばいじん測定口（口径１００φ、タッピング）を設ける。煙道を設置する場合、ばいじん測定口（口径１００φ、タッピング）を設ける。煙道を設置する場合、ばいじん測定口（口径１００φ、タッピング）を設ける。煙道を設置する場合、ばいじん測定口（口径１００φ、タッピング）を設ける。

（ 煙道径が４００㎜を超えるものには、掃除口に蝶番を取付ける ）（ 煙道径が４００㎜を超えるものには、掃除口に蝶番を取付ける ）（ 煙道径が４００㎜を超えるものには、掃除口に蝶番を取付ける ）（ 煙道径が４００㎜を超えるものには、掃除口に蝶番を取付ける ）（ 煙道径が４００㎜を超えるものには、掃除口に蝶番を取付ける ）（ 煙道径が４００㎜を超えるものには、掃除口に蝶番を取付ける ）（ 煙道径が４００㎜を超えるものには、掃除口に蝶番を取付ける ）

２）２）２）２）２）２）２）

ダンパーダンパーダンパーダンパーダンパーダンパーダンパー

１）１）１）１）１）１）１）

２）２）２）２）２）２）２）

冷温水コイル及び蒸気加熱コイル廻り（ 標準図　施工３５・３９ ）の弁は仕切弁とする。冷温水コイル及び蒸気加熱コイル廻り（ 標準図　施工３５・３９ ）の弁は仕切弁とする。冷温水コイル及び蒸気加熱コイル廻り（ 標準図　施工３５・３９ ）の弁は仕切弁とする。冷温水コイル及び蒸気加熱コイル廻り（ 標準図　施工３５・３９ ）の弁は仕切弁とする。冷温水コイル及び蒸気加熱コイル廻り（ 標準図　施工３５・３９ ）の弁は仕切弁とする。冷温水コイル及び蒸気加熱コイル廻り（ 標準図　施工３５・３９ ）の弁は仕切弁とする。冷温水コイル及び蒸気加熱コイル廻り（ 標準図　施工３５・３９ ）の弁は仕切弁とする。

３）３）３）３）３）３）３） ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。

オイルサービスタンクに設置する緊急遮断弁は、停電時に閉じるタイプとする。オイルサービスタンクに設置する緊急遮断弁は、停電時に閉じるタイプとする。オイルサービスタンクに設置する緊急遮断弁は、停電時に閉じるタイプとする。オイルサービスタンクに設置する緊急遮断弁は、停電時に閉じるタイプとする。オイルサービスタンクに設置する緊急遮断弁は、停電時に閉じるタイプとする。オイルサービスタンクに設置する緊急遮断弁は、停電時に閉じるタイプとする。オイルサービスタンクに設置する緊急遮断弁は、停電時に閉じるタイプとする。緊急遮断弁弁類緊急遮断弁弁類緊急遮断弁弁類緊急遮断弁弁類緊急遮断弁弁類緊急遮断弁弁類緊急遮断弁弁類

チャンバーチャンバーチャンバーチャンバーチャンバーチャンバーチャンバー

９ ,９ ,９ ,９ ,９ ,９ ,９ ,

10 ,10 ,10 ,10 ,10 ,10 ,10 ,

防煙ダンパー　　　 復帰方式　　※　遠隔式（ 電気式、定格入力ＤＣ２４Ｖ０.７Ａ以下 ）防煙ダンパー　　　 復帰方式　　※　遠隔式（ 電気式、定格入力ＤＣ２４Ｖ０.７Ａ以下 ）防煙ダンパー　　　 復帰方式　　※　遠隔式（ 電気式、定格入力ＤＣ２４Ｖ０.７Ａ以下 ）防煙ダンパー　　　 復帰方式　　※　遠隔式（ 電気式、定格入力ＤＣ２４Ｖ０.７Ａ以下 ）防煙ダンパー　　　 復帰方式　　※　遠隔式（ 電気式、定格入力ＤＣ２４Ｖ０.７Ａ以下 ）防煙ダンパー　　　 復帰方式　　※　遠隔式（ 電気式、定格入力ＤＣ２４Ｖ０.７Ａ以下 ）防煙ダンパー　　　 復帰方式　　※　遠隔式（ 電気式、定格入力ＤＣ２４Ｖ０.７Ａ以下 ）

※　煙道径３００㎜以下は鋼板厚３.２㎜とし、３００㎜を超えるものは４.５㎜とする　　　・　図示による※　煙道径３００㎜以下は鋼板厚３.２㎜とし、３００㎜を超えるものは４.５㎜とする　　　・　図示による※　煙道径３００㎜以下は鋼板厚３.２㎜とし、３００㎜を超えるものは４.５㎜とする　　　・　図示による※　煙道径３００㎜以下は鋼板厚３.２㎜とし、３００㎜を超えるものは４.５㎜とする　　　・　図示による※　煙道径３００㎜以下は鋼板厚３.２㎜とし、３００㎜を超えるものは４.５㎜とする　　　・　図示による※　煙道径３００㎜以下は鋼板厚３.２㎜とし、３００㎜を超えるものは４.５㎜とする　　　・　図示による※　煙道径３００㎜以下は鋼板厚３.２㎜とし、３００㎜を超えるものは４.５㎜とする　　　・　図示による

空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及びダクト系統で消音貼りしたチャンバーには点検口を設ける。空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及びダクト系統で消音貼りしたチャンバーには点検口を設ける。空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及びダクト系統で消音貼りしたチャンバーには点検口を設ける。空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及びダクト系統で消音貼りしたチャンバーには点検口を設ける。空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及びダクト系統で消音貼りしたチャンバーには点検口を設ける。空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及びダクト系統で消音貼りしたチャンバーには点検口を設ける。空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及びダクト系統で消音貼りしたチャンバーには点検口を設ける。

注油口及び指示ボックス注油口及び指示ボックス注油口及び指示ボックス注油口及び指示ボックス注油口及び指示ボックス注油口及び指示ボックス注油口及び指示ボックス

ｶｾｯﾄ形ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄｶｾｯﾄ形ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄｶｾｯﾄ形ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄｶｾｯﾄ形ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄｶｾｯﾄ形ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄｶｾｯﾄ形ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄｶｾｯﾄ形ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ

温水パネルヒーター温水パネルヒーター温水パネルヒーター温水パネルヒーター温水パネルヒーター温水パネルヒーター温水パネルヒーター ※　鋼板製　　　・　アルミ製　　　・　※　鋼板製　　　・　アルミ製　　　・　※　鋼板製　　　・　アルミ製　　　・　※　鋼板製　　　・　アルミ製　　　・　※　鋼板製　　　・　アルミ製　　　・　※　鋼板製　　　・　アルミ製　　　・　※　鋼板製　　　・　アルミ製　　　・　

カセット形ファンコイルユニットの風量分配ダクト　　　※　亜鉛鉄板　　　・　自己消火性のポリスチレンフォーム製　　　・　カセット形ファンコイルユニットの風量分配ダクト　　　※　亜鉛鉄板　　　・　自己消火性のポリスチレンフォーム製　　　・　カセット形ファンコイルユニットの風量分配ダクト　　　※　亜鉛鉄板　　　・　自己消火性のポリスチレンフォーム製　　　・　カセット形ファンコイルユニットの風量分配ダクト　　　※　亜鉛鉄板　　　・　自己消火性のポリスチレンフォーム製　　　・　カセット形ファンコイルユニットの風量分配ダクト　　　※　亜鉛鉄板　　　・　自己消火性のポリスチレンフォーム製　　　・　カセット形ファンコイルユニットの風量分配ダクト　　　※　亜鉛鉄板　　　・　自己消火性のポリスチレンフォーム製　　　・　カセット形ファンコイルユニットの風量分配ダクト　　　※　亜鉛鉄板　　　・　自己消火性のポリスチレンフォーム製　　　・　

電気パネルヒーター電気パネルヒーター電気パネルヒーター電気パネルヒーター電気パネルヒーター電気パネルヒーター電気パネルヒーター １）１）１）１）１）１）１）

２）２）２）２）２）２）２）

ケーシングはステンレス製とする。ケーシングはステンレス製とする。ケーシングはステンレス製とする。ケーシングはステンレス製とする。ケーシングはステンレス製とする。ケーシングはステンレス製とする。ケーシングはステンレス製とする。

便所に設置する場合は、操作部にいたずら防止カバー付とする。便所に設置する場合は、操作部にいたずら防止カバー付とする。便所に設置する場合は、操作部にいたずら防止カバー付とする。便所に設置する場合は、操作部にいたずら防止カバー付とする。便所に設置する場合は、操作部にいたずら防止カバー付とする。便所に設置する場合は、操作部にいたずら防止カバー付とする。便所に設置する場合は、操作部にいたずら防止カバー付とする。

標準図（ 機材７ ）による。　　　・　単独形　　　・　共用形（　・　油量指示計　　・　ローリーアース ）標準図（ 機材７ ）による。　　　・　単独形　　　・　共用形（　・　油量指示計　　・　ローリーアース ）標準図（ 機材７ ）による。　　　・　単独形　　　・　共用形（　・　油量指示計　　・　ローリーアース ）標準図（ 機材７ ）による。　　　・　単独形　　　・　共用形（　・　油量指示計　　・　ローリーアース ）標準図（ 機材７ ）による。　　　・　単独形　　　・　共用形（　・　油量指示計　　・　ローリーアース ）標準図（ 機材７ ）による。　　　・　単独形　　　・　共用形（　・　油量指示計　　・　ローリーアース ）標準図（ 機材７ ）による。　　　・　単独形　　　・　共用形（　・　油量指示計　　・　ローリーアース ）

外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバーは雨水の滞留のないように施工する。外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバーは雨水の滞留のないように施工する。外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバーは雨水の滞留のないように施工する。外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバーは雨水の滞留のないように施工する。外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバーは雨水の滞留のないように施工する。外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバーは雨水の滞留のないように施工する。外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバーは雨水の滞留のないように施工する。

11 ,11 ,11 ,11 ,11 ,11 ,11 ,

12 ,12 ,12 ,12 ,12 ,12 ,12 ,

13 ,13 ,13 ,13 ,13 ,13 ,13 ,

14 ,14 ,14 ,14 ,14 ,14 ,14 ,

なお、大きさは図示による。なお、大きさは図示による。なお、大きさは図示による。なお、大きさは図示による。なお、大きさは図示による。なお、大きさは図示による。なお、大きさは図示による。

１）１）１）１）１）１）１）

２）２）２）２）２）２）２）

防煙ダンパー　　　 復帰方式　　※　遠隔式（ 電気式、定格入力ＤＣ２４Ｖ０.７Ａ以下 ）防煙ダンパー　　　 復帰方式　　※　遠隔式（ 電気式、定格入力ＤＣ２４Ｖ０.７Ａ以下 ）防煙ダンパー　　　 復帰方式　　※　遠隔式（ 電気式、定格入力ＤＣ２４Ｖ０.７Ａ以下 ）防煙ダンパー　　　 復帰方式　　※　遠隔式（ 電気式、定格入力ＤＣ２４Ｖ０.７Ａ以下 ）防煙ダンパー　　　 復帰方式　　※　遠隔式（ 電気式、定格入力ＤＣ２４Ｖ０.７Ａ以下 ）防煙ダンパー　　　 復帰方式　　※　遠隔式（ 電気式、定格入力ＤＣ２４Ｖ０.７Ａ以下 ）防煙ダンパー　　　 復帰方式　　※　遠隔式（ 電気式、定格入力ＤＣ２４Ｖ０.７Ａ以下 ）

２）２）２）２）２）２）２）

１）１）１）１）１）１）１）

排気フード周囲の天幕（ フード下端面から天井面まで ）　　　※　取付ける　　　・　取付けない排気フード周囲の天幕（ フード下端面から天井面まで ）　　　※　取付ける　　　・　取付けない排気フード周囲の天幕（ フード下端面から天井面まで ）　　　※　取付ける　　　・　取付けない排気フード周囲の天幕（ フード下端面から天井面まで ）　　　※　取付ける　　　・　取付けない排気フード周囲の天幕（ フード下端面から天井面まで ）　　　※　取付ける　　　・　取付けない排気フード周囲の天幕（ フード下端面から天井面まで ）　　　※　取付ける　　　・　取付けない排気フード周囲の天幕（ フード下端面から天井面まで ）　　　※　取付ける　　　・　取付けない

材質（ 天幕板とも ）　　　※　ステンレス製（ ＳＵＳ３０４製 ）　板厚　　mm　　・　材質（ 天幕板とも ）　　　※　ステンレス製（ ＳＵＳ３０４製 ）　板厚　　mm　　・　材質（ 天幕板とも ）　　　※　ステンレス製（ ＳＵＳ３０４製 ）　板厚　　mm　　・　材質（ 天幕板とも ）　　　※　ステンレス製（ ＳＵＳ３０４製 ）　板厚　　mm　　・　材質（ 天幕板とも ）　　　※　ステンレス製（ ＳＵＳ３０４製 ）　板厚　　mm　　・　材質（ 天幕板とも ）　　　※　ステンレス製（ ＳＵＳ３０４製 ）　板厚　　mm　　・　材質（ 天幕板とも ）　　　※　ステンレス製（ ＳＵＳ３０４製 ）　板厚　　mm　　・　

※　亜鉛鉄板製　　　・　ステンレス製（ ＳＵＳ３０４製 ）　板厚　　mm※　亜鉛鉄板製　　　・　ステンレス製（ ＳＵＳ３０４製 ）　板厚　　mm※　亜鉛鉄板製　　　・　ステンレス製（ ＳＵＳ３０４製 ）　板厚　　mm※　亜鉛鉄板製　　　・　ステンレス製（ ＳＵＳ３０４製 ）　板厚　　mm※　亜鉛鉄板製　　　・　ステンレス製（ ＳＵＳ３０４製 ）　板厚　　mm※　亜鉛鉄板製　　　・　ステンレス製（ ＳＵＳ３０４製 ）　板厚　　mm※　亜鉛鉄板製　　　・　ステンレス製（ ＳＵＳ３０４製 ）　板厚　　mm

・　取付ける（ 取付け箇所は図示による。取付け面は監督職員の指示による ）　　　・　取付けない・　取付ける（ 取付け箇所は図示による。取付け面は監督職員の指示による ）　　　・　取付けない・　取付ける（ 取付け箇所は図示による。取付け面は監督職員の指示による ）　　　・　取付けない・　取付ける（ 取付け箇所は図示による。取付け面は監督職員の指示による ）　　　・　取付けない・　取付ける（ 取付け箇所は図示による。取付け面は監督職員の指示による ）　　　・　取付けない・　取付ける（ 取付け箇所は図示による。取付け面は監督職員の指示による ）　　　・　取付けない・　取付ける（ 取付け箇所は図示による。取付け面は監督職員の指示による ）　　　・　取付けない

※　コーナーボルト工法（　・　共板フランジ工法　　・　スライドオンフランジ工法 ）　　　・　アングルフランジ工法※　コーナーボルト工法（　・　共板フランジ工法　　・　スライドオンフランジ工法 ）　　　・　アングルフランジ工法※　コーナーボルト工法（　・　共板フランジ工法　　・　スライドオンフランジ工法 ）　　　・　アングルフランジ工法※　コーナーボルト工法（　・　共板フランジ工法　　・　スライドオンフランジ工法 ）　　　・　アングルフランジ工法※　コーナーボルト工法（　・　共板フランジ工法　　・　スライドオンフランジ工法 ）　　　・　アングルフランジ工法※　コーナーボルト工法（　・　共板フランジ工法　　・　スライドオンフランジ工法 ）　　　・　アングルフランジ工法※　コーナーボルト工法（　・　共板フランジ工法　　・　スライドオンフランジ工法 ）　　　・　アングルフランジ工法

１）１）１）１）１）１）１）

３）３）３）３）３）３）３）

２）２）２）２）２）２）２）

７ ,７ ,７ ,７ ,７ ,７ ,７ ,

６ ,６ ,６ ,６ ,６ ,６ ,６ ,

５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,

フードコック　　　※　取付ける　　　・　取付けないフードコック　　　※　取付ける　　　・　取付けないフードコック　　　※　取付ける　　　・　取付けないフードコック　　　※　取付ける　　　・　取付けないフードコック　　　※　取付ける　　　・　取付けないフードコック　　　※　取付ける　　　・　取付けないフードコック　　　※　取付ける　　　・　取付けない

風量測定口風量測定口風量測定口風量測定口風量測定口風量測定口風量測定口

４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,

ダクトの区分ダクトの区分ダクトの区分ダクトの区分ダクトの区分ダクトの区分ダクトの区分

３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,

長方形ダクトの工法長方形ダクトの工法長方形ダクトの工法長方形ダクトの工法長方形ダクトの工法長方形ダクトの工法長方形ダクトの工法２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,

低圧とする。低圧とする。低圧とする。低圧とする。低圧とする。低圧とする。低圧とする。

多湿箇所の排気ダクト多湿箇所の排気ダクト多湿箇所の排気ダクト多湿箇所の排気ダクト多湿箇所の排気ダクト多湿箇所の排気ダクト多湿箇所の排気ダクト

厨房用排気フード厨房用排気フード厨房用排気フード厨房用排気フード厨房用排気フード厨房用排気フード厨房用排気フード

厨房用排気ダクト厨房用排気ダクト厨房用排気ダクト厨房用排気ダクト厨房用排気ダクト厨房用排気ダクト厨房用排気ダクト

１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,

下記系統の排気ダクトのシールは、標準図（ 施工４５・４６ ）のＮシール＋Ａシール＋Ｂシールとする下記系統の排気ダクトのシールは、標準図（ 施工４５・４６ ）のＮシール＋Ａシール＋Ｂシールとする下記系統の排気ダクトのシールは、標準図（ 施工４５・４６ ）のＮシール＋Ａシール＋Ｂシールとする下記系統の排気ダクトのシールは、標準図（ 施工４５・４６ ）のＮシール＋Ａシール＋Ｂシールとする下記系統の排気ダクトのシールは、標準図（ 施工４５・４６ ）のＮシール＋Ａシール＋Ｂシールとする下記系統の排気ダクトのシールは、標準図（ 施工４５・４６ ）のＮシール＋Ａシール＋Ｂシールとする下記系統の排気ダクトのシールは、標準図（ 施工４５・４６ ）のＮシール＋Ａシール＋Ｂシールとする１）１）１）１）１）１）１）

換気扇類換気扇類換気扇類換気扇類換気扇類換気扇類換気扇類 換気扇類は低騒音形以上とし、有圧換気扇は保護ガード付とする。換気扇類は低騒音形以上とし、有圧換気扇は保護ガード付とする。換気扇類は低騒音形以上とし、有圧換気扇は保護ガード付とする。換気扇類は低騒音形以上とし、有圧換気扇は保護ガード付とする。換気扇類は低騒音形以上とし、有圧換気扇は保護ガード付とする。換気扇類は低騒音形以上とし、有圧換気扇は保護ガード付とする。換気扇類は低騒音形以上とし、有圧換気扇は保護ガード付とする。８ ,８ ,８ ,８ ,８ ,８ ,８ ,

９ ,９ ,９ ,９ ,９ ,９ ,９ , 給排気口給排気口給排気口給排気口給排気口給排気口給排気口

・　厨房　　　・　浴室（シャワー室、脱衣室を含む）・　厨房　　　・　浴室（シャワー室、脱衣室を含む）・　厨房　　　・　浴室（シャワー室、脱衣室を含む）・　厨房　　　・　浴室（シャワー室、脱衣室を含む）・　厨房　　　・　浴室（シャワー室、脱衣室を含む）・　厨房　　　・　浴室（シャワー室、脱衣室を含む）・　厨房　　　・　浴室（シャワー室、脱衣室を含む）

２）２）２）２）２）２）２） 水抜き管　　　※　設ける　　　・　設けない水抜き管　　　※　設ける　　　・　設けない水抜き管　　　※　設ける　　　・　設けない水抜き管　　　※　設ける　　　・　設けない水抜き管　　　※　設ける　　　・　設けない水抜き管　　　※　設ける　　　・　設けない水抜き管　　　※　設ける　　　・　設けない

ダンパーダンパーダンパーダンパーダンパーダンパーダンパー

ピストンダンパー　 復帰方式　　※　遠隔式ピストンダンパー　 復帰方式　　※　遠隔式ピストンダンパー　 復帰方式　　※　遠隔式ピストンダンパー　 復帰方式　　※　遠隔式ピストンダンパー　 復帰方式　　※　遠隔式ピストンダンパー　 復帰方式　　※　遠隔式ピストンダンパー　 復帰方式　　※　遠隔式

換換換換換換換
気気気気気気気
設設設設設設設
備備備備備備備

５５５５５５５

外壁に設置するベントキャップは、給気用・排気用共に防虫網・ガラリ付を基本とし、これによらない場合は図示とする。外壁に設置するベントキャップは、給気用・排気用共に防虫網・ガラリ付を基本とし、これによらない場合は図示とする。外壁に設置するベントキャップは、給気用・排気用共に防虫網・ガラリ付を基本とし、これによらない場合は図示とする。外壁に設置するベントキャップは、給気用・排気用共に防虫網・ガラリ付を基本とし、これによらない場合は図示とする。外壁に設置するベントキャップは、給気用・排気用共に防虫網・ガラリ付を基本とし、これによらない場合は図示とする。外壁に設置するベントキャップは、給気用・排気用共に防虫網・ガラリ付を基本とし、これによらない場合は図示とする。外壁に設置するベントキャップは、給気用・排気用共に防虫網・ガラリ付を基本とし、これによらない場合は図示とする。

１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ , ダクトの材質ダクトの材質ダクトの材質ダクトの材質ダクトの材質ダクトの材質ダクトの材質

２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ , 長方形ダクトの工法長方形ダクトの工法長方形ダクトの工法長方形ダクトの工法長方形ダクトの工法長方形ダクトの工法長方形ダクトの工法

３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ , 排煙口の形状排煙口の形状排煙口の形状排煙口の形状排煙口の形状排煙口の形状排煙口の形状

４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ , 排煙口開放装置排煙口開放装置排煙口開放装置排煙口開放装置排煙口開放装置排煙口開放装置排煙口開放装置

５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,５ , 排煙風量測定方法排煙風量測定方法排煙風量測定方法排煙風量測定方法排煙風量測定方法排煙風量測定方法排煙風量測定方法

※　アングルフランジ工法（ ピッツバーグはぜ ）　　　・　※　アングルフランジ工法（ ピッツバーグはぜ ）　　　・　※　アングルフランジ工法（ ピッツバーグはぜ ）　　　・　※　アングルフランジ工法（ ピッツバーグはぜ ）　　　・　※　アングルフランジ工法（ ピッツバーグはぜ ）　　　・　※　アングルフランジ工法（ ピッツバーグはぜ ）　　　・　※　アングルフランジ工法（ ピッツバーグはぜ ）　　　・　

・　可動羽根（ スリット共 ）　　　・　可動パネル　　・　ダンパー形・　可動羽根（ スリット共 ）　　　・　可動パネル　　・　ダンパー形・　可動羽根（ スリット共 ）　　　・　可動パネル　　・　ダンパー形・　可動羽根（ スリット共 ）　　　・　可動パネル　　・　ダンパー形・　可動羽根（ スリット共 ）　　　・　可動パネル　　・　ダンパー形・　可動羽根（ スリット共 ）　　　・　可動パネル　　・　ダンパー形・　可動羽根（ スリット共 ）　　　・　可動パネル　　・　ダンパー形

・　ワイヤー式　　　・　電気式（ 遠隔操作機能　　・　有　　・　無 ）・　ワイヤー式　　　・　電気式（ 遠隔操作機能　　・　有　　・　無 ）・　ワイヤー式　　　・　電気式（ 遠隔操作機能　　・　有　　・　無 ）・　ワイヤー式　　　・　電気式（ 遠隔操作機能　　・　有　　・　無 ）・　ワイヤー式　　　・　電気式（ 遠隔操作機能　　・　有　　・　無 ）・　ワイヤー式　　　・　電気式（ 遠隔操作機能　　・　有　　・　無 ）・　ワイヤー式　　　・　電気式（ 遠隔操作機能　　・　有　　・　無 ）

※　亜鉛鉄板製　　　・　普通鋼板製（ 板厚は１.５㎜以上 ）※　亜鉛鉄板製　　　・　普通鋼板製（ 板厚は１.５㎜以上 ）※　亜鉛鉄板製　　　・　普通鋼板製（ 板厚は１.５㎜以上 ）※　亜鉛鉄板製　　　・　普通鋼板製（ 板厚は１.５㎜以上 ）※　亜鉛鉄板製　　　・　普通鋼板製（ 板厚は１.５㎜以上 ）※　亜鉛鉄板製　　　・　普通鋼板製（ 板厚は１.５㎜以上 ）※　亜鉛鉄板製　　　・　普通鋼板製（ 板厚は１.５㎜以上 ）

建築設備定期検査業務基準書２０１６年版（ (財)日本建築設備・昇降機センタ ー ）の排煙風量の検査方法に準ずる。建築設備定期検査業務基準書２０１６年版（ (財)日本建築設備・昇降機センタ ー ）の排煙風量の検査方法に準ずる。建築設備定期検査業務基準書２０１６年版（ (財)日本建築設備・昇降機センタ ー ）の排煙風量の検査方法に準ずる。建築設備定期検査業務基準書２０１６年版（ (財)日本建築設備・昇降機センタ ー ）の排煙風量の検査方法に準ずる。建築設備定期検査業務基準書２０１６年版（ (財)日本建築設備・昇降機センタ ー ）の排煙風量の検査方法に準ずる。建築設備定期検査業務基準書２０１６年版（ (財)日本建築設備・昇降機センタ ー ）の排煙風量の検査方法に準ずる。建築設備定期検査業務基準書２０１６年版（ (財)日本建築設備・昇降機センタ ー ）の排煙風量の検査方法に準ずる。

備備備備備備備
設設設設設設設
煙煙煙煙煙煙煙
排排排排排排排

備備備備備備備
設設設設設設設
御御御御御御御
制制制制制制制
動動動動動動動
自自自自自自自

１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ , 工事区分工事区分工事区分工事区分工事区分工事区分工事区分

２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ , 中央監視制御中央監視制御中央監視制御中央監視制御中央監視制御中央監視制御中央監視制御

３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,

※　本工事　　　・　電気設備工事※　本工事　　　・　電気設備工事※　本工事　　　・　電気設備工事※　本工事　　　・　電気設備工事※　本工事　　　・　電気設備工事※　本工事　　　・　電気設備工事※　本工事　　　・　電気設備工事

１）１）１）１）１）１）１）

２）２）２）２）２）２）２）

中央監視制御装置のシステム構成機能は図示による。中央監視制御装置のシステム構成機能は図示による。中央監視制御装置のシステム構成機能は図示による。中央監視制御装置のシステム構成機能は図示による。中央監視制御装置のシステム構成機能は図示による。中央監視制御装置のシステム構成機能は図示による。中央監視制御装置のシステム構成機能は図示による。

表示装置の型式は（　※　デスクトップ形　　・　コンパクト形　　・　壁掛け形 ）とする。表示装置の型式は（　※　デスクトップ形　　・　コンパクト形　　・　壁掛け形 ）とする。表示装置の型式は（　※　デスクトップ形　　・　コンパクト形　　・　壁掛け形 ）とする。表示装置の型式は（　※　デスクトップ形　　・　コンパクト形　　・　壁掛け形 ）とする。表示装置の型式は（　※　デスクトップ形　　・　コンパクト形　　・　壁掛け形 ）とする。表示装置の型式は（　※　デスクトップ形　　・　コンパクト形　　・　壁掛け形 ）とする。表示装置の型式は（　※　デスクトップ形　　・　コンパクト形　　・　壁掛け形 ）とする。

計装工事の配線計装工事の配線計装工事の配線計装工事の配線計装工事の配線計装工事の配線計装工事の配線

その他その他その他その他その他その他その他 室内温湿度検出器等を２個以上併設する場合は、サーモケースを使用する。室内温湿度検出器等を２個以上併設する場合は、サーモケースを使用する。室内温湿度検出器等を２個以上併設する場合は、サーモケースを使用する。室内温湿度検出器等を２個以上併設する場合は、サーモケースを使用する。室内温湿度検出器等を２個以上併設する場合は、サーモケースを使用する。室内温湿度検出器等を２個以上併設する場合は、サーモケースを使用する。室内温湿度検出器等を２個以上併設する場合は、サーモケースを使用する。１）１）１）１）１）１）１）

２）２）２）２）２）２）２） 電動機用電流計は延長目盛電流計とし、赤指針付きとする。電動機用電流計は延長目盛電流計とし、赤指針付きとする。電動機用電流計は延長目盛電流計とし、赤指針付きとする。電動機用電流計は延長目盛電流計とし、赤指針付きとする。電動機用電流計は延長目盛電流計とし、赤指針付きとする。電動機用電流計は延長目盛電流計とし、赤指針付きとする。電動機用電流計は延長目盛電流計とし、赤指針付きとする。

電動弁電動弁電動弁電動弁電動弁電動弁電動弁

弁耐圧弁耐圧弁耐圧弁耐圧弁耐圧弁耐圧弁耐圧 　　　　　ＭＰａ　　　　　ＭＰａ　　　　　ＭＰａ　　　　　ＭＰａ　　　　　ＭＰａ　　　　　ＭＰａ　　　　　ＭＰａ

開閉状態の遠方表示用接点を　・　設ける　　・　設けない開閉状態の遠方表示用接点を　・　設ける　　・　設けない開閉状態の遠方表示用接点を　・　設ける　　・　設けない開閉状態の遠方表示用接点を　・　設ける　　・　設けない開閉状態の遠方表示用接点を　・　設ける　　・　設けない開閉状態の遠方表示用接点を　・　設ける　　・　設けない開閉状態の遠方表示用接点を　・　設ける　　・　設けない４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,

５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,

６ ,６ ,６ ,６ ,６ ,６ ,６ ,

２）２）２）２）２）２）２）

１）１）１）１）１）１）１） 屋外及び屋内露出の配線は、図面に特記がない限り配管内配線とする。屋外及び屋内露出の配線は、図面に特記がない限り配管内配線とする。屋外及び屋内露出の配線は、図面に特記がない限り配管内配線とする。屋外及び屋内露出の配線は、図面に特記がない限り配管内配線とする。屋外及び屋内露出の配線は、図面に特記がない限り配管内配線とする。屋外及び屋内露出の配線は、図面に特記がない限り配管内配線とする。屋外及び屋内露出の配線は、図面に特記がない限り配管内配線とする。

天井内隠蔽の配線は、図面に特記がない限りケーブル配線とする。天井内隠蔽の配線は、図面に特記がない限りケーブル配線とする。天井内隠蔽の配線は、図面に特記がない限りケーブル配線とする。天井内隠蔽の配線は、図面に特記がない限りケーブル配線とする。天井内隠蔽の配線は、図面に特記がない限りケーブル配線とする。天井内隠蔽の配線は、図面に特記がない限りケーブル配線とする。天井内隠蔽の配線は、図面に特記がない限りケーブル配線とする。

６６６６６６６

７７７７７７７

備備備備備備備
設設設設設設設
具具具具具具具
器器器器器器器
生生生生生生生
衛衛衛衛衛衛衛

１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ , 衛生器具衛生器具衛生器具衛生器具衛生器具衛生器具衛生器具 ※　節水形（ 防露機能を有する ）　　　・　一般形※　節水形（ 防露機能を有する ）　　　・　一般形※　節水形（ 防露機能を有する ）　　　・　一般形※　節水形（ 防露機能を有する ）　　　・　一般形※　節水形（ 防露機能を有する ）　　　・　一般形※　節水形（ 防露機能を有する ）　　　・　一般形※　節水形（ 防露機能を有する ）　　　・　一般形

身障者用洗浄弁身障者用洗浄弁身障者用洗浄弁身障者用洗浄弁身障者用洗浄弁身障者用洗浄弁身障者用洗浄弁 ※　センサー式　　　・　タッチスイッチ式　　　・　くつべら式押しボタン※　センサー式　　　・　タッチスイッチ式　　　・　くつべら式押しボタン※　センサー式　　　・　タッチスイッチ式　　　・　くつべら式押しボタン※　センサー式　　　・　タッチスイッチ式　　　・　くつべら式押しボタン※　センサー式　　　・　タッチスイッチ式　　　・　くつべら式押しボタン※　センサー式　　　・　タッチスイッチ式　　　・　くつべら式押しボタン※　センサー式　　　・　タッチスイッチ式　　　・　くつべら式押しボタン４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,

５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,５ , 大便器用便座大便器用便座大便器用便座大便器用便座大便器用便座大便器用便座大便器用便座 ※　暖房便座（　　・　脱臭機能付　　・　擬音装置付 ）　　　・　普通便座※　暖房便座（　　・　脱臭機能付　　・　擬音装置付 ）　　　・　普通便座※　暖房便座（　　・　脱臭機能付　　・　擬音装置付 ）　　　・　普通便座※　暖房便座（　　・　脱臭機能付　　・　擬音装置付 ）　　　・　普通便座※　暖房便座（　　・　脱臭機能付　　・　擬音装置付 ）　　　・　普通便座※　暖房便座（　　・　脱臭機能付　　・　擬音装置付 ）　　　・　普通便座※　暖房便座（　　・　脱臭機能付　　・　擬音装置付 ）　　　・　普通便座

　　　　　　　　　　　付加機能（　　・　温風乾燥機能　　・　擬音装置　　・　リモコン ）　　　　　　　　　　　付加機能（　　・　温風乾燥機能　　・　擬音装置　　・　リモコン ）　　　　　　　　　　　付加機能（　　・　温風乾燥機能　　・　擬音装置　　・　リモコン ）　　　　　　　　　　　付加機能（　　・　温風乾燥機能　　・　擬音装置　　・　リモコン ）　　　　　　　　　　　付加機能（　　・　温風乾燥機能　　・　擬音装置　　・　リモコン ）　　　　　　　　　　　付加機能（　　・　温風乾燥機能　　・　擬音装置　　・　リモコン ）　　　　　　　　　　　付加機能（　　・　温風乾燥機能　　・　擬音装置　　・　リモコン ）

・　洗浄タンク方式　　　・　洗浄弁方式（不凍結節水弁付）・　洗浄タンク方式　　　・　洗浄弁方式（不凍結節水弁付）・　洗浄タンク方式　　　・　洗浄弁方式（不凍結節水弁付）・　洗浄タンク方式　　　・　洗浄弁方式（不凍結節水弁付）・　洗浄タンク方式　　　・　洗浄弁方式（不凍結節水弁付）・　洗浄タンク方式　　　・　洗浄弁方式（不凍結節水弁付）・　洗浄タンク方式　　　・　洗浄弁方式（不凍結節水弁付）

※　洋風便器の洗浄水量は、節水Ⅰ型は8.5L/回以下、節水Ⅱ型 は6.5L/回以下とする。※　洋風便器の洗浄水量は、節水Ⅰ型は8.5L/回以下、節水Ⅱ型 は6.5L/回以下とする。※　洋風便器の洗浄水量は、節水Ⅰ型は8.5L/回以下、節水Ⅱ型 は6.5L/回以下とする。※　洋風便器の洗浄水量は、節水Ⅰ型は8.5L/回以下、節水Ⅱ型 は6.5L/回以下とする。※　洋風便器の洗浄水量は、節水Ⅰ型は8.5L/回以下、節水Ⅱ型 は6.5L/回以下とする。※　洋風便器の洗浄水量は、節水Ⅰ型は8.5L/回以下、節水Ⅱ型 は6.5L/回以下とする。※　洋風便器の洗浄水量は、節水Ⅰ型は8.5L/回以下、節水Ⅱ型 は6.5L/回以下とする。

２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ , 大便器洗浄方式大便器洗浄方式大便器洗浄方式大便器洗浄方式大便器洗浄方式大便器洗浄方式大便器洗浄方式

３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ , 大便器用洗浄弁大便器用洗浄弁大便器用洗浄弁大便器用洗浄弁大便器用洗浄弁大便器用洗浄弁大便器用洗浄弁 ・　センサー式　　　・　タッチスイッチ式　　　・　手動式・　センサー式　　　・　タッチスイッチ式　　　・　手動式・　センサー式　　　・　タッチスイッチ式　　　・　手動式・　センサー式　　　・　タッチスイッチ式　　　・　手動式・　センサー式　　　・　タッチスイッチ式　　　・　手動式・　センサー式　　　・　タッチスイッチ式　　　・　手動式・　センサー式　　　・　タッチスイッチ式　　　・　手動式

温水洗浄便座への給水は市水を接続する。温水洗浄便座への給水は市水を接続する。温水洗浄便座への給水は市水を接続する。温水洗浄便座への給水は市水を接続する。温水洗浄便座への給水は市水を接続する。温水洗浄便座への給水は市水を接続する。温水洗浄便座への給水は市水を接続する。

８８８８８８８

・　温水洗浄便座　　　加熱方式（　　・　貯湯式　　・　瞬間式 ）　　　・　節電機能　　・　脱臭機能・　温水洗浄便座　　　加熱方式（　　・　貯湯式　　・　瞬間式 ）　　　・　節電機能　　・　脱臭機能・　温水洗浄便座　　　加熱方式（　　・　貯湯式　　・　瞬間式 ）　　　・　節電機能　　・　脱臭機能・　温水洗浄便座　　　加熱方式（　　・　貯湯式　　・　瞬間式 ）　　　・　節電機能　　・　脱臭機能・　温水洗浄便座　　　加熱方式（　　・　貯湯式　　・　瞬間式 ）　　　・　節電機能　　・　脱臭機能・　温水洗浄便座　　　加熱方式（　　・　貯湯式　　・　瞬間式 ）　　　・　節電機能　　・　脱臭機能・　温水洗浄便座　　　加熱方式（　　・　貯湯式　　・　瞬間式 ）　　　・　節電機能　　・　脱臭機能

小便器洗浄弁小便器洗浄弁小便器洗浄弁小便器洗浄弁小便器洗浄弁小便器洗浄弁小便器洗浄弁 ※　個別感知式（ ※　壁埋込形　　・　露出形　　・　陶器組込形 ）　　　・　押しボタン式※　個別感知式（ ※　壁埋込形　　・　露出形　　・　陶器組込形 ）　　　・　押しボタン式※　個別感知式（ ※　壁埋込形　　・　露出形　　・　陶器組込形 ）　　　・　押しボタン式※　個別感知式（ ※　壁埋込形　　・　露出形　　・　陶器組込形 ）　　　・　押しボタン式※　個別感知式（ ※　壁埋込形　　・　露出形　　・　陶器組込形 ）　　　・　押しボタン式※　個別感知式（ ※　壁埋込形　　・　露出形　　・　陶器組込形 ）　　　・　押しボタン式※　個別感知式（ ※　壁埋込形　　・　露出形　　・　陶器組込形 ）　　　・　押しボタン式

小便器用節水装置小便器用節水装置小便器用節水装置小便器用節水装置小便器用節水装置小便器用節水装置小便器用節水装置 ※　洗浄水量は、４Ｌ／回とし、使用状況により洗浄水量が制御できるものとする。※　洗浄水量は、４Ｌ／回とし、使用状況により洗浄水量が制御できるものとする。※　洗浄水量は、４Ｌ／回とし、使用状況により洗浄水量が制御できるものとする。※　洗浄水量は、４Ｌ／回とし、使用状況により洗浄水量が制御できるものとする。※　洗浄水量は、４Ｌ／回とし、使用状況により洗浄水量が制御できるものとする。※　洗浄水量は、４Ｌ／回とし、使用状況により洗浄水量が制御できるものとする。※　洗浄水量は、４Ｌ／回とし、使用状況により洗浄水量が制御できるものとする。

自動水栓及び自動洗浄弁自動水栓及び自動洗浄弁自動水栓及び自動洗浄弁自動水栓及び自動洗浄弁自動水栓及び自動洗浄弁自動水栓及び自動洗浄弁自動水栓及び自動洗浄弁

注記板注記板注記板注記板注記板注記板注記板 ※　設けない　　　・　設ける（　※　陶器製　　　・　樹脂製 ）※　設けない　　　・　設ける（　※　陶器製　　　・　樹脂製 ）※　設けない　　　・　設ける（　※　陶器製　　　・　樹脂製 ）※　設けない　　　・　設ける（　※　陶器製　　　・　樹脂製 ）※　設けない　　　・　設ける（　※　陶器製　　　・　樹脂製 ）※　設けない　　　・　設ける（　※　陶器製　　　・　樹脂製 ）※　設けない　　　・　設ける（　※　陶器製　　　・　樹脂製 ） （ 対象器具は図示による ）（ 対象器具は図示による ）（ 対象器具は図示による ）（ 対象器具は図示による ）（ 対象器具は図示による ）（ 対象器具は図示による ）（ 対象器具は図示による ）

電源供給方法　　　※　ＡＣ電源（ 制御盤及び電源コード等を含む ）　　　・　乾電池　　・　自己発電電源供給方法　　　※　ＡＣ電源（ 制御盤及び電源コード等を含む ）　　　・　乾電池　　・　自己発電電源供給方法　　　※　ＡＣ電源（ 制御盤及び電源コード等を含む ）　　　・　乾電池　　・　自己発電電源供給方法　　　※　ＡＣ電源（ 制御盤及び電源コード等を含む ）　　　・　乾電池　　・　自己発電電源供給方法　　　※　ＡＣ電源（ 制御盤及び電源コード等を含む ）　　　・　乾電池　　・　自己発電電源供給方法　　　※　ＡＣ電源（ 制御盤及び電源コード等を含む ）　　　・　乾電池　　・　自己発電電源供給方法　　　※　ＡＣ電源（ 制御盤及び電源コード等を含む ）　　　・　乾電池　　・　自己発電

和風大便器用耐火カバー和風大便器用耐火カバー和風大便器用耐火カバー和風大便器用耐火カバー和風大便器用耐火カバー和風大便器用耐火カバー和風大便器用耐火カバー

和風大便器の取付寸法和風大便器の取付寸法和風大便器の取付寸法和風大便器の取付寸法和風大便器の取付寸法和風大便器の取付寸法和風大便器の取付寸法

１）１）１）１）１）１）１）

２）２）２）２）２）２）２） 器具接続部の配管には耐火被覆を施す。器具接続部の配管には耐火被覆を施す。器具接続部の配管には耐火被覆を施す。器具接続部の配管には耐火被覆を施す。器具接続部の配管には耐火被覆を施す。器具接続部の配管には耐火被覆を施す。器具接続部の配管には耐火被覆を施す。

取付ける。（ 最下階の床下・ピットを除く ）取付ける。（ 最下階の床下・ピットを除く ）取付ける。（ 最下階の床下・ピットを除く ）取付ける。（ 最下階の床下・ピットを除く ）取付ける。（ 最下階の床下・ピットを除く ）取付ける。（ 最下階の床下・ピットを除く ）取付ける。（ 最下階の床下・ピットを除く ）

和風大便器の形状和風大便器の形状和風大便器の形状和風大便器の形状和風大便器の形状和風大便器の形状和風大便器の形状６ ,６ ,６ ,６ ,６ ,６ ,６ ,

７ ,７ ,７ ,７ ,７ ,７ ,７ ,

８ ,８ ,８ ,８ ,８ ,８ ,８ ,

９ ,９ ,９ ,９ ,９ ,９ ,９ ,

10 ,10 ,10 ,10 ,10 ,10 ,10 ,

11 ,11 ,11 ,11 ,11 ,11 ,11 ,

12 ,12 ,12 ,12 ,12 ,12 ,12 ,

最下階の床下（ ピットを除く ）配管に接続する場合　　　※　並形　　　・　フランジ形最下階の床下（ ピットを除く ）配管に接続する場合　　　※　並形　　　・　フランジ形最下階の床下（ ピットを除く ）配管に接続する場合　　　※　並形　　　・　フランジ形最下階の床下（ ピットを除く ）配管に接続する場合　　　※　並形　　　・　フランジ形最下階の床下（ ピットを除く ）配管に接続する場合　　　※　並形　　　・　フランジ形最下階の床下（ ピットを除く ）配管に接続する場合　　　※　並形　　　・　フランジ形最下階の床下（ ピットを除く ）配管に接続する場合　　　※　並形　　　・　フランジ形

その他の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　フランジ形　　　・　並形その他の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　フランジ形　　　・　並形その他の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　フランジ形　　　・　並形その他の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　フランジ形　　　・　並形その他の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　フランジ形　　　・　並形その他の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　フランジ形　　　・　並形その他の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　フランジ形　　　・　並形

備備備備備備備
設設設設設設設
水水水水水水水
給給給給給給給

１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ ,１ , 小形給水ポンプユニット小形給水ポンプユニット小形給水ポンプユニット小形給水ポンプユニット小形給水ポンプユニット小形給水ポンプユニット小形給水ポンプユニット

２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ ,２ , 水槽水槽水槽水槽水槽水槽水槽 １）１）１）１）１）１）１）

２）２）２）２）２）２）２）

３）３）３）３）３）３）３）

３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,３ ,

不凍水栓柱不凍水栓柱不凍水栓柱不凍水栓柱不凍水栓柱不凍水栓柱不凍水栓柱

壁埋込形散水栓ボックス壁埋込形散水栓ボックス壁埋込形散水栓ボックス壁埋込形散水栓ボックス壁埋込形散水栓ボックス壁埋込形散水栓ボックス壁埋込形散水栓ボックス

弁類弁類弁類弁類弁類弁類弁類

量水器及び量水器用桝量水器及び量水器用桝量水器及び量水器用桝量水器及び量水器用桝量水器及び量水器用桝量水器及び量水器用桝量水器及び量水器用桝

４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,４ ,

５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,５ ,

６ ,６ ,６ ,６ ,６ ,６ ,６ ,

自動交互並列運転とし、２４時間強制ローテーション機能を（　※　付加する　　・　付加しない ）自動交互並列運転とし、２４時間強制ローテーション機能を（　※　付加する　　・　付加しない ）自動交互並列運転とし、２４時間強制ローテーション機能を（　※　付加する　　・　付加しない ）自動交互並列運転とし、２４時間強制ローテーション機能を（　※　付加する　　・　付加しない ）自動交互並列運転とし、２４時間強制ローテーション機能を（　※　付加する　　・　付加しない ）自動交互並列運転とし、２４時間強制ローテーション機能を（　※　付加する　　・　付加しない ）自動交互並列運転とし、２４時間強制ローテーション機能を（　※　付加する　　・　付加しない ）

ＦＲＰ製タンクのタンク天板（ 点検用蓋を含む ）を複合板と（　※　する　　・　しない ）ＦＲＰ製タンクのタンク天板（ 点検用蓋を含む ）を複合板と（　※　する　　・　しない ）ＦＲＰ製タンクのタンク天板（ 点検用蓋を含む ）を複合板と（　※　する　　・　しない ）ＦＲＰ製タンクのタンク天板（ 点検用蓋を含む ）を複合板と（　※　する　　・　しない ）ＦＲＰ製タンクのタンク天板（ 点検用蓋を含む ）を複合板と（　※　する　　・　しない ）ＦＲＰ製タンクのタンク天板（ 点検用蓋を含む ）を複合板と（　※　する　　・　しない ）ＦＲＰ製タンクのタンク天板（ 点検用蓋を含む ）を複合板と（　※　する　　・　しない ）

タンク接続用配管のフレキシブル継手は合成ゴム製とし、水槽用鋼製架台は溶融亜鉛メッキ仕上げとする。タンク接続用配管のフレキシブル継手は合成ゴム製とし、水槽用鋼製架台は溶融亜鉛メッキ仕上げとする。タンク接続用配管のフレキシブル継手は合成ゴム製とし、水槽用鋼製架台は溶融亜鉛メッキ仕上げとする。タンク接続用配管のフレキシブル継手は合成ゴム製とし、水槽用鋼製架台は溶融亜鉛メッキ仕上げとする。タンク接続用配管のフレキシブル継手は合成ゴム製とし、水槽用鋼製架台は溶融亜鉛メッキ仕上げとする。タンク接続用配管のフレキシブル継手は合成ゴム製とし、水槽用鋼製架台は溶融亜鉛メッキ仕上げとする。タンク接続用配管のフレキシブル継手は合成ゴム製とし、水槽用鋼製架台は溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

受水槽からの吐水配管には、給水用緊急遮断弁を（　※　設けない　　・　設ける ）受水槽からの吐水配管には、給水用緊急遮断弁を（　※　設けない　　・　設ける ）受水槽からの吐水配管には、給水用緊急遮断弁を（　※　設けない　　・　設ける ）受水槽からの吐水配管には、給水用緊急遮断弁を（　※　設けない　　・　設ける ）受水槽からの吐水配管には、給水用緊急遮断弁を（　※　設けない　　・　設ける ）受水槽からの吐水配管には、給水用緊急遮断弁を（　※　設けない　　・　設ける ）受水槽からの吐水配管には、給水用緊急遮断弁を（　※　設けない　　・　設ける ）

注）注）注）注）注）注）注） 樹脂製量水器用桝（ 寒冷地用 ）を使用する場合は図示による。樹脂製量水器用桝（ 寒冷地用 ）を使用する場合は図示による。樹脂製量水器用桝（ 寒冷地用 ）を使用する場合は図示による。樹脂製量水器用桝（ 寒冷地用 ）を使用する場合は図示による。樹脂製量水器用桝（ 寒冷地用 ）を使用する場合は図示による。樹脂製量水器用桝（ 寒冷地用 ）を使用する場合は図示による。樹脂製量水器用桝（ 寒冷地用 ）を使用する場合は図示による。

化粧ケーシング（　※　アルミ合金製　　・　合成樹脂製 ）化粧ケーシング（　※　アルミ合金製　　・　合成樹脂製 ）化粧ケーシング（　※　アルミ合金製　　・　合成樹脂製 ）化粧ケーシング（　※　アルミ合金製　　・　合成樹脂製 ）化粧ケーシング（　※　アルミ合金製　　・　合成樹脂製 ）化粧ケーシング（　※　アルミ合金製　　・　合成樹脂製 ）化粧ケーシング（　※　アルミ合金製　　・　合成樹脂製 ）

ＳＵＳ製とし、鍵付とする。ＳＵＳ製とし、鍵付とする。ＳＵＳ製とし、鍵付とする。ＳＵＳ製とし、鍵付とする。ＳＵＳ製とし、鍵付とする。ＳＵＳ製とし、鍵付とする。ＳＵＳ製とし、鍵付とする。

水道直結部分　　　※　ＪＩＳＢ２０１１：２００３又はＪＶ同等性能品　　　※　１０ Ｋ　　　・　５ Ｋ水道直結部分　　　※　ＪＩＳＢ２０１１：２００３又はＪＶ同等性能品　　　※　１０ Ｋ　　　・　５ Ｋ水道直結部分　　　※　ＪＩＳＢ２０１１：２００３又はＪＶ同等性能品　　　※　１０ Ｋ　　　・　５ Ｋ水道直結部分　　　※　ＪＩＳＢ２０１１：２００３又はＪＶ同等性能品　　　※　１０ Ｋ　　　・　５ Ｋ水道直結部分　　　※　ＪＩＳＢ２０１１：２００３又はＪＶ同等性能品　　　※　１０ Ｋ　　　・　５ Ｋ水道直結部分　　　※　ＪＩＳＢ２０１１：２００３又はＪＶ同等性能品　　　※　１０ Ｋ　　　・　５ Ｋ水道直結部分　　　※　ＪＩＳＢ２０１１：２００３又はＪＶ同等性能品　　　※　１０ Ｋ　　　・　５ Ｋ１）１）１）１）１）１）１）

２）２）２）２）２）２）２） その他の部分　　　※　ＪＩＳＢ２０１１：２００３又はＪＶ同等性能品　　　※　　５ Ｋ　　　・　１０ Ｋその他の部分　　　※　ＪＩＳＢ２０１１：２００３又はＪＶ同等性能品　　　※　　５ Ｋ　　　・　１０ Ｋその他の部分　　　※　ＪＩＳＢ２０１１：２００３又はＪＶ同等性能品　　　※　　５ Ｋ　　　・　１０ Ｋその他の部分　　　※　ＪＩＳＢ２０１１：２００３又はＪＶ同等性能品　　　※　　５ Ｋ　　　・　１０ Ｋその他の部分　　　※　ＪＩＳＢ２０１１：２００３又はＪＶ同等性能品　　　※　　５ Ｋ　　　・　１０ Ｋその他の部分　　　※　ＪＩＳＢ２０１１：２００３又はＪＶ同等性能品　　　※　　５ Ｋ　　　・　１０ Ｋその他の部分　　　※　ＪＩＳＢ２０１１：２００３又はＪＶ同等性能品　　　※　　５ Ｋ　　　・　１０ Ｋ

・　ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。・　ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。・　ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。・　ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。・　ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。・　ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。・　ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。

量水器用桝量水器用桝量水器用桝量水器用桝量水器用桝量水器用桝量水器用桝

水道事業者の指定品水道事業者の指定品水道事業者の指定品水道事業者の指定品水道事業者の指定品水道事業者の指定品水道事業者の指定品買取り品買取り品買取り品買取り品買取り品買取り品買取り品貸与品貸与品貸与品貸与品貸与品貸与品貸与品

親メーター親メーター親メーター親メーター親メーター親メーター親メーター

子メーター子メーター子メーター子メーター子メーター子メーター子メーター

量水器量水器量水器量水器量水器量水器量水器

※※※※※※※

・・・・・・・

※※※※※※※

・・・・・・・

・・・・・・・ ・・・・・・・

・・・・・・・ ・・・・・・・

標準図（機材５５）標準図（機材５５）標準図（機材５５）標準図（機材５５）標準図（機材５５）標準図（機材５５）標準図（機材５５）

９９９９９９９

屋外水栓（　・　寒冷地用固定コマ式　　　　　・　　　　　　　　　　 ）屋外水栓（　・　寒冷地用固定コマ式　　　　　・　　　　　　　　　　 ）屋外水栓（　・　寒冷地用固定コマ式　　　　　・　　　　　　　　　　 ）屋外水栓（　・　寒冷地用固定コマ式　　　　　・　　　　　　　　　　 ）屋外水栓（　・　寒冷地用固定コマ式　　　　　・　　　　　　　　　　 ）屋外水栓（　・　寒冷地用固定コマ式　　　　　・　　　　　　　　　　 ）屋外水栓（　・　寒冷地用固定コマ式　　　　　・　　　　　　　　　　 ）

その他その他その他その他その他その他その他８ ,８ ,８ ,８ ,８ ,８ ,８ , 給水管の最小口径は２０㎜とする。ただし、器具接続部分を除く。給水管の最小口径は２０㎜とする。ただし、器具接続部分を除く。給水管の最小口径は２０㎜とする。ただし、器具接続部分を除く。給水管の最小口径は２０㎜とする。ただし、器具接続部分を除く。給水管の最小口径は２０㎜とする。ただし、器具接続部分を除く。給水管の最小口径は２０㎜とする。ただし、器具接続部分を除く。給水管の最小口径は２０㎜とする。ただし、器具接続部分を除く。

湯沸室・台所及び厨房用水栓は、泡沫式と　　　（　※　する　　　・　しない ）湯沸室・台所及び厨房用水栓は、泡沫式と　　　（　※　する　　　・　しない ）湯沸室・台所及び厨房用水栓は、泡沫式と　　　（　※　する　　　・　しない ）湯沸室・台所及び厨房用水栓は、泡沫式と　　　（　※　する　　　・　しない ）湯沸室・台所及び厨房用水栓は、泡沫式と　　　（　※　する　　　・　しない ）湯沸室・台所及び厨房用水栓は、泡沫式と　　　（　※　する　　　・　しない ）湯沸室・台所及び厨房用水栓は、泡沫式と　　　（　※　する　　　・　しない ）３）３）３）３）３）３）３）

２）２）２）２）２）２）２）

１）１）１）１）１）１）１） 屋内水栓（　※　節水形寒冷地用固定コマ式　　・　寒冷地用固定コマ式 ）屋内水栓（　※　節水形寒冷地用固定コマ式　　・　寒冷地用固定コマ式 ）屋内水栓（　※　節水形寒冷地用固定コマ式　　・　寒冷地用固定コマ式 ）屋内水栓（　※　節水形寒冷地用固定コマ式　　・　寒冷地用固定コマ式 ）屋内水栓（　※　節水形寒冷地用固定コマ式　　・　寒冷地用固定コマ式 ）屋内水栓（　※　節水形寒冷地用固定コマ式　　・　寒冷地用固定コマ式 ）屋内水栓（　※　節水形寒冷地用固定コマ式　　・　寒冷地用固定コマ式 ）水栓水栓水栓水栓水栓水栓水栓７ ,７ ,７ ,７ ,７ ,７ ,７ ,

Ｈ31．2Ｈ31．2Ｈ31．2Ｈ31．2Ｈ31．2Ｈ31．2Ｈ31．2



・・・・・・・

ＳＳＳＳＳＳＳＣＣＣＣＣＣＣＡＡＡＡＡＡＡＬＬＬＬＬＬＬＥＥＥＥＥＥＥ ＤＤＤＤＤＤＤＲＲＲＲＲＲＲ．．．．．．．ＮＮＮＮＮＮＮｏｏｏｏｏｏｏ

ＤＤＤＤＤＤＤＡＡＡＡＡＡＡＴＴＴＴＴＴＴＥＥＥＥＥＥＥ ＡＡＡＡＡＡＡＰＰＰＰＰＰＰ ＣＣＣＣＣＣＣＨＨＨＨＨＨＨ ＤＤＤＤＤＤＤＲＲＲＲＲＲＲ

建設大臣登録 第184478号 一級建築士 三上 秀昭建設大臣登録 第184478号 一級建築士 三上 秀昭建設大臣登録 第184478号 一級建築士 三上 秀昭建設大臣登録 第184478号 一級建築士 三上 秀昭建設大臣登録 第184478号 一級建築士 三上 秀昭建設大臣登録 第184478号 一級建築士 三上 秀昭建設大臣登録 第184478号 一級建築士 三上 秀昭一級建築士事務所 県知事登録第1171号一級建築士事務所 県知事登録第1171号一級建築士事務所 県知事登録第1171号一級建築士事務所 県知事登録第1171号一級建築士事務所 県知事登録第1171号一級建築士事務所 県知事登録第1171号一級建築士事務所 県知事登録第1171号

会社会社会社会社会社会社会社
有限有限有限有限有限有限有限

TEL0173(35)8885･FAX0173(35)8886TEL0173(35)8885･FAX0173(35)8886TEL0173(35)8885･FAX0173(35)8886TEL0173(35)8885･FAX0173(35)8886TEL0173(35)8885･FAX0173(35)8886TEL0173(35)8885･FAX0173(35)8886TEL0173(35)8885･FAX0173(35)8886青森県五所川原市字不魚住75番地12青森県五所川原市字不魚住75番地12青森県五所川原市字不魚住75番地12青森県五所川原市字不魚住75番地12青森県五所川原市字不魚住75番地12青森県五所川原市字不魚住75番地12青森県五所川原市字不魚住75番地12

秀 建 築 設 計 事 務 所秀 建 築 設 計 事 務 所秀 建 築 設 計 事 務 所秀 建 築 設 計 事 務 所秀 建 築 設 計 事 務 所秀 建 築 設 計 事 務 所秀 建 築 設 計 事 務 所
nonnonnonnonnonnonnon Ｍ－０３Ｍ－０３Ｍ－０３Ｍ－０３Ｍ－０３Ｍ－０３Ｍ－０３

機械設備工事　特記仕様書３機械設備工事　特記仕様書３機械設備工事　特記仕様書３機械設備工事　特記仕様書３機械設備工事　特記仕様書３機械設備工事　特記仕様書３機械設備工事　特記仕様書３

・・・・・・・

適適適適適適適
用用用用用用用 配管接続方法配管接続方法配管接続方法配管接続方法配管接続方法配管接続方法配管接続方法

配管種別配管種別配管種別配管種別配管種別配管種別配管種別
凡例記号凡例記号凡例記号凡例記号凡例記号凡例記号凡例記号

既設配管材料（改修）既設配管材料（改修）既設配管材料（改修）既設配管材料（改修）既設配管材料（改修）既設配管材料（改修）既設配管材料（改修）
新設配管材料新設配管材料新設配管材料新設配管材料新設配管材料新設配管材料新設配管材料

新設配管新設配管新設配管新設配管新設配管新設配管新設配管

蒸気給気管蒸気給気管蒸気給気管蒸気給気管蒸気給気管蒸気給気管蒸気給気管・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

蒸気還管蒸気還管蒸気還管蒸気還管蒸気還管蒸気還管蒸気還管

冷却水往管冷却水往管冷却水往管冷却水往管冷却水往管冷却水往管冷却水往管

冷却水還管冷却水還管冷却水還管冷却水還管冷却水還管冷却水還管冷却水還管

冷水往管冷水往管冷水往管冷水往管冷水往管冷水往管冷水往管

冷水還管冷水還管冷水還管冷水還管冷水還管冷水還管冷水還管

冷媒往管冷媒往管冷媒往管冷媒往管冷媒往管冷媒往管冷媒往管

冷媒還管冷媒還管冷媒還管冷媒還管冷媒還管冷媒還管冷媒還管

温水往管温水往管温水往管温水往管温水往管温水往管温水往管

温水還管温水還管温水還管温水還管温水還管温水還管温水還管

冷温水往管冷温水往管冷温水往管冷温水往管冷温水往管冷温水往管冷温水往管

冷温水還管冷温水還管冷温水還管冷温水還管冷温水還管冷温水還管冷温水還管

空調用排水管空調用排水管空調用排水管空調用排水管空調用排水管空調用排水管空調用排水管

膨張管膨張管膨張管膨張管膨張管膨張管膨張管

空気抜き管空気抜き管空気抜き管空気抜き管空気抜き管空気抜き管空気抜き管

油往管油往管油往管油往管油往管油往管油往管

油還管油還管油還管油還管油還管油還管油還管

油通気管油通気管油通気管油通気管油通気管油通気管油通気管

※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　

※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　

・　冷媒用銅管　　・　・　冷媒用銅管　　・　・　冷媒用銅管　　・　・　冷媒用銅管　　・　・　冷媒用銅管　　・　・　冷媒用銅管　　・　・　冷媒用銅管　　・　

・　冷媒用銅管　　・　・　冷媒用銅管　　・　・　冷媒用銅管　　・　・　冷媒用銅管　　・　・　冷媒用銅管　　・　・　冷媒用銅管　　・　・　冷媒用銅管　　・　

・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　

・　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管（SUS304）　　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）・　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管（SUS304）　　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）・　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管（SUS304）　　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）・　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管（SUS304）　　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）・　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管（SUS304）　　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）・　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管（SUS304）　　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）・　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管（SUS304）　　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）

・　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（黒管Sch40））・　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（黒管Sch40））・　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（黒管Sch40））・　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（黒管Sch40））・　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（黒管Sch40））・　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（黒管Sch40））・　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（黒管Sch40））

※　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（黒管Sch40））※　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（黒管Sch40））※　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（黒管Sch40））※　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（黒管Sch40））※　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（黒管Sch40））※　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（黒管Sch40））※　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（黒管Sch40））

・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）

※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　

・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）

※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　

・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）

※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　

・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-PB）

※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　耐熱性ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　　・　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　耐熱性ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　　・　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　耐熱性ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　　・　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　耐熱性ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　　・　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　耐熱性ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　　・　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　耐熱性ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　　・　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　耐熱性ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　　・　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　

※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　耐熱性ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　　・　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　耐熱性ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　　・　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　耐熱性ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　　・　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　耐熱性ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　　・　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　耐熱性ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　　・　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　耐熱性ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　　・　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　耐熱性ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管　　・　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）

・　・　・　・　・　・　・　

※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　

・　・　・　・　・　・　・　

※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　

・　・　・　・　・　・　・　

※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管

・　灯油用被覆銅管　　・　灯油用銅管　　・　・　灯油用被覆銅管　　・　灯油用銅管　　・　・　灯油用被覆銅管　　・　灯油用銅管　　・　・　灯油用被覆銅管　　・　灯油用銅管　　・　・　灯油用被覆銅管　　・　灯油用銅管　　・　・　灯油用被覆銅管　　・　灯油用銅管　　・　・　灯油用被覆銅管　　・　灯油用銅管　　・　

※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管

・　灯油用被覆銅管　　・　灯油用銅管　　・　・　灯油用被覆銅管　　・　灯油用銅管　　・　・　灯油用被覆銅管　　・　灯油用銅管　　・　・　灯油用被覆銅管　　・　灯油用銅管　　・　・　灯油用被覆銅管　　・　灯油用銅管　　・　・　灯油用被覆銅管　　・　灯油用銅管　　・　・　灯油用被覆銅管　　・　灯油用銅管　　・　

※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管

・　・　・　・　・　・　・　

※　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　・　SGP-PB　　・　SGP-PD ）※　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　・　SGP-PB　　・　SGP-PD ）※　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　・　SGP-PB　　・　SGP-PD ）※　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　・　SGP-PB　　・　SGP-PD ）※　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　・　SGP-PB　　・　SGP-PD ）※　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　・　SGP-PB　　・　SGP-PD ）※　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　・　SGP-PB　　・　SGP-PD ）

・・・・・・・

・・・・・・・

給湯往管給湯往管給湯往管給湯往管給湯往管給湯往管給湯往管

給湯還管給湯還管給湯還管給湯還管給湯還管給湯還管給湯還管

※　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管・ 銅管（M）・ 保温付銅管 ・ 耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管※　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管・ 銅管（M）・ 保温付銅管 ・ 耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管※　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管・ 銅管（M）・ 保温付銅管 ・ 耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管※　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管・ 銅管（M）・ 保温付銅管 ・ 耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管※　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管・ 銅管（M）・ 保温付銅管 ・ 耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管※　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管・ 銅管（M）・ 保温付銅管 ・ 耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管※　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管・ 銅管（M）・ 保温付銅管 ・ 耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

・　内外面耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（WHTLP）・　内外面耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（WHTLP）・　内外面耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（WHTLP）・　内外面耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（WHTLP）・　内外面耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（WHTLP）・　内外面耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（WHTLP）・　内外面耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（WHTLP）

※　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　　・　銅管（M）　　・　保温付銅管　　・　耐熱性ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管※　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　　・　銅管（M）　　・　保温付銅管　　・　耐熱性ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管※　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　　・　銅管（M）　　・　保温付銅管　　・　耐熱性ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管※　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　　・　銅管（M）　　・　保温付銅管　　・　耐熱性ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管※　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　　・　銅管（M）　　・　保温付銅管　　・　耐熱性ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管※　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　　・　銅管（M）　　・　保温付銅管　　・　耐熱性ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管※　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　　・　銅管（M）　　・　保温付銅管　　・　耐熱性ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

・　耐熱性外面被覆ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（土中部-WHTLP）・　耐熱性外面被覆ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（土中部-WHTLP）・　耐熱性外面被覆ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（土中部-WHTLP）・　耐熱性外面被覆ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（土中部-WHTLP）・　耐熱性外面被覆ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（土中部-WHTLP）・　耐熱性外面被覆ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（土中部-WHTLP）・　耐熱性外面被覆ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（土中部-WHTLP）

※　耐火二層管（　・　天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中　・　　）※　耐火二層管（　・　天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中　・　　）※　耐火二層管（　・　天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中　・　　）※　耐火二層管（　・　天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中　・　　）※　耐火二層管（　・　天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中　・　　）※　耐火二層管（　・　天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中　・　　）※　耐火二層管（　・　天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中　・　　）

・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾘｻｲｸﾙ三層管（RF-VP）　　・　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾘｻｲｸﾙ三層管（RF-VP）　　・　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾘｻｲｸﾙ三層管（RF-VP）　　・　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾘｻｲｸﾙ三層管（RF-VP）　　・　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾘｻｲｸﾙ三層管（RF-VP）　　・　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾘｻｲｸﾙ三層管（RF-VP）　　・　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾘｻｲｸﾙ三層管（RF-VP）　　・　

※　排水用鉛管（器具接続部）※　排水用鉛管（器具接続部）※　排水用鉛管（器具接続部）※　排水用鉛管（器具接続部）※　排水用鉛管（器具接続部）※　排水用鉛管（器具接続部）※　排水用鉛管（器具接続部）

・　排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　※　露出配管　・　　　　　）・　排水用鋳物管・　排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　※　露出配管　・　　　　　）・　排水用鋳物管・　排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　※　露出配管　・　　　　　）・　排水用鋳物管・　排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　※　露出配管　・　　　　　）・　排水用鋳物管・　排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　※　露出配管　・　　　　　）・　排水用鋳物管・　排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　※　露出配管　・　　　　　）・　排水用鋳物管・　排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　※　露出配管　・　　　　　）・　排水用鋳物管

・・・・・・・ 汚水排水管汚水排水管汚水排水管汚水排水管汚水排水管汚水排水管汚水排水管

・・・・・・・

・・・・・・・

雨水排水管雨水排水管雨水排水管雨水排水管雨水排水管雨水排水管雨水排水管

排水通気管排水通気管排水通気管排水通気管排水通気管排水通気管排水通気管
・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾘｻｲｸﾙ三層管（RF-VP）　　・　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾘｻｲｸﾙ三層管（RF-VP）　　・　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾘｻｲｸﾙ三層管（RF-VP）　　・　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾘｻｲｸﾙ三層管（RF-VP）　　・　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾘｻｲｸﾙ三層管（RF-VP）　　・　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾘｻｲｸﾙ三層管（RF-VP）　　・　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾘｻｲｸﾙ三層管（RF-VP）　　・　

※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）　　・　耐火二層管※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）　　・　耐火二層管※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）　　・　耐火二層管※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）　　・　耐火二層管※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）　　・　耐火二層管※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）　　・　耐火二層管※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）　　・　耐火二層管

・・・・・・・ 雑排水管雑排水管雑排水管雑排水管雑排水管雑排水管雑排水管

※　耐火二層管（　・　天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中　・　　）※　耐火二層管（　・　天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中　・　　）※　耐火二層管（　・　天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中　・　　）※　耐火二層管（　・　天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中　・　　）※　耐火二層管（　・　天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中　・　　）※　耐火二層管（　・　天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中　・　　）※　耐火二層管（　・　天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中　・　　）

・　排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　※　露出配管　・　　　　　）・　排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　※　露出配管　・　　　　　）・　排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　※　露出配管　・　　　　　）・　排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　※　露出配管　・　　　　　）・　排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　※　露出配管　・　　　　　）・　排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　※　露出配管　・　　　　　）・　排水用塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　※　露出配管　・　　　　　）

・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾘｻｲｸﾙ三層管（RF-VP）　　・　排水用鉛管　・　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾘｻｲｸﾙ三層管（RF-VP）　　・　排水用鉛管　・　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾘｻｲｸﾙ三層管（RF-VP）　　・　排水用鉛管　・　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾘｻｲｸﾙ三層管（RF-VP）　　・　排水用鉛管　・　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾘｻｲｸﾙ三層管（RF-VP）　　・　排水用鉛管　・　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾘｻｲｸﾙ三層管（RF-VP）　　・　排水用鉛管　・　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾘｻｲｸﾙ三層管（RF-VP）　　・　排水用鉛管　・　

・　配管用炭素鋼鋼管（白管）・　配管用炭素鋼鋼管（白管）・　配管用炭素鋼鋼管（白管）・　配管用炭素鋼鋼管（白管）・　配管用炭素鋼鋼管（白管）・　配管用炭素鋼鋼管（白管）・　配管用炭素鋼鋼管（白管）

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

消火栓管消火栓管消火栓管消火栓管消火栓管消火栓管消火栓管

連結送水管連結送水管連結送水管連結送水管連結送水管連結送水管連結送水管

連結散水管連結散水管連結散水管連結散水管連結散水管連結散水管連結散水管

スプリンクラー管スプリンクラー管スプリンクラー管スプリンクラー管スプリンクラー管スプリンクラー管スプリンクラー管

二酸化炭素消火管二酸化炭素消火管二酸化炭素消火管二酸化炭素消火管二酸化炭素消火管二酸化炭素消火管二酸化炭素消火管

ガス管ガス管ガス管ガス管ガス管ガス管ガス管

※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　圧力配管用炭素鋼鋼管（Sch40）※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　圧力配管用炭素鋼鋼管（Sch40）※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　圧力配管用炭素鋼鋼管（Sch40）※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　圧力配管用炭素鋼鋼管（Sch40）※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　圧力配管用炭素鋼鋼管（Sch40）※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　圧力配管用炭素鋼鋼管（Sch40）※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　圧力配管用炭素鋼鋼管（Sch40）

・　消火用外面被覆鋼管（　VS ）　　・　・　消火用外面被覆鋼管（　VS ）　　・　・　消火用外面被覆鋼管（　VS ）　　・　・　消火用外面被覆鋼管（　VS ）　　・　・　消火用外面被覆鋼管（　VS ）　　・　・　消火用外面被覆鋼管（　VS ）　　・　・　消火用外面被覆鋼管（　VS ）　　・　

※　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（白管Sch40））※　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（白管Sch40））※　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（白管Sch40））※　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（白管Sch40））※　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（白管Sch40））※　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（白管Sch40））※　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（白管Sch40））

・　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　

※　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（白管Sch40））※　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（白管Sch40））※　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（白管Sch40））※　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（白管Sch40））※　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（白管Sch40））※　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（白管Sch40））※　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（白管Sch40））

・　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　

※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　

・　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（白管Sch40））・　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（白管Sch40））・　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（白管Sch40））・　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（白管Sch40））・　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（白管Sch40））・　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（白管Sch40））・　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（白管Sch40））

※　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（白管Sch40））※　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（白管Sch40））※　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（白管Sch40））※　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（白管Sch40））※　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（白管Sch40））※　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（白管Sch40））※　圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370（白管Sch40））

・　・　・　・　・　・　・　

・・・・・・・ 液化石油ガス管液化石油ガス管液化石油ガス管液化石油ガス管液化石油ガス管液化石油ガス管液化石油ガス管

※　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（PLS）　　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）※　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（PLS）　　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）※　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（PLS）　　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）※　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（PLS）　　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）※　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（PLS）　　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）※　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（PLS）　　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）※　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（PLS）　　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）

・　ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　・　・　ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　・　・　ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　・　・　ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　・　・　ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　・　・　ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　・　・　ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　・　

※　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（PLS）　　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）※　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（PLS）　　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）※　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（PLS）　　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）※　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（PLS）　　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）※　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（PLS）　　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）※　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（PLS）　　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）※　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（PLS）　　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）

・　ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　・　・　ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　・　・　ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　・　・　ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　・　・　ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　・　・　ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　・　・　ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　・　

・・・・・・・ 屋外排水管屋外排水管屋外排水管屋外排水管屋外排水管屋外排水管屋外排水管

・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾘｻｲｸﾙ三層管（RF-VP）　　・　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾘｻｲｸﾙ三層管（RF-VP）　　・　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾘｻｲｸﾙ三層管（RF-VP）　　・　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾘｻｲｸﾙ三層管（RF-VP）　　・　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾘｻｲｸﾙ三層管（RF-VP）　　・　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾘｻｲｸﾙ三層管（RF-VP）　　・　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾘｻｲｸﾙ三層管（RF-VP）　　・　

※　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　・　SGP-PB　　・　SGP-PD ）※　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　・　SGP-PB　　・　SGP-PD ）※　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　・　SGP-PB　　・　SGP-PD ）※　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　・　SGP-PB　　・　SGP-PD ）※　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　・　SGP-PB　　・　SGP-PD ）※　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　・　SGP-PB　　・　SGP-PD ）※　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　・　SGP-PB　　・　SGP-PD ）

・・・・・・・ 市水給水管市水給水管市水給水管市水給水管市水給水管市水給水管市水給水管

・・・・・・・
井水及び雑用水井水及び雑用水井水及び雑用水井水及び雑用水井水及び雑用水井水及び雑用水井水及び雑用水

給水管給水管給水管給水管給水管給水管給水管
※　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　・　VB　　・　VD　）※　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　・　VB　　・　VD　）※　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　・　VB　　・　VD　）※　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　・　VB　　・　VD　）※　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　・　VB　　・　VD　）※　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　・　VB　　・　VD　）※　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　・　VB　　・　VD　）

※　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　・　VB　　・　VD　）※　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　・　VB　　・　VD　）※　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　・　VB　　・　VD　）※　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　・　VB　　・　VD　）※　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　・　VB　　・　VD　）※　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　・　VB　　・　VD　）※　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（　・　VB　　・　VD　）

配配配配配配配
管管管管管管管
材材材材材材材
料料料料料料料

・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）-屋外　　・　外面被覆鋼管（ SGP-VS ）-屋内埋設部・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）-屋外　　・　外面被覆鋼管（ SGP-VS ）-屋内埋設部・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）-屋外　　・　外面被覆鋼管（ SGP-VS ）-屋内埋設部・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）-屋外　　・　外面被覆鋼管（ SGP-VS ）-屋内埋設部・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）-屋外　　・　外面被覆鋼管（ SGP-VS ）-屋内埋設部・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）-屋外　　・　外面被覆鋼管（ SGP-VS ）-屋内埋設部・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）-屋外　　・　外面被覆鋼管（ SGP-VS ）-屋内埋設部

※　断熱材被覆銅管　　・　※　断熱材被覆銅管　　・　※　断熱材被覆銅管　　・　※　断熱材被覆銅管　　・　※　断熱材被覆銅管　　・　※　断熱材被覆銅管　　・　※　断熱材被覆銅管　　・　

※　断熱材被覆銅管　　・　※　断熱材被覆銅管　　・　※　断熱材被覆銅管　　・　※　断熱材被覆銅管　　・　※　断熱材被覆銅管　　・　※　断熱材被覆銅管　　・　※　断熱材被覆銅管　　・　

・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　・　水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　・  ダクタイル鋳鉄管（GX形）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　・　水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　・  ダクタイル鋳鉄管（GX形）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　・　水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　・  ダクタイル鋳鉄管（GX形）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　・　水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　・  ダクタイル鋳鉄管（GX形）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　・　水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　・  ダクタイル鋳鉄管（GX形）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　・　水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　・  ダクタイル鋳鉄管（GX形）・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　・　水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　・  ダクタイル鋳鉄管（GX形）

・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　・　水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　・　水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　・　水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　・　水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　・　水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　・　水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・　水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　　・　水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

・・・・・・・

・・・・・・・

ブライン往管ブライン往管ブライン往管ブライン往管ブライン往管ブライン往管ブライン往管

ブライン還管ブライン還管ブライン還管ブライン還管ブライン還管ブライン還管ブライン還管

※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　

※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　※　配管用炭素鋼鋼管（黒管）　　・　

※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）

※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）※　配管用炭素鋼鋼管（白管）　　・　配管用炭素鋼鋼管（黒管）

工工工工工工工
事事事事事事事
取取取取取取取
合合合合合合合
いいいいいいい
区区区区区区区
分分分分分分分

建建建建建建建 電電電電電電電 機機機機機機機
備考備考備考備考備考備考備考

対象工事対象工事対象工事対象工事対象工事対象工事対象工事

工事区分凡例工事区分凡例工事区分凡例工事区分凡例工事区分凡例工事区分凡例工事区分凡例

〃〃〃〃〃〃〃

適適適適適適適
用用用用用用用

名称名称名称名称名称名称名称 凡例記号凡例記号凡例記号凡例記号凡例記号凡例記号凡例記号 摘　　　　　　　　　　要摘　　　　　　　　　　要摘　　　　　　　　　　要摘　　　　　　　　　　要摘　　　　　　　　　　要摘　　　　　　　　　　要摘　　　　　　　　　　要

給水栓・給湯栓給水栓・給湯栓給水栓・給湯栓給水栓・給湯栓給水栓・給湯栓給水栓・給湯栓給水栓・給湯栓

湯水混合栓湯水混合栓湯水混合栓湯水混合栓湯水混合栓湯水混合栓湯水混合栓

湯抜栓湯抜栓湯抜栓湯抜栓湯抜栓湯抜栓湯抜栓

仕切弁・逆止弁仕切弁・逆止弁仕切弁・逆止弁仕切弁・逆止弁仕切弁・逆止弁仕切弁・逆止弁仕切弁・逆止弁

伸縮継手伸縮継手伸縮継手伸縮継手伸縮継手伸縮継手伸縮継手

フレキシブル継手フレキシブル継手フレキシブル継手フレキシブル継手フレキシブル継手フレキシブル継手フレキシブル継手

自動空気抜弁自動空気抜弁自動空気抜弁自動空気抜弁自動空気抜弁自動空気抜弁自動空気抜弁

〃〃〃〃〃〃〃

掃除口掃除口掃除口掃除口掃除口掃除口掃除口

〃〃〃〃〃〃〃

寒冷地仕様寒冷地仕様寒冷地仕様寒冷地仕様寒冷地仕様寒冷地仕様寒冷地仕様

寒冷地仕様寒冷地仕様寒冷地仕様寒冷地仕様寒冷地仕様寒冷地仕様寒冷地仕様

浸透桝付浸透桝付浸透桝付浸透桝付浸透桝付浸透桝付浸透桝付

ＳＵＳ製　ベローズ　複式ＳＵＳ製　ベローズ　複式ＳＵＳ製　ベローズ　複式ＳＵＳ製　ベローズ　複式ＳＵＳ製　ベローズ　複式ＳＵＳ製　ベローズ　複式ＳＵＳ製　ベローズ　複式

ＳＵＳ製　ベローズＳＵＳ製　ベローズＳＵＳ製　ベローズＳＵＳ製　ベローズＳＵＳ製　ベローズＳＵＳ製　ベローズＳＵＳ製　ベローズ

排水金物排水金物排水金物排水金物排水金物排水金物排水金物 オーバーブローオーバーブローオーバーブローオーバーブローオーバーブローオーバーブローオーバーブロー

インバート桝インバート桝インバート桝インバート桝インバート桝インバート桝インバート桝

〃〃〃〃〃〃〃

塩ビ製小口径インバート桝塩ビ製小口径インバート桝塩ビ製小口径インバート桝塩ビ製小口径インバート桝塩ビ製小口径インバート桝塩ビ製小口径インバート桝塩ビ製小口径インバート桝

ＲＣ型 ＲＣ型 ＲＣ型 ＲＣ型 ＲＣ型 ＲＣ型 ＲＣ型 

ガス栓ガス栓ガス栓ガス栓ガス栓ガス栓ガス栓

ガスコックガスコックガスコックガスコックガスコックガスコックガスコック ボールバルブボールバルブボールバルブボールバルブボールバルブボールバルブボールバルブ

ヒューズコック（単口型）ヒューズコック（単口型）ヒューズコック（単口型）ヒューズコック（単口型）ヒューズコック（単口型）ヒューズコック（単口型）ヒューズコック（単口型）

消火器消火器消火器消火器消火器消火器消火器 ＡＢＣ－10型 ＡＢＣ－10型 ＡＢＣ－10型 ＡＢＣ－10型 ＡＢＣ－10型 ＡＢＣ－10型 ＡＢＣ－10型 

円形風道円形風道円形風道円形風道円形風道円形風道円形風道

吸込口吸込口吸込口吸込口吸込口吸込口吸込口

吹出口吹出口吹出口吹出口吹出口吹出口吹出口

ダンパーダンパーダンパーダンパーダンパーダンパーダンパー

石油暖房機石油暖房機石油暖房機石油暖房機石油暖房機石油暖房機石油暖房機

給油口給油口給油口給油口給油口給油口給油口

電気暖房機電気暖房機電気暖房機電気暖房機電気暖房機電気暖房機電気暖房機

換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇

全熱交換器全熱交換器全熱交換器全熱交換器全熱交換器全熱交換器全熱交換器

ＦＦ式ＦＦ式ＦＦ式ＦＦ式ＦＦ式ＦＦ式ＦＦ式

埋込ボックス付埋込ボックス付埋込ボックス付埋込ボックス付埋込ボックス付埋込ボックス付埋込ボックス付

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

樹脂ため桝樹脂ため桝樹脂ため桝樹脂ため桝樹脂ため桝樹脂ため桝樹脂ため桝ため桝ため桝ため桝ため桝ため桝ため桝ため桝

・・・・・・・

・・・・・・・

埋設標埋設標埋設標埋設標埋設標埋設標埋設標

埋設標埋設標埋設標埋設標埋設標埋設標埋設標

鉄　製鉄　製鉄　製鉄　製鉄　製鉄　製鉄　製

樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製

※　ＪＩＳ　１０ｋｇ／ｃｍ　（６５φ以上ライニング）　・　ＪＩＳ　５ｋｇ／ｃｍ　（６５φ以上ライニング）※　ＪＩＳ　１０ｋｇ／ｃｍ　（６５φ以上ライニング）　・　ＪＩＳ　５ｋｇ／ｃｍ　（６５φ以上ライニング）※　ＪＩＳ　１０ｋｇ／ｃｍ　（６５φ以上ライニング）　・　ＪＩＳ　５ｋｇ／ｃｍ　（６５φ以上ライニング）※　ＪＩＳ　１０ｋｇ／ｃｍ　（６５φ以上ライニング）　・　ＪＩＳ　５ｋｇ／ｃｍ　（６５φ以上ライニング）※　ＪＩＳ　１０ｋｇ／ｃｍ　（６５φ以上ライニング）　・　ＪＩＳ　５ｋｇ／ｃｍ　（６５φ以上ライニング）※　ＪＩＳ　１０ｋｇ／ｃｍ　（６５φ以上ライニング）　・　ＪＩＳ　５ｋｇ／ｃｍ　（６５φ以上ライニング）※　ＪＩＳ　１０ｋｇ／ｃｍ　（６５φ以上ライニング）　・　ＪＩＳ　５ｋｇ／ｃｍ　（６５φ以上ライニング）2222222 2222222

逆止機構付逆止機構付逆止機構付逆止機構付逆止機構付逆止機構付逆止機構付

ゴム製ゴム製ゴム製ゴム製ゴム製ゴム製ゴム製

ＳＣ型 ＳＣ型 ＳＣ型 ＳＣ型 ＳＣ型 ＳＣ型 ＳＣ型 

※　スパイラルダクト（亜鉛鋼板製）　　　・　ＶＵ　　・　耐火二層管（ＶＵ）　　・　ステンレス製※　スパイラルダクト（亜鉛鋼板製）　　　・　ＶＵ　　・　耐火二層管（ＶＵ）　　・　ステンレス製※　スパイラルダクト（亜鉛鋼板製）　　　・　ＶＵ　　・　耐火二層管（ＶＵ）　　・　ステンレス製※　スパイラルダクト（亜鉛鋼板製）　　　・　ＶＵ　　・　耐火二層管（ＶＵ）　　・　ステンレス製※　スパイラルダクト（亜鉛鋼板製）　　　・　ＶＵ　　・　耐火二層管（ＶＵ）　　・　ステンレス製※　スパイラルダクト（亜鉛鋼板製）　　　・　ＶＵ　　・　耐火二層管（ＶＵ）　　・　ステンレス製※　スパイラルダクト（亜鉛鋼板製）　　　・　ＶＵ　　・　耐火二層管（ＶＵ）　　・　ステンレス製

・　ＭＤ－電動　・　ＣＤ－逆止・　ＭＤ－電動　・　ＣＤ－逆止・　ＭＤ－電動　・　ＣＤ－逆止・　ＭＤ－電動　・　ＣＤ－逆止・　ＭＤ－電動　・　ＣＤ－逆止・　ＭＤ－電動　・　ＣＤ－逆止・　ＭＤ－電動　・　ＣＤ－逆止

・　ＶＤ－調整　・　ＦＤ－防火　・　ＥＤ－電気式・　ＶＤ－調整　・　ＦＤ－防火　・　ＥＤ－電気式・　ＶＤ－調整　・　ＦＤ－防火　・　ＥＤ－電気式・　ＶＤ－調整　・　ＦＤ－防火　・　ＥＤ－電気式・　ＶＤ－調整　・　ＦＤ－防火　・　ＥＤ－電気式・　ＶＤ－調整　・　ＦＤ－防火　・　ＥＤ－電気式・　ＶＤ－調整　・　ＦＤ－防火　・　ＥＤ－電気式

・・・・・・・ 屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓

屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓屋内消火栓・・・・・・・ 火報・消火器併設　（　・　埋込型　・　露出型　）　火報部保護ガード（　・　あり　　・　なし　）火報・消火器併設　（　・　埋込型　・　露出型　）　火報部保護ガード（　・　あり　　・　なし　）火報・消火器併設　（　・　埋込型　・　露出型　）　火報部保護ガード（　・　あり　　・　なし　）火報・消火器併設　（　・　埋込型　・　露出型　）　火報部保護ガード（　・　あり　　・　なし　）火報・消火器併設　（　・　埋込型　・　露出型　）　火報部保護ガード（　・　あり　　・　なし　）火報・消火器併設　（　・　埋込型　・　露出型　）　火報部保護ガード（　・　あり　　・　なし　）火報・消火器併設　（　・　埋込型　・　露出型　）　火報部保護ガード（　・　あり　　・　なし　）

火報併設　（　・　埋込型　・　露出型　）　火報部保護ガード（　・　あり　　・　なし　）火報併設　（　・　埋込型　・　露出型　）　火報部保護ガード（　・　あり　　・　なし　）火報併設　（　・　埋込型　・　露出型　）　火報部保護ガード（　・　あり　　・　なし　）火報併設　（　・　埋込型　・　露出型　）　火報部保護ガード（　・　あり　　・　なし　）火報併設　（　・　埋込型　・　露出型　）　火報部保護ガード（　・　あり　　・　なし　）火報併設　（　・　埋込型　・　露出型　）　火報部保護ガード（　・　あり　　・　なし　）火報併設　（　・　埋込型　・　露出型　）　火報部保護ガード（　・　あり　　・　なし　）

ＡＡＡＡＡＡＡ

・・・・・・・

換気ダクト換気ダクト換気ダクト換気ダクト換気ダクト換気ダクト換気ダクト ・　スパイラルダクト（亜鉛鋼板製）　　・　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VU）　・　スパイラルダクト（亜鉛鋼板製）　　・　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VU）　・　スパイラルダクト（亜鉛鋼板製）　　・　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VU）　・　スパイラルダクト（亜鉛鋼板製）　　・　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VU）　・　スパイラルダクト（亜鉛鋼板製）　　・　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VU）　・　スパイラルダクト（亜鉛鋼板製）　　・　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VU）　・　スパイラルダクト（亜鉛鋼板製）　　・　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VU）　

CO（樹脂製）CO（樹脂製）CO（樹脂製）CO（樹脂製）CO（樹脂製）CO（樹脂製）CO（樹脂製）

天井埋込形天井埋込形天井埋込形天井埋込形天井埋込形天井埋込形天井埋込形

全熱交換器全熱交換器全熱交換器全熱交換器全熱交換器全熱交換器全熱交換器 壁掛形壁掛形壁掛形壁掛形壁掛形壁掛形壁掛形

換気フード換気フード換気フード換気フード換気フード換気フード換気フード・・・・・・・

水抜栓水抜栓水抜栓水抜栓水抜栓水抜栓水抜栓 浸透桝付浸透桝付浸透桝付浸透桝付浸透桝付浸透桝付浸透桝付・・・・・・・

・・・・・・・ 排水口排水口排水口排水口排水口排水口排水口 洗濯機用排水トラップ（THS）洗濯機用排水トラップ（THS）洗濯機用排水トラップ（THS）洗濯機用排水トラップ（THS）洗濯機用排水トラップ（THS）洗濯機用排水トラップ（THS）洗濯機用排水トラップ（THS）

一般一般一般一般一般一般一般 構造躯体（ＲＣ造）の貫通スリーブ又は箱入れ構造躯体（ＲＣ造）の貫通スリーブ又は箱入れ構造躯体（ＲＣ造）の貫通スリーブ又は箱入れ構造躯体（ＲＣ造）の貫通スリーブ又は箱入れ構造躯体（ＲＣ造）の貫通スリーブ又は箱入れ構造躯体（ＲＣ造）の貫通スリーブ又は箱入れ構造躯体（ＲＣ造）の貫通スリーブ又は箱入れ

同上スリーブ及び箱入れ躯体補強同上スリーブ及び箱入れ躯体補強同上スリーブ及び箱入れ躯体補強同上スリーブ及び箱入れ躯体補強同上スリーブ及び箱入れ躯体補強同上スリーブ及び箱入れ躯体補強同上スリーブ及び箱入れ躯体補強

同上スリーブ及び箱入れの穴埋め補修同上スリーブ及び箱入れの穴埋め補修同上スリーブ及び箱入れの穴埋め補修同上スリーブ及び箱入れの穴埋め補修同上スリーブ及び箱入れの穴埋め補修同上スリーブ及び箱入れの穴埋め補修同上スリーブ及び箱入れの穴埋め補修

ダクト及び配管等の防水貫通部補修ダクト及び配管等の防水貫通部補修ダクト及び配管等の防水貫通部補修ダクト及び配管等の防水貫通部補修ダクト及び配管等の防水貫通部補修ダクト及び配管等の防水貫通部補修ダクト及び配管等の防水貫通部補修

コンクリート槽類(防水・仕上げ・断熱・マンホール・タラップ等)コンクリート槽類(防水・仕上げ・断熱・マンホール・タラップ等)コンクリート槽類(防水・仕上げ・断熱・マンホール・タラップ等)コンクリート槽類(防水・仕上げ・断熱・マンホール・タラップ等)コンクリート槽類(防水・仕上げ・断熱・マンホール・タラップ等)コンクリート槽類(防水・仕上げ・断熱・マンホール・タラップ等)コンクリート槽類(防水・仕上げ・断熱・マンホール・タラップ等)

設備機器設置に対する躯体補強及び基礎（仕上げ含む）設備機器設置に対する躯体補強及び基礎（仕上げ含む）設備機器設置に対する躯体補強及び基礎（仕上げ含む）設備機器設置に対する躯体補強及び基礎（仕上げ含む）設備機器設置に対する躯体補強及び基礎（仕上げ含む）設備機器設置に対する躯体補強及び基礎（仕上げ含む）設備機器設置に対する躯体補強及び基礎（仕上げ含む）

設備機器設置のアンカー取付及び補修（ＲＣ造）設備機器設置のアンカー取付及び補修（ＲＣ造）設備機器設置のアンカー取付及び補修（ＲＣ造）設備機器設置のアンカー取付及び補修（ＲＣ造）設備機器設置のアンカー取付及び補修（ＲＣ造）設備機器設置のアンカー取付及び補修（ＲＣ造）設備機器設置のアンカー取付及び補修（ＲＣ造）

壁・天井の吹出口、吸込口、換気扇等の開口及び補強壁・天井の吹出口、吸込口、換気扇等の開口及び補強壁・天井の吹出口、吸込口、換気扇等の開口及び補強壁・天井の吹出口、吸込口、換気扇等の開口及び補強壁・天井の吹出口、吸込口、換気扇等の開口及び補強壁・天井の吹出口、吸込口、換気扇等の開口及び補強壁・天井の吹出口、吸込口、換気扇等の開口及び補強

壁・天井の照明器具、配線器具、盤等の開口及び補強壁・天井の照明器具、配線器具、盤等の開口及び補強壁・天井の照明器具、配線器具、盤等の開口及び補強壁・天井の照明器具、配線器具、盤等の開口及び補強壁・天井の照明器具、配線器具、盤等の開口及び補強壁・天井の照明器具、配線器具、盤等の開口及び補強壁・天井の照明器具、配線器具、盤等の開口及び補強

同上取付用アンカーボルト、金具類の取付同上取付用アンカーボルト、金具類の取付同上取付用アンカーボルト、金具類の取付同上取付用アンカーボルト、金具類の取付同上取付用アンカーボルト、金具類の取付同上取付用アンカーボルト、金具類の取付同上取付用アンカーボルト、金具類の取付

床・壁・天井の配管等の穴あけ床・壁・天井の配管等の穴あけ床・壁・天井の配管等の穴あけ床・壁・天井の配管等の穴あけ床・壁・天井の配管等の穴あけ床・壁・天井の配管等の穴あけ床・壁・天井の配管等の穴あけ

各設備の為の床、壁、天井の点検口各設備の為の床、壁、天井の点検口各設備の為の床、壁、天井の点検口各設備の為の床、壁、天井の点検口各設備の為の床、壁、天井の点検口各設備の為の床、壁、天井の点検口各設備の為の床、壁、天井の点検口

内容内容内容内容内容内容内容

・・・・・・・ ※※※※※※※ ※※※※※※※

※※※※※※※ ・・・・・・・ ・・・・・・・

・・・・・・・ ※※※※※※※ ※※※※※※※

※※※※※※※ ※※※※※※※ ※※※※※※※

※※※※※※※ ・・・・・・・ ・・・・・・・

※※※※※※※ ・・・・・・・ ・・・・・・・

・・・・・・・ ※※※※※※※ ※※※※※※※

※※※※※※※ ・・・・・・・ ・・・・・・・

※※※※※※※ ・・・・・・・ ・・・・・・・

・・・・・・・ ※※※※※※※ ※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※ ・・・・・・・ ・・・・・・・

流し台等流し台等流し台等流し台等流し台等流し台等流し台等 流し台・洗面化粧台流し台・洗面化粧台流し台・洗面化粧台流し台・洗面化粧台流し台・洗面化粧台流し台・洗面化粧台流し台・洗面化粧台

流し台・洗面化粧台用排水金具流し台・洗面化粧台用排水金具流し台・洗面化粧台用排水金具流し台・洗面化粧台用排水金具流し台・洗面化粧台用排水金具流し台・洗面化粧台用排水金具流し台・洗面化粧台用排水金具

流し台・洗面化粧台用給水金具流し台・洗面化粧台用給水金具流し台・洗面化粧台用給水金具流し台・洗面化粧台用給水金具流し台・洗面化粧台用給水金具流し台・洗面化粧台用給水金具流し台・洗面化粧台用給水金具

流し台・洗面化粧台への各種配管・配線接続流し台・洗面化粧台への各種配管・配線接続流し台・洗面化粧台への各種配管・配線接続流し台・洗面化粧台への各種配管・配線接続流し台・洗面化粧台への各種配管・配線接続流し台・洗面化粧台への各種配管・配線接続流し台・洗面化粧台への各種配管・配線接続

レンジフードファンレンジフードファンレンジフードファンレンジフードファンレンジフードファンレンジフードファンレンジフードファン

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

・・・・・・・

※※※※※※※

・・・・・・・ ・・・・・・・

・・・・・・・ ・・・・・・・

・・・・・・・ ・・・・・・・

※※※※※※※ ※※※※※※※

・・・・・・・

ＵＢ等ＵＢ等ＵＢ等ＵＢ等ＵＢ等ＵＢ等ＵＢ等 ＵＢＵＢＵＢＵＢＵＢＵＢＵＢ

ＵＢ用給水管（架橋ポリエチレン管）ＵＢ用給水管（架橋ポリエチレン管）ＵＢ用給水管（架橋ポリエチレン管）ＵＢ用給水管（架橋ポリエチレン管）ＵＢ用給水管（架橋ポリエチレン管）ＵＢ用給水管（架橋ポリエチレン管）ＵＢ用給水管（架橋ポリエチレン管）

上記保温上記保温上記保温上記保温上記保温上記保温上記保温

ＵＢ用排水管ＵＢ用排水管ＵＢ用排水管ＵＢ用排水管ＵＢ用排水管ＵＢ用排水管ＵＢ用排水管

ＵＢまでの一次側各種配管・配線接続ＵＢまでの一次側各種配管・配線接続ＵＢまでの一次側各種配管・配線接続ＵＢまでの一次側各種配管・配線接続ＵＢまでの一次側各種配管・配線接続ＵＢまでの一次側各種配管・配線接続ＵＢまでの一次側各種配管・配線接続

水栓接続含む水栓接続含む水栓接続含む水栓接続含む水栓接続含む水栓接続含む水栓接続含む

ＵＢ排水口接続含むＵＢ排水口接続含むＵＢ排水口接続含むＵＢ排水口接続含むＵＢ排水口接続含むＵＢ排水口接続含むＵＢ排水口接続含む

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※ ※※※※※※※

・・・・・・・ ・・・・・・・

・・・・・・・ ・・・・・・・

・・・・・・・ ・・・・・・・

・・・・・・・ ・・・・・・・

・・・・・・・

外構等外構等外構等外構等外構等外構等外構等

防災防災防災防災防災防災防災

機器等機器等機器等機器等機器等機器等機器等

化粧用マンホール、化粧用ハンドホールの充填及び仕上げ化粧用マンホール、化粧用ハンドホールの充填及び仕上げ化粧用マンホール、化粧用ハンドホールの充填及び仕上げ化粧用マンホール、化粧用ハンドホールの充填及び仕上げ化粧用マンホール、化粧用ハンドホールの充填及び仕上げ化粧用マンホール、化粧用ハンドホールの充填及び仕上げ化粧用マンホール、化粧用ハンドホールの充填及び仕上げ

熱・煙感知器及び連動装置までの配管配線工事熱・煙感知器及び連動装置までの配管配線工事熱・煙感知器及び連動装置までの配管配線工事熱・煙感知器及び連動装置までの配管配線工事熱・煙感知器及び連動装置までの配管配線工事熱・煙感知器及び連動装置までの配管配線工事熱・煙感知器及び連動装置までの配管配線工事

機器付属の制御盤及び操作盤までの一次側配管配線工事機器付属の制御盤及び操作盤までの一次側配管配線工事機器付属の制御盤及び操作盤までの一次側配管配線工事機器付属の制御盤及び操作盤までの一次側配管配線工事機器付属の制御盤及び操作盤までの一次側配管配線工事機器付属の制御盤及び操作盤までの一次側配管配線工事機器付属の制御盤及び操作盤までの一次側配管配線工事

機器付属の制御盤及び操作盤以降の二次側配管配線工事機器付属の制御盤及び操作盤以降の二次側配管配線工事機器付属の制御盤及び操作盤以降の二次側配管配線工事機器付属の制御盤及び操作盤以降の二次側配管配線工事機器付属の制御盤及び操作盤以降の二次側配管配線工事機器付属の制御盤及び操作盤以降の二次側配管配線工事機器付属の制御盤及び操作盤以降の二次側配管配線工事

ガス漏れ警報器から遮断弁までの配管配線工事ガス漏れ警報器から遮断弁までの配管配線工事ガス漏れ警報器から遮断弁までの配管配線工事ガス漏れ警報器から遮断弁までの配管配線工事ガス漏れ警報器から遮断弁までの配管配線工事ガス漏れ警報器から遮断弁までの配管配線工事ガス漏れ警報器から遮断弁までの配管配線工事

室内空気汚染対策室内空気汚染対策室内空気汚染対策室内空気汚染対策室内空気汚染対策室内空気汚染対策室内空気汚染対策

負担金等負担金等負担金等負担金等負担金等負担金等負担金等

ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定

仮設用の上下水道、ガス、電気、通信等の加入金及び負担金仮設用の上下水道、ガス、電気、通信等の加入金及び負担金仮設用の上下水道、ガス、電気、通信等の加入金及び負担金仮設用の上下水道、ガス、電気、通信等の加入金及び負担金仮設用の上下水道、ガス、電気、通信等の加入金及び負担金仮設用の上下水道、ガス、電気、通信等の加入金及び負担金仮設用の上下水道、ガス、電気、通信等の加入金及び負担金

仮設用の上下水道、ガス、電気、通信等に要する費用仮設用の上下水道、ガス、電気、通信等に要する費用仮設用の上下水道、ガス、電気、通信等に要する費用仮設用の上下水道、ガス、電気、通信等に要する費用仮設用の上下水道、ガス、電気、通信等に要する費用仮設用の上下水道、ガス、電気、通信等に要する費用仮設用の上下水道、ガス、電気、通信等に要する費用

本受電後の引渡しまでの電気料金(基本料金を含む)本受電後の引渡しまでの電気料金(基本料金を含む)本受電後の引渡しまでの電気料金(基本料金を含む)本受電後の引渡しまでの電気料金(基本料金を含む)本受電後の引渡しまでの電気料金(基本料金を含む)本受電後の引渡しまでの電気料金(基本料金を含む)本受電後の引渡しまでの電気料金(基本料金を含む)

本設上下水道、ガスの引渡しまでの使用料金(基本料金を含む)本設上下水道、ガスの引渡しまでの使用料金(基本料金を含む)本設上下水道、ガスの引渡しまでの使用料金(基本料金を含む)本設上下水道、ガスの引渡しまでの使用料金(基本料金を含む)本設上下水道、ガスの引渡しまでの使用料金(基本料金を含む)本設上下水道、ガスの引渡しまでの使用料金(基本料金を含む)本設上下水道、ガスの引渡しまでの使用料金(基本料金を含む)

本設通信等の引渡しまでの使用料金（基本料金を含む）本設通信等の引渡しまでの使用料金（基本料金を含む）本設通信等の引渡しまでの使用料金（基本料金を含む）本設通信等の引渡しまでの使用料金（基本料金を含む）本設通信等の引渡しまでの使用料金（基本料金を含む）本設通信等の引渡しまでの使用料金（基本料金を含む）本設通信等の引渡しまでの使用料金（基本料金を含む）

上下水道、ガス、電気、通信等の加入金及び負担金上下水道、ガス、電気、通信等の加入金及び負担金上下水道、ガス、電気、通信等の加入金及び負担金上下水道、ガス、電気、通信等の加入金及び負担金上下水道、ガス、電気、通信等の加入金及び負担金上下水道、ガス、電気、通信等の加入金及び負担金上下水道、ガス、電気、通信等の加入金及び負担金

埋蔵文化財等の地中障害物調査・撤去・処分埋蔵文化財等の地中障害物調査・撤去・処分埋蔵文化財等の地中障害物調査・撤去・処分埋蔵文化財等の地中障害物調査・撤去・処分埋蔵文化財等の地中障害物調査・撤去・処分埋蔵文化財等の地中障害物調査・撤去・処分埋蔵文化財等の地中障害物調査・撤去・処分

電波障害調査対策費電波障害調査対策費電波障害調査対策費電波障害調査対策費電波障害調査対策費電波障害調査対策費電波障害調査対策費

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・ ・・・・・・・

※※※※※※※ ※※※※※※※

・・・・・・・※※※※※※※

・・・・・・・※※※※※※※

※※※※※※※・・・・・・・

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

・・・・・・・ ・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

レンジフードファンへの給排気ダクトの接続レンジフードファンへの給排気ダクトの接続レンジフードファンへの給排気ダクトの接続レンジフードファンへの給排気ダクトの接続レンジフードファンへの給排気ダクトの接続レンジフードファンへの給排気ダクトの接続レンジフードファンへの給排気ダクトの接続

・・・・・・・

※※※※※※※・・・・・・・ ・・・・・・・

ＵＢ用換気扇（設置）・副グリル（機械設備へ支給）ＵＢ用換気扇（設置）・副グリル（機械設備へ支給）ＵＢ用換気扇（設置）・副グリル（機械設備へ支給）ＵＢ用換気扇（設置）・副グリル（機械設備へ支給）ＵＢ用換気扇（設置）・副グリル（機械設備へ支給）ＵＢ用換気扇（設置）・副グリル（機械設備へ支給）ＵＢ用換気扇（設置）・副グリル（機械設備へ支給） ※※※※※※※ ・・・・・・・ ・・・・・・・

ＵＢ用換気扇への排気ダクト接続ＵＢ用換気扇への排気ダクト接続ＵＢ用換気扇への排気ダクト接続ＵＢ用換気扇への排気ダクト接続ＵＢ用換気扇への排気ダクト接続ＵＢ用換気扇への排気ダクト接続ＵＢ用換気扇への排気ダクト接続

副グリル設置及び排気ダクト接続副グリル設置及び排気ダクト接続副グリル設置及び排気ダクト接続副グリル設置及び排気ダクト接続副グリル設置及び排気ダクト接続副グリル設置及び排気ダクト接続副グリル設置及び排気ダクト接続

※※※※※※※

※※※※※※※

・・・・・・・ ・・・・・・・

・・・・・・・ ・・・・・・・

※　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）（　※　最下階の床下・ﾋﾟｯﾄ内　　・　　　　　　　　　 ）※　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）（　※　最下階の床下・ﾋﾟｯﾄ内　　・　　　　　　　　　 ）※　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）（　※　最下階の床下・ﾋﾟｯﾄ内　　・　　　　　　　　　 ）※　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）（　※　最下階の床下・ﾋﾟｯﾄ内　　・　　　　　　　　　 ）※　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）（　※　最下階の床下・ﾋﾟｯﾄ内　　・　　　　　　　　　 ）※　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）（　※　最下階の床下・ﾋﾟｯﾄ内　　・　　　　　　　　　 ）※　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）（　※　最下階の床下・ﾋﾟｯﾄ内　　・　　　　　　　　　 ）

※　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）（　※　最下階の床下・ﾋﾟｯﾄ内　　・　　　　　　　　　 ）※　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）（　※　最下階の床下・ﾋﾟｯﾄ内　　・　　　　　　　　　 ）※　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）（　※　最下階の床下・ﾋﾟｯﾄ内　　・　　　　　　　　　 ）※　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）（　※　最下階の床下・ﾋﾟｯﾄ内　　・　　　　　　　　　 ）※　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）（　※　最下階の床下・ﾋﾟｯﾄ内　　・　　　　　　　　　 ）※　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）（　※　最下階の床下・ﾋﾟｯﾄ内　　・　　　　　　　　　 ）※　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）（　※　最下階の床下・ﾋﾟｯﾄ内　　・　　　　　　　　　 ）

※　ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管（RS-VU）※　ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管（RS-VU）※　ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管（RS-VU）※　ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管（RS-VU）※　ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管（RS-VU）※　ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管（RS-VU）※　ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管（RS-VU）

・　遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　　・　排水用ﾘｻｲｸﾙ硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（REP-VU）・　遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　　・　排水用ﾘｻｲｸﾙ硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（REP-VU）・　遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　　・　排水用ﾘｻｲｸﾙ硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（REP-VU）・　遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　　・　排水用ﾘｻｲｸﾙ硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（REP-VU）・　遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　　・　排水用ﾘｻｲｸﾙ硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（REP-VU）・　遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　　・　排水用ﾘｻｲｸﾙ硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（REP-VU）・　遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　　・　排水用ﾘｻｲｸﾙ硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（REP-VU）

※　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（　※　VU　　・　VP ）　　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）※　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（　※　VU　　・　VP ）　　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）※　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（　※　VU　　・　VP ）　　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）※　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（　※　VU　　・　VP ）　　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）※　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（　※　VU　　・　VP ）　　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）※　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（　※　VU　　・　VP ）　　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）※　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（　※　VU　　・　VP ）　　・　配管用炭素鋼鋼管（白管）
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ＰＧＰＧＰＧＰＧＰＧＰＧＰＧ

ＢＢＢＢＢＢＢ

ＢＲＢＲＢＲＢＲＢＲＢＲＢＲ

項目項目項目項目項目項目項目

建 － 建築工事　　電 － 電気設備工事　　機 － 機械設備工事建 － 建築工事　　電 － 電気設備工事　　機 － 機械設備工事建 － 建築工事　　電 － 電気設備工事　　機 － 機械設備工事建 － 建築工事　　電 － 電気設備工事　　機 － 機械設備工事建 － 建築工事　　電 － 電気設備工事　　機 － 機械設備工事建 － 建築工事　　電 － 電気設備工事　　機 － 機械設備工事建 － 建築工事　　電 － 電気設備工事　　機 － 機械設備工事

ネジ込み接合ネジ込み接合ネジ込み接合ネジ込み接合ネジ込み接合ネジ込み接合ネジ込み接合

管端防食継手管端防食継手管端防食継手管端防食継手管端防食継手管端防食継手管端防食継手

ネジ込み接合ネジ込み接合ネジ込み接合ネジ込み接合ネジ込み接合ネジ込み接合ネジ込み接合

管端防食継手管端防食継手管端防食継手管端防食継手管端防食継手管端防食継手管端防食継手

接着接合接着接合接着接合接着接合接着接合接着接合接着接合

接着接合接着接合接着接合接着接合接着接合接着接合接着接合

接着接合接着接合接着接合接着接合接着接合接着接合接着接合

接着接合接着接合接着接合接着接合接着接合接着接合接着接合

接着接合接着接合接着接合接着接合接着接合接着接合接着接合

差込み接続差込み接続差込み接続差込み接続差込み接続差込み接続差込み接続

ネジ込み接合ネジ込み接合ネジ込み接合ネジ込み接合ネジ込み接合ネジ込み接合ネジ込み接合

・・・・・・・

COACOACOACOACOACOACOA

新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事

※※※※※※※ ※※※※※※※

18181818181818
19191919191919
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Ｍ－０４Ｍ－０４Ｍ－０４Ｍ－０４Ｍ－０４Ｍ－０４Ｍ－０４
１/１，０００１/１，０００１/１，０００１/１，０００１/１，０００１/１，０００１/１，０００

16号棟16号棟16号棟16号棟16号棟16号棟16号棟

通路通路通路通路通路通路通路

道路道路道路道路道路道路道路

地蔵堂地蔵堂地蔵堂地蔵堂地蔵堂地蔵堂地蔵堂

百万遍百万遍百万遍百万遍百万遍百万遍百万遍

ｺﾞﾐ集積場ｺﾞﾐ集積場ｺﾞﾐ集積場ｺﾞﾐ集積場ｺﾞﾐ集積場ｺﾞﾐ集積場ｺﾞﾐ集積場
17号棟17号棟17号棟17号棟17号棟17号棟17号棟

通路通路通路通路通路通路通路

通路通路通路通路通路通路通路

道路道路
道路道路道路道路道路

道路道路道路道路道路道路道路

道路道路道路道路道路道路道路

道路道路道路道路道路道路道路

橋橋橋橋橋橋橋

橋橋橋橋橋橋橋

橋橋橋橋橋橋橋

ＮＮＮＮＮＮＮ

石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑

9号棟9号棟9号棟9号棟9号棟9号棟9号棟

10号棟10号棟10号棟10号棟10号棟10号棟10号棟

13号棟13号棟13号棟13号棟13号棟13号棟13号棟

14号棟14号棟14号棟14号棟14号棟14号棟14号棟

１/５００１/５００１/５００１/５００１/５００１/５００１/５００建設大臣登録 第184478号 一級建築士 三上 秀昭建設大臣登録 第184478号 一級建築士 三上 秀昭建設大臣登録 第184478号 一級建築士 三上 秀昭建設大臣登録 第184478号 一級建築士 三上 秀昭建設大臣登録 第184478号 一級建築士 三上 秀昭建設大臣登録 第184478号 一級建築士 三上 秀昭建設大臣登録 第184478号 一級建築士 三上 秀昭一級建築士事務所 県知事登録第1171号一級建築士事務所 県知事登録第1171号一級建築士事務所 県知事登録第1171号一級建築士事務所 県知事登録第1171号一級建築士事務所 県知事登録第1171号一級建築士事務所 県知事登録第1171号一級建築士事務所 県知事登録第1171号

会社会社会社会社会社会社会社
有限有限有限有限有限有限有限

TEL0173(35)8885･FAX0173(35)8886TEL0173(35)8885･FAX0173(35)8886TEL0173(35)8885･FAX0173(35)8886TEL0173(35)8885･FAX0173(35)8886TEL0173(35)8885･FAX0173(35)8886TEL0173(35)8885･FAX0173(35)8886TEL0173(35)8885･FAX0173(35)8886青森県五所川原市字不魚住75番地12青森県五所川原市字不魚住75番地12青森県五所川原市字不魚住75番地12青森県五所川原市字不魚住75番地12青森県五所川原市字不魚住75番地12青森県五所川原市字不魚住75番地12青森県五所川原市字不魚住75番地12
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全体配置図・配置図・付近見取図全体配置図・配置図・付近見取図全体配置図・配置図・付近見取図全体配置図・配置図・付近見取図全体配置図・配置図・付近見取図全体配置図・配置図・付近見取図全体配置図・配置図・付近見取図
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配置図　S=1/500配置図　S=1/500配置図　S=1/500配置図　S=1/500配置図　S=1/500配置図　S=1/500配置図　S=1/500

全体配置図　S=1/1,000全体配置図　S=1/1,000全体配置図　S=1/1,000全体配置図　S=1/1,000全体配置図　S=1/1,000全体配置図　S=1/1,000全体配置図　S=1/1,000

新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事
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本工事場所本工事場所本工事場所本工事場所本工事場所本工事場所本工事場所

五所川原市若葉三丁目 地内五所川原市若葉三丁目 地内五所川原市若葉三丁目 地内五所川原市若葉三丁目 地内五所川原市若葉三丁目 地内五所川原市若葉三丁目 地内五所川原市若葉三丁目 地内
工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所
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器具表　機器表　保温･塗装仕様器具表　機器表　保温･塗装仕様器具表　機器表　保温･塗装仕様器具表　機器表　保温･塗装仕様器具表　機器表　保温･塗装仕様器具表　機器表　保温･塗装仕様器具表　機器表　保温･塗装仕様

各種参考図各種参考図各種参考図各種参考図各種参考図各種参考図各種参考図
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隠蔽配管隠蔽配管隠蔽配管隠蔽配管隠蔽配管隠蔽配管隠蔽配管

設計ＧＬ設計ＧＬ設計ＧＬ設計ＧＬ設計ＧＬ設計ＧＬ設計ＧＬ
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衛生器具表衛生器具表衛生器具表衛生器具表衛生器具表衛生器具表衛生器具表

数 量数 量数 量数 量数 量数 量数 量

洋風便器洋風便器洋風便器洋風便器洋風便器洋風便器洋風便器

Ｌ型棚手すりＬ型棚手すりＬ型棚手すりＬ型棚手すりＬ型棚手すりＬ型棚手すりＬ型棚手すり

シングルレバー混合栓シングルレバー混合栓シングルレバー混合栓シングルレバー混合栓シングルレバー混合栓シングルレバー混合栓シングルレバー混合栓

名　　　　称名　　　　称名　　　　称名　　　　称名　　　　称名　　　　称名　　　　称室　　　名室　　　名室　　　名室　　　名室　　　名室　　　名室　　　名

洗濯機用混合栓洗濯機用混合栓洗濯機用混合栓洗濯機用混合栓洗濯機用混合栓洗濯機用混合栓洗濯機用混合栓

ト　イ　レト　イ　レト　イ　レト　イ　レト　イ　レト　イ　レト　イ　レ

Ｌ　Ｄ　ＫＬ　Ｄ　ＫＬ　Ｄ　ＫＬ　Ｄ　ＫＬ　Ｄ　ＫＬ　Ｄ　ＫＬ　Ｄ　Ｋ

洗濯機用排水トラップ洗濯機用排水トラップ洗濯機用排水トラップ洗濯機用排水トラップ洗濯機用排水トラップ洗濯機用排水トラップ洗濯機用排水トラップ THSTHSTHSTHSTHSTHSTHS
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３３３３３３３

３３３３３３３

３３３３３３３

３３３３３３３

室　　　名室　　　名室　　　名室　　　名室　　　名室　　　名室　　　名 名　　　　称名　　　　称名　　　　称名　　　　称名　　　　称名　　　　称名　　　　称記　号記　号記　号記　号記　号記　号記　号 数 量数 量数 量数 量数 量数 量数 量

洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室 WHG-1WHG-1WHG-1WHG-1WHG-1WHG-1WHG-1 ガス給湯器ガス給湯器ガス給湯器ガス給湯器ガス給湯器ガス給湯器ガス給湯器 ３３３３３３３

給湯機器表給湯機器表給湯機器表給湯機器表給湯機器表給湯機器表給湯機器表

電力：単相100V-56W(ヒーター作動時74W)電力：単相100V-56W(ヒーター作動時74W)電力：単相100V-56W(ヒーター作動時74W)電力：単相100V-56W(ヒーター作動時74W)電力：単相100V-56W(ヒーター作動時74W)電力：単相100V-56W(ヒーター作動時74W)電力：単相100V-56W(ヒーター作動時74W)

2連紙巻器付き2連紙巻器付き2連紙巻器付き2連紙巻器付き2連紙巻器付き2連紙巻器付き2連紙巻器付き

緊急止水弁付き緊急止水弁付き緊急止水弁付き緊急止水弁付き緊急止水弁付き緊急止水弁付き緊急止水弁付き

差込型木板用差込型木板用差込型木板用差込型木板用差込型木板用差込型木板用差込型木板用

NKF-3WU2/LPNKF-3WU2/LPNKF-3WU2/LPNKF-3WU2/LPNKF-3WU2/LPNKF-3WU2/LPNKF-3WU2/LP

型式：FF式壁掛型　20号　(給湯専用)　　　　　RUX-V2005SFFUA型式：FF式壁掛型　20号　(給湯専用)　　　　　RUX-V2005SFFUA型式：FF式壁掛型　20号　(給湯専用)　　　　　RUX-V2005SFFUA型式：FF式壁掛型　20号　(給湯専用)　　　　　RUX-V2005SFFUA型式：FF式壁掛型　20号　(給湯専用)　　　　　RUX-V2005SFFUA型式：FF式壁掛型　20号　(給湯専用)　　　　　RUX-V2005SFFUA型式：FF式壁掛型　20号　(給湯専用)　　　　　RUX-V2005SFFUA

給水管給水管給水管給水管給水管給水管給水管

保温・塗装仕様保温・塗装仕様保温・塗装仕様保温・塗装仕様保温・塗装仕様保温・塗装仕様保温・塗装仕様

給湯管給湯管給湯管給湯管給湯管給湯管給湯管

ガス管ガス管ガス管ガス管ガス管ガス管ガス管

一般換気ダクト一般換気ダクト一般換気ダクト一般換気ダクト一般換気ダクト一般換気ダクト一般換気ダクト

屋内隠蔽：C2･(ハ)･Ⅶ　アルミガラスクロス化粧(P)保温筒t=20＋アルミガラスクロス粘着テープ屋内隠蔽：C2･(ハ)･Ⅶ　アルミガラスクロス化粧(P)保温筒t=20＋アルミガラスクロス粘着テープ屋内隠蔽：C2･(ハ)･Ⅶ　アルミガラスクロス化粧(P)保温筒t=20＋アルミガラスクロス粘着テープ屋内隠蔽：C2･(ハ)･Ⅶ　アルミガラスクロス化粧(P)保温筒t=20＋アルミガラスクロス粘着テープ屋内隠蔽：C2･(ハ)･Ⅶ　アルミガラスクロス化粧(P)保温筒t=20＋アルミガラスクロス粘着テープ屋内隠蔽：C2･(ハ)･Ⅶ　アルミガラスクロス化粧(P)保温筒t=20＋アルミガラスクロス粘着テープ屋内隠蔽：C2･(ハ)･Ⅶ　アルミガラスクロス化粧(P)保温筒t=20＋アルミガラスクロス粘着テープ

　床下　： d･(ハ)･Ⅶ　(P)保温筒t=20＋粘着テープ＋ポリエチレンフィルム＋着色アルミガラスクロス　床下　： d･(ハ)･Ⅶ　(P)保温筒t=20＋粘着テープ＋ポリエチレンフィルム＋着色アルミガラスクロス　床下　： d･(ハ)･Ⅶ　(P)保温筒t=20＋粘着テープ＋ポリエチレンフィルム＋着色アルミガラスクロス　床下　： d･(ハ)･Ⅶ　(P)保温筒t=20＋粘着テープ＋ポリエチレンフィルム＋着色アルミガラスクロス　床下　： d･(ハ)･Ⅶ　(P)保温筒t=20＋粘着テープ＋ポリエチレンフィルム＋着色アルミガラスクロス　床下　： d･(ハ)･Ⅶ　(P)保温筒t=20＋粘着テープ＋ポリエチレンフィルム＋着色アルミガラスクロス　床下　： d･(ハ)･Ⅶ　(P)保温筒t=20＋粘着テープ＋ポリエチレンフィルム＋着色アルミガラスクロス

屋内隠蔽：C2･(イ)･Ⅰ　アルミガラスクロス化粧(R)保温筒t=20＋アルミガラスクロス粘着テープ屋内隠蔽：C2･(イ)･Ⅰ　アルミガラスクロス化粧(R)保温筒t=20＋アルミガラスクロス粘着テープ屋内隠蔽：C2･(イ)･Ⅰ　アルミガラスクロス化粧(R)保温筒t=20＋アルミガラスクロス粘着テープ屋内隠蔽：C2･(イ)･Ⅰ　アルミガラスクロス化粧(R)保温筒t=20＋アルミガラスクロス粘着テープ屋内隠蔽：C2･(イ)･Ⅰ　アルミガラスクロス化粧(R)保温筒t=20＋アルミガラスクロス粘着テープ屋内隠蔽：C2･(イ)･Ⅰ　アルミガラスクロス化粧(R)保温筒t=20＋アルミガラスクロス粘着テープ屋内隠蔽：C2･(イ)･Ⅰ　アルミガラスクロス化粧(R)保温筒t=20＋アルミガラスクロス粘着テープ

屋内隠蔽： N･(イ)･XI　アルミガラスクロス化粧(R)保温帯t=25＋アルミガラスクロス粘着テープ屋内隠蔽： N･(イ)･XI　アルミガラスクロス化粧(R)保温帯t=25＋アルミガラスクロス粘着テープ屋内隠蔽： N･(イ)･XI　アルミガラスクロス化粧(R)保温帯t=25＋アルミガラスクロス粘着テープ屋内隠蔽： N･(イ)･XI　アルミガラスクロス化粧(R)保温帯t=25＋アルミガラスクロス粘着テープ屋内隠蔽： N･(イ)･XI　アルミガラスクロス化粧(R)保温帯t=25＋アルミガラスクロス粘着テープ屋内隠蔽： N･(イ)･XI　アルミガラスクロス化粧(R)保温帯t=25＋アルミガラスクロス粘着テープ屋内隠蔽： N･(イ)･XI　アルミガラスクロス化粧(R)保温帯t=25＋アルミガラスクロス粘着テープ

屋内露出：a2･(ハ)･Ⅶ　(P)保温筒t=20＋粘着テープ＋合成樹脂カバー2屋内露出：a2･(ハ)･Ⅶ　(P)保温筒t=20＋粘着テープ＋合成樹脂カバー2屋内露出：a2･(ハ)･Ⅶ　(P)保温筒t=20＋粘着テープ＋合成樹脂カバー2屋内露出：a2･(ハ)･Ⅶ　(P)保温筒t=20＋粘着テープ＋合成樹脂カバー2屋内露出：a2･(ハ)･Ⅶ　(P)保温筒t=20＋粘着テープ＋合成樹脂カバー2屋内露出：a2･(ハ)･Ⅶ　(P)保温筒t=20＋粘着テープ＋合成樹脂カバー2屋内露出：a2･(ハ)･Ⅶ　(P)保温筒t=20＋粘着テープ＋合成樹脂カバー2

屋内隠蔽： h･(イ)･IX　(R)保温帯t=50＋鉄線＋アルミガラスクロス＋亀甲金網屋内隠蔽： h･(イ)･IX　(R)保温帯t=50＋鉄線＋アルミガラスクロス＋亀甲金網屋内隠蔽： h･(イ)･IX　(R)保温帯t=50＋鉄線＋アルミガラスクロス＋亀甲金網屋内隠蔽： h･(イ)･IX　(R)保温帯t=50＋鉄線＋アルミガラスクロス＋亀甲金網屋内隠蔽： h･(イ)･IX　(R)保温帯t=50＋鉄線＋アルミガラスクロス＋亀甲金網屋内隠蔽： h･(イ)･IX　(R)保温帯t=50＋鉄線＋アルミガラスクロス＋亀甲金網屋内隠蔽： h･(イ)･IX　(R)保温帯t=50＋鉄線＋アルミガラスクロス＋亀甲金網

　床下　： d･(イ)･Ⅰ　(R)保温筒t=20＋鉄線＋ポリエチレンフィルム＋着色アルミガラスクロス　床下　： d･(イ)･Ⅰ　(R)保温筒t=20＋鉄線＋ポリエチレンフィルム＋着色アルミガラスクロス　床下　： d･(イ)･Ⅰ　(R)保温筒t=20＋鉄線＋ポリエチレンフィルム＋着色アルミガラスクロス　床下　： d･(イ)･Ⅰ　(R)保温筒t=20＋鉄線＋ポリエチレンフィルム＋着色アルミガラスクロス　床下　： d･(イ)･Ⅰ　(R)保温筒t=20＋鉄線＋ポリエチレンフィルム＋着色アルミガラスクロス　床下　： d･(イ)･Ⅰ　(R)保温筒t=20＋鉄線＋ポリエチレンフィルム＋着色アルミガラスクロス　床下　： d･(イ)･Ⅰ　(R)保温筒t=20＋鉄線＋ポリエチレンフィルム＋着色アルミガラスクロス

屋内露出：a2･(イ)･Ⅰ　(R)保温筒t=20＋鉄線＋合成樹脂カバー2屋内露出：a2･(イ)･Ⅰ　(R)保温筒t=20＋鉄線＋合成樹脂カバー2屋内露出：a2･(イ)･Ⅰ　(R)保温筒t=20＋鉄線＋合成樹脂カバー2屋内露出：a2･(イ)･Ⅰ　(R)保温筒t=20＋鉄線＋合成樹脂カバー2屋内露出：a2･(イ)･Ⅰ　(R)保温筒t=20＋鉄線＋合成樹脂カバー2屋内露出：a2･(イ)･Ⅰ　(R)保温筒t=20＋鉄線＋合成樹脂カバー2屋内露出：a2･(イ)･Ⅰ　(R)保温筒t=20＋鉄線＋合成樹脂カバー2

レンジフード用排気ダクトレンジフード用排気ダクトレンジフード用排気ダクトレンジフード用排気ダクトレンジフード用排気ダクトレンジフード用排気ダクトレンジフード用排気ダクト

250□プラスチック製浸透桝共250□プラスチック製浸透桝共250□プラスチック製浸透桝共250□プラスチック製浸透桝共250□プラスチック製浸透桝共250□プラスチック製浸透桝共250□プラスチック製浸透桝共

床用開閉器床用開閉器床用開閉器床用開閉器床用開閉器床用開閉器床用開閉器 U-JBU-JBU-JBU-JBU-JBU-JBU-JB

３３３３３３３

注）流し台、洗面化粧台、ＵＢの配管接続は本工事。注）流し台、洗面化粧台、ＵＢの配管接続は本工事。注）流し台、洗面化粧台、ＵＢの配管接続は本工事。注）流し台、洗面化粧台、ＵＢの配管接続は本工事。注）流し台、洗面化粧台、ＵＢの配管接続は本工事。注）流し台、洗面化粧台、ＵＢの配管接続は本工事。注）流し台、洗面化粧台、ＵＢの配管接続は本工事。

室　　　名室　　　名室　　　名室　　　名室　　　名室　　　名室　　　名

換気機器表換気機器表換気機器表換気機器表換気機器表換気機器表換気機器表

Ｌ　Ｄ　ＫＬ　Ｄ　ＫＬ　Ｄ　ＫＬ　Ｄ　ＫＬ　Ｄ　ＫＬ　Ｄ　ＫＬ　Ｄ　Ｋ

サンルームサンルームサンルームサンルームサンルームサンルームサンルーム

ト　イ　レト　イ　レト　イ　レト　イ　レト　イ　レト　イ　レト　イ　レ

HEU-2用HEU-2用HEU-2用HEU-2用HEU-2用HEU-2用HEU-2用

レンジフード用レンジフード用レンジフード用レンジフード用レンジフード用レンジフード用レンジフード用

UB親子換気扇用UB親子換気扇用UB親子換気扇用UB親子換気扇用UB親子換気扇用UB親子換気扇用UB親子換気扇用

HEU-1､FE-1･2HEU-1､FE-1･2HEU-1､FE-1･2HEU-1､FE-1･2HEU-1､FE-1･2HEU-1､FE-1･2HEU-1､FE-1･2

全熱交換器全熱交換器全熱交換器全熱交換器全熱交換器全熱交換器全熱交換器

全熱交換器全熱交換器全熱交換器全熱交換器全熱交換器全熱交換器全熱交換器

換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇

換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇

記 号記 号記 号記 号記 号記 号記 号

HEU-1HEU-1HEU-1HEU-1HEU-1HEU-1HEU-1

HEU-2HEU-2HEU-2HEU-2HEU-2HEU-2HEU-2

FE-1FE-1FE-1FE-1FE-1FE-1FE-1

FE-2FE-2FE-2FE-2FE-2FE-2FE-2

VC-1VC-1VC-1VC-1VC-1VC-1VC-1

VC-2VC-2VC-2VC-2VC-2VC-2VC-2

VC-3VC-3VC-3VC-3VC-3VC-3VC-3

数 量数 量数 量数 量数 量数 量数 量

指定色焼付塗装指定色焼付塗装指定色焼付塗装指定色焼付塗装指定色焼付塗装指定色焼付塗装指定色焼付塗装
100φ,角形SUS製,防虫網付100φ,角形SUS製,防虫網付100φ,角形SUS製,防虫網付100φ,角形SUS製,防虫網付100φ,角形SUS製,防虫網付100φ,角形SUS製,防虫網付100φ,角形SUS製,防虫網付

P-50VSQ5P-50VSQ5P-50VSQ5P-50VSQ5P-50VSQ5P-50VSQ5P-50VSQ5

150φ,SUS製,ギャラリ・防虫網付150φ,SUS製,ギャラリ・防虫網付150φ,SUS製,ギャラリ・防虫網付150φ,SUS製,ギャラリ・防虫網付150φ,SUS製,ギャラリ・防虫網付150φ,SUS製,ギャラリ・防虫網付150φ,SUS製,ギャラリ・防虫網付

AT-150HWSAT-150HWSAT-150HWSAT-150HWSAT-150HWSAT-150HWSAT-150HWS

100φ,SUS製,ギャラリ・防虫網付100φ,SUS製,ギャラリ・防虫網付100φ,SUS製,ギャラリ・防虫網付100φ,SUS製,ギャラリ・防虫網付100φ,SUS製,ギャラリ・防虫網付100φ,SUS製,ギャラリ・防虫網付100φ,SUS製,ギャラリ・防虫網付

AT-100HWSAT-100HWSAT-100HWSAT-100HWSAT-100HWSAT-100HWSAT-100HWS

３３３３３３３

３３３３３３３

３３３３３３３

６６６６６６６

１５１５１５１５１５１５１５

指定色焼付塗装指定色焼付塗装指定色焼付塗装指定色焼付塗装指定色焼付塗装指定色焼付塗装指定色焼付塗装

指定色焼付塗装指定色焼付塗装指定色焼付塗装指定色焼付塗装指定色焼付塗装指定色焼付塗装指定色焼付塗装

レンジフード本体は建築工事レンジフード本体は建築工事レンジフード本体は建築工事レンジフード本体は建築工事レンジフード本体は建築工事レンジフード本体は建築工事レンジフード本体は建築工事

UB親子換気扇本体は建築工事UB親子換気扇本体は建築工事UB親子換気扇本体は建築工事UB親子換気扇本体は建築工事UB親子換気扇本体は建築工事UB親子換気扇本体は建築工事UB親子換気扇本体は建築工事

天井埋込形(電動シャッター付)天井埋込形(電動シャッター付)天井埋込形(電動シャッター付)天井埋込形(電動シャッター付)天井埋込形(電動シャッター付)天井埋込形(電動シャッター付)天井埋込形(電動シャッター付)

VL-100ZSD2VL-100ZSD2VL-100ZSD2VL-100ZSD2VL-100ZSD2VL-100ZSD2VL-100ZSD2

壁掛形(寒冷地仕様)壁掛形(寒冷地仕様)壁掛形(寒冷地仕様)壁掛形(寒冷地仕様)壁掛形(寒冷地仕様)壁掛形(寒冷地仕様)壁掛形(寒冷地仕様)

天井埋込形(低騒音形)天井埋込形(低騒音形)天井埋込形(低騒音形)天井埋込形(低騒音形)天井埋込形(低騒音形)天井埋込形(低騒音形)天井埋込形(低騒音形)

天井埋込形(低騒音形)天井埋込形(低騒音形)天井埋込形(低騒音形)天井埋込形(低騒音形)天井埋込形(低騒音形)天井埋込形(低騒音形)天井埋込形(低騒音形)

給排気パイプ共給排気パイプ共給排気パイプ共給排気パイプ共給排気パイプ共給排気パイプ共給排気パイプ共

名　　　　称名　　　　称名　　　　称名　　　　称名　　　　称名　　　　称名　　　　称

壁掛１パイプ取付壁掛１パイプ取付壁掛１パイプ取付壁掛１パイプ取付壁掛１パイプ取付壁掛１パイプ取付壁掛１パイプ取付
タイプ専用フードタイプ専用フードタイプ専用フードタイプ専用フードタイプ専用フードタイプ専用フードタイプ専用フード

フードフードフードフードフードフードフード
深形スクエア深形スクエア深形スクエア深形スクエア深形スクエア深形スクエア深形スクエア

深形スクエア深形スクエア深形スクエア深形スクエア深形スクエア深形スクエア深形スクエア
フードフードフードフードフードフードフード

3333333

3333333

3333333

SF-WL435SYN(170)SF-WL435SYN(170)SF-WL435SYN(170)SF-WL435SYN(170)SF-WL435SYN(170)SF-WL435SYN(170)SF-WL435SYN(170)

洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室洗面脱衣室

３３３３３３３ 250□プラスチック製浸透桝共250□プラスチック製浸透桝共250□プラスチック製浸透桝共250□プラスチック製浸透桝共250□プラスチック製浸透桝共250□プラスチック製浸透桝共250□プラスチック製浸透桝共湯抜栓湯抜栓湯抜栓湯抜栓湯抜栓湯抜栓湯抜栓 20A×600L　MT-Ⅱ-D20A×600L　MT-Ⅱ-D20A×600L　MT-Ⅱ-D20A×600L　MT-Ⅱ-D20A×600L　MT-Ⅱ-D20A×600L　MT-Ⅱ-D20A×600L　MT-Ⅱ-D

水抜栓水抜栓水抜栓水抜栓水抜栓水抜栓水抜栓 20A×600L　MT-Ⅱ20A×600L　MT-Ⅱ20A×600L　MT-Ⅱ20A×600L　MT-Ⅱ20A×600L　MT-Ⅱ20A×600L　MT-Ⅱ20A×600L　MT-Ⅱ

６６６６６６６

サンルームサンルームサンルームサンルームサンルームサンルームサンルーム

洗面脱衣室・サンルーム洗面脱衣室・サンルーム洗面脱衣室・サンルーム洗面脱衣室・サンルーム洗面脱衣室・サンルーム洗面脱衣室・サンルーム洗面脱衣室・サンルーム

洋室洋室洋室洋室洋室洋室洋室 3333333

能力：100φ×65m /h×13Pa　電力：単相100V-7.2W能力：100φ×65m /h×13Pa　電力：単相100V-7.2W能力：100φ×65m /h×13Pa　電力：単相100V-7.2W能力：100φ×65m /h×13Pa　電力：単相100V-7.2W能力：100φ×65m /h×13Pa　電力：単相100V-7.2W能力：100φ×65m /h×13Pa　電力：単相100V-7.2W能力：100φ×65m /h×13Pa　電力：単相100V-7.2W

３３３３３３３

３３３３３３３

注）レンジフード、UB親子換気扇のダクト接続及びUB親子換気扇の副グリル取付け(洗面脱衣室)は本工事。注）レンジフード、UB親子換気扇のダクト接続及びUB親子換気扇の副グリル取付け(洗面脱衣室)は本工事。注）レンジフード、UB親子換気扇のダクト接続及びUB親子換気扇の副グリル取付け(洗面脱衣室)は本工事。注）レンジフード、UB親子換気扇のダクト接続及びUB親子換気扇の副グリル取付け(洗面脱衣室)は本工事。注）レンジフード、UB親子換気扇のダクト接続及びUB親子換気扇の副グリル取付け(洗面脱衣室)は本工事。注）レンジフード、UB親子換気扇のダクト接続及びUB親子換気扇の副グリル取付け(洗面脱衣室)は本工事。注）レンジフード、UB親子換気扇のダクト接続及びUB親子換気扇の副グリル取付け(洗面脱衣室)は本工事。

付属品及び付属品及び付属品及び付属品及び付属品及び付属品及び付属品及び

BV20、フレキシブルチューブ20A×300L×2BV20、フレキシブルチューブ20A×300L×2BV20、フレキシブルチューブ20A×300L×2BV20、フレキシブルチューブ20A×300L×2BV20、フレキシブルチューブ20A×300L×2BV20、フレキシブルチューブ20A×300L×2BV20、フレキシブルチューブ20A×300L×2

ガス用BV15、ガス用フレキシブルジョイント15A×300Lガス用BV15、ガス用フレキシブルジョイント15A×300Lガス用BV15、ガス用フレキシブルジョイント15A×300Lガス用BV15、ガス用フレキシブルジョイント15A×300Lガス用BV15、ガス用フレキシブルジョイント15A×300Lガス用BV15、ガス用フレキシブルジョイント15A×300Lガス用BV15、ガス用フレキシブルジョイント15A×300L

ヒューズコックヒューズコックヒューズコックヒューズコックヒューズコックヒューズコックヒューズコック 単口型単口型単口型単口型単口型単口型単口型YOF-100FYOF-100FYOF-100FYOF-100FYOF-100FYOF-100FYOF-100F

SW(P-04SWL2)は電気設備工事に支給SW(P-04SWL2)は電気設備工事に支給SW(P-04SWL2)は電気設備工事に支給SW(P-04SWL2)は電気設備工事に支給SW(P-04SWL2)は電気設備工事に支給SW(P-04SWL2)は電気設備工事に支給SW(P-04SWL2)は電気設備工事に支給

SW(P-11SWL2)は電気設備工事に支給SW(P-11SWL2)は電気設備工事に支給SW(P-11SWL2)は電気設備工事に支給SW(P-11SWL2)は電気設備工事に支給SW(P-11SWL2)は電気設備工事に支給SW(P-11SWL2)は電気設備工事に支給SW(P-11SWL2)は電気設備工事に支給

屋外露出：エッチングプライマー1回＋一液形変性エポキシ樹脂錆止めペイント1回＋調合ペイント(SOP)２回屋外露出：エッチングプライマー1回＋一液形変性エポキシ樹脂錆止めペイント1回＋調合ペイント(SOP)２回屋外露出：エッチングプライマー1回＋一液形変性エポキシ樹脂錆止めペイント1回＋調合ペイント(SOP)２回屋外露出：エッチングプライマー1回＋一液形変性エポキシ樹脂錆止めペイント1回＋調合ペイント(SOP)２回屋外露出：エッチングプライマー1回＋一液形変性エポキシ樹脂錆止めペイント1回＋調合ペイント(SOP)２回屋外露出：エッチングプライマー1回＋一液形変性エポキシ樹脂錆止めペイント1回＋調合ペイント(SOP)２回屋外露出：エッチングプライマー1回＋一液形変性エポキシ樹脂錆止めペイント1回＋調合ペイント(SOP)２回

能力：100φ×64m /h×19Pa　電力：単相100V-39W能力：100φ×64m /h×19Pa　電力：単相100V-39W能力：100φ×64m /h×19Pa　電力：単相100V-39W能力：100φ×64m /h×19Pa　電力：単相100V-39W能力：100φ×64m /h×19Pa　電力：単相100V-39W能力：100φ×64m /h×19Pa　電力：単相100V-39W能力：100φ×64m /h×19Pa　電力：単相100V-39W

BC-ZA10S,DT-ZA180E,CF-18ALJBC-ZA10S,DT-ZA180E,CF-18ALJBC-ZA10S,DT-ZA180E,CF-18ALJBC-ZA10S,DT-ZA180E,CF-18ALJBC-ZA10S,DT-ZA180E,CF-18ALJBC-ZA10S,DT-ZA180E,CF-18ALJBC-ZA10S,DT-ZA180E,CF-18ALJ

能力：100φ×62m /h×14Pa　電力：単相100V-7.2W能力：100φ×62m /h×14Pa　電力：単相100V-7.2W能力：100φ×62m /h×14Pa　電力：単相100V-7.2W能力：100φ×62m /h×14Pa　電力：単相100V-7.2W能力：100φ×62m /h×14Pa　電力：単相100V-7.2W能力：100φ×62m /h×14Pa　電力：単相100V-7.2W能力：100φ×62m /h×14Pa　電力：単相100V-7.2W

給湯ガス消費量：43.6kW給湯ガス消費量：43.6kW給湯ガス消費量：43.6kW給湯ガス消費量：43.6kW給湯ガス消費量：43.6kW給湯ガス消費量：43.6kW給湯ガス消費量：43.6kW

備　　　　　考備　　　　　考備　　　　　考備　　　　　考備　　　　　考備　　　　　考備　　　　　考

備　　　　　考備　　　　　考備　　　　　考備　　　　　考備　　　　　考備　　　　　考備　　　　　考
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SGP-PD20SGP-PD20SGP-PD20SGP-PD20SGP-PD20SGP-PD20SGP-PD20

U-JBU-JBU-JBU-JBU-JBU-JBU-JB

C-40C-40C-40C-40C-40C-40C-40

水抜栓 20A×600L水抜栓 20A×600L水抜栓 20A×600L水抜栓 20A×600L水抜栓 20A×600L水抜栓 20A×600L水抜栓 20A×600L

VL-10JV2-DVL-10JV2-DVL-10JV2-DVL-10JV2-DVL-10JV2-DVL-10JV2-DVL-10JV2-D

基礎貫通配管断面図(参考)　S=1/30基礎貫通配管断面図(参考)　S=1/30基礎貫通配管断面図(参考)　S=1/30基礎貫通配管断面図(参考)　S=1/30基礎貫通配管断面図(参考)　S=1/30基礎貫通配管断面図(参考)　S=1/30基礎貫通配管断面図(参考)　S=1/30

ガスボンベ廻り配管図(参考)　S=1/30ガスボンベ廻り配管図(参考)　S=1/30ガスボンベ廻り配管図(参考)　S=1/30ガスボンベ廻り配管図(参考)　S=1/30ガスボンベ廻り配管図(参考)　S=1/30ガスボンベ廻り配管図(参考)　S=1/30ガスボンベ廻り配管図(参考)　S=1/30

有効換気量：21m /h　　　 電力：単相100V-11.5W有効換気量：21m /h　　　 電力：単相100V-11.5W有効換気量：21m /h　　　 電力：単相100V-11.5W有効換気量：21m /h　　　 電力：単相100V-11.5W有効換気量：21m /h　　　 電力：単相100V-11.5W有効換気量：21m /h　　　 電力：単相100V-11.5W有効換気量：21m /h　　　 電力：単相100V-11.5W

給排気筒トップ（TFW-110×75C-300C(K)L）一式給排気筒トップ（TFW-110×75C-300C(K)L）一式給排気筒トップ（TFW-110×75C-300C(K)L）一式給排気筒トップ（TFW-110×75C-300C(K)L）一式給排気筒トップ（TFW-110×75C-300C(K)L）一式給排気筒トップ（TFW-110×75C-300C(K)L）一式給排気筒トップ（TFW-110×75C-300C(K)L）一式

新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事

ドレン用プラグドレン用プラグドレン用プラグドレン用プラグドレン用プラグドレン用プラグドレン用プラグ

テスト用プラグテスト用プラグテスト用プラグテスト用プラグテスト用プラグテスト用プラグテスト用プラグ
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中間コック BV15中間コック BV15中間コック BV15中間コック BV15中間コック BV15中間コック BV15中間コック BV15

仕　様　・　規　格　・　型　式（参考品番）仕　様　・　規　格　・　型　式（参考品番）仕　様　・　規　格　・　型　式（参考品番）仕　様　・　規　格　・　型　式（参考品番）仕　様　・　規　格　・　型　式（参考品番）仕　様　・　規　格　・　型　式（参考品番）仕　様　・　規　格　・　型　式（参考品番）

仕　様　・　規　格　・　型　式（参考品番）仕　様　・　規　格　・　型　式（参考品番）仕　様　・　規　格　・　型　式（参考品番）仕　様　・　規　格　・　型　式（参考品番）仕　様　・　規　格　・　型　式（参考品番）仕　様　・　規　格　・　型　式（参考品番）仕　様　・　規　格　・　型　式（参考品番）

仕　様　・　規　格　・　型　式（参考品番）仕　様　・　規　格　・　型　式（参考品番）仕　様　・　規　格　・　型　式（参考品番）仕　様　・　規　格　・　型　式（参考品番）仕　様　・　規　格　・　型　式（参考品番）仕　様　・　規　格　・　型　式（参考品番）仕　様　・　規　格　・　型　式（参考品番）

VD-10ZC12-CVD-10ZC12-CVD-10ZC12-CVD-10ZC12-CVD-10ZC12-CVD-10ZC12-CVD-10ZC12-C

VD-10ZC12-CVD-10ZC12-CVD-10ZC12-CVD-10ZC12-CVD-10ZC12-CVD-10ZC12-CVD-10ZC12-C

SF-WL63KQAN,A-1897SF-WL63KQAN,A-1897SF-WL63KQAN,A-1897SF-WL63KQAN,A-1897SF-WL63KQAN,A-1897SF-WL63KQAN,A-1897SF-WL63KQAN,A-1897
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建設大臣登録 第184478号 一級建築士 三上 秀昭一級建築士事務所 県知事登録第1171号

会社
有限

TEL0173(35)8885･FAX0173(35)8886青森県五所川原市字不魚住75番地12

秀 建 築 設 計 事 務 所 １/３００

１/３０
Ｍ－０６

屋外給排水配管平面図・布設断面図

７号棟

６号棟

２号棟

M M M M M M

M M M M M M M

11号棟 12号棟

(予定)

３号棟

(予定)

４号棟

+300

1,180

1,180 1,180

1,180

DIP-GX75

+350

+350

真北

Ｎ

8

電柱 外灯外灯

外灯外灯電柱

ＨＨ ＨＨ

ＨＨＨＨ

+190 +160

PP25 PP20PP25PP20

PP30 PP20PP25PP30PP25PP20

PP30PP30

PP30 PP30

+220 +218 +190

5
2
0

2
,
6
9
8

新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事

８号棟

本工事施工範囲

９

1
,
3
0
0

5
2
0

4
,
4
8
0

5
,
5
0
0

+350

+300

+240 +210

２ １３４５６７８

特記事項

屋外給排水配管平面図　S=1/300

・設計GL±0＝BM＋300(7,193)　※BM位置はM-04参照

+300 +300

PP30

未舗装舗装済

未舗装舗装済

9
2
0
～
9
3
0

7
0
0

8
0
0

PP20～30 10
0

1
0
0

420～430

計画ＧＬ

呼
び
径

給水管布設断面図　S=1/30

(アルミ箔入り ２重)

埋設表示シート　W=150

 路盤用砂埋戻し

掘削深1.0m以上　管呼び径＋800

Ｗ＝掘削深1.0m以下　管呼び径＋400

計画ＧＬ

Ｈ

1
0
0

ｈ

Ｗ

呼
び
径VU100

+350

+175
+239

勾配 桝　　蓋計画ＧＬ 桝深さ管底高

樹脂製メスライト蓋 チェーン付

樹脂製メスライト蓋 チェーン付

樹脂製メスライト蓋 チェーン付

樹脂製メスライト蓋 チェーン付

樹脂製メスライト蓋 チェーン付

樹脂製メスライト蓋 チェーン付

樹脂製メスライト蓋 チェーン付

樹脂製メスライト蓋 チェーン付

樹脂製メスライト蓋 チェーン付

＋350(7,243) 樹脂製メスライト蓋 チェーン付1,320

棟番号 桝番号

100－150－ 90°L

100－ 150－ 45°YS(30㎜段差付)

100－ 150－ 45°YS(30㎜段差付)

100－ 150－ 45°YS(30㎜段差付)

100－ 150－ 45°Y

100－ 150－ 45°Y

100－ 150－ 45°Y

100－ 150－ 45°Y

汚水桝リスト

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨ 100－ 150－ 45°Y

８号棟

既設桝

規　　　格

＋350(7,243)

＋ 350(7,243)

＋ 350(7,243)

＋ 350(7,243)

＋ 350(7,243)

＋ 350(7,243)

＋ 350(7,243)

＋ 350(7,243)

＋ 350(7,243)6,843 400

2.39％

6,794 449

6,741 502

6,586 657

6,544 699

6,491 752

6,333 910

6,291 952

6,238 1,005

100× 150－ 200－ 90°WY-LS(124㎜段差付)に接続

8
5
0

45
0

排水管 VU100(本工事)

759

4,102

2,260 730 303 50
(内ﾗｲﾅ29)

管上 5,943(1,300H)

管上 6,393(850H)

 既設給水主管 DIP-GX75

7,000

排水管布設断面図　S=1/30 A～A'部断面図　S=1/30

A
A
'

既設桝 100×150-200-90°WY-LSに接続

2
,
5
0
0

1
WHG

ガス用BV 15A

給水用BV 20A

1,820 3

87

12

2

13

洗濯機用混合栓

U-JB

C-40

湯抜栓 20A×600L

HTLP 20

1
WHG

SGP-PB 20

SGP-PD 20

WHTLP 20

2,730I E

WHTLP 20

設計ＧＬ

ガス給湯器廻り配管図(参考)　S=1/30

汚水桝リスト・ガス給湯器廻り参考図

 路盤用砂埋戻し

6,047(1,196H)にて合流
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建設大臣登録 第184478号 一級建築士 三上 秀昭一級建築士事務所 県知事登録第1171号

会社
有限

TEL0173(35)8885･FAX0173(35)8886青森県五所川原市字不魚住75番地12

秀 建 築 設 計 事 務 所
１/６０

床下点検口 600×600(建築工事)

平面図　S=1/60 新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事

1 2 16151412 1311109876543

1,820 1,820 2,0001,820 1,820 1,820 1,820 2,0001,820 1,820 1,820 1,820 2,0001,820 1,820

9,280 9,280 9,280

27,840

ガスメータ,調整器（別途）
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AC FF

AC

FF

ＵＢ

ｸﾛｰｾﾞｯﾄ

洋室

（10帖）

物置

ポーチ2

風除室

ポーチ1

玄関

サンルーム

量水器13A（貸与品）

同上ボックス MB-25RH

自重式逆止弁 13A

ボール止水栓 13A

水抜栓(浸透桝、床用開閉器共)

接続×３

UB付属配管に

中間コック BV-15

ガスボンベ廻り

固定用フック（建築工事）

BV20×2

PG PG

P
G

P
G

PF-16

PP20 PP20

基礎下埋設配管

PP20

PD20

PD20

WHTLP20

PD20

PD20

WHTLP20

洗面脱衣室

PD20,WHTLP20,VP65

PD20,VP40,WHTLP20

洗面化粧台に接続×３

PD20

CO65

WHTLP20

単口ヒューズコック

床下架空配管

床下架空配管

床下架空配管

ﾄﾗｯﾌﾟ
洗濯

COA65

COA65
CO100 CO65

VP65

床下架空配管

ホール

VP65

床下架空配管

VP75

VP50

立上り7550

埋設配管

埋設配管

VP100,65

埋設配管

VP100,65

埋設配管

VP100,65VP65

埋設配管 埋設配管

VP65

埋設配管

VP651
WHG

1
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1
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湯抜栓(浸透桝、床用開閉器共)

床下架空配管

床下架空配管
15
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VP65,40

SGP(白)15

天井内配管

天井内配管 SGP(白)15
PG
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AC FF

AC
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玄関
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風除室
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玄関
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洗面脱衣室
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ガスメータ,調整器（別途）

量水器13A（貸与品）

同上ボックス MB-25RH

自重式逆止弁 13A

ボール止水栓 13A

水抜栓(浸透桝、床用開閉器共)

接続×３

UB付属配管に

中間コック BV-15

ガスボンベ廻り

固定用フック（建築工事）

BV20×2

PF-16基礎下埋設配管

PP20

PD20

PD20

WHTLP20

PD20

PD20

WHTLP20

PD20,WHTLP20,VP65

PD20,VP40,WHTLP20

洗面化粧台に接続×３

PD20

CO65

WHTLP20

単口ヒューズコック

床下架空配管

床下架空配管

床下架空配管

ﾄﾗｯﾌﾟ
洗濯

COA65

COA65
CO100 CO65

VP65

床下架空配管

VP65

床下架空配管

VP75

VP50

立上り7550

埋設配管

湯抜栓(浸透桝、床用開閉器共)

床下架空配管
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建設大臣登録 第184478号 一級建築士 三上 秀昭一級建築士事務所 県知事登録第1171号

会社
有限

TEL0173(35)8885･FAX0173(35)8886青森県五所川原市字不魚住75番地12

秀 建 築 設 計 事 務 所
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･･･24時間換気
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接続×２
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新宮団地市営住宅(№8号棟)建替建設(機械設備)工事
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特記事項

平面図　S=1/60

※1.機器の接続は保温付フレキシブルダクト(耐湿用、500L)を使用。

　　ただし、レンジフードファン及びＵＢダクト接続を除く。

※2.ＵＢ換気扇(建築工事)との接続はＶＰとする。
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